
赤でします機器を新設・改修範囲とします。
Ａ棟・Ｂ棟は新設とし、既存棟の改修内容はソフト変更です。

防災システム系統図

各病院部

・中央診療棟１
・中央診療棟２
・外来診療棟
計３棟

総合操作盤

Ｒ型受信機中継器盤 中継器盤

CRT
防災ＣＲＴ中継器盤

第１防災センター

R

入院棟Ａ

R

Ｂ棟

R CRT

Ａ棟Ⅰ期

Ａ棟Ⅱ期

旧中央診療棟
防災監視室
ＣＲＴへ

・中央診療棟２
・外来診療棟
計３棟

総合操作盤

Ｒ型受信機 防災ＣＲＴ Ｒ型受信機

Ｒ型受信機

光ケーブル

中継器盤

中継器盤

中継器盤

中継器盤 中継器盤

CRT

CRT
防災ＣＲＴ中継器盤

第１防災センター

CRT
旧中央診療棟
防災監視室
ＣＲＴへ防災ＣＲＴ

光ケーブル

R

Ａ棟

旧中央診療棟

・第１研究棟
・東研究棟
・看護婦寄宿舎
・管理研究棟
・入院棟Ｂ
・臨床講堂
計６棟

信号変換機
（ＣＲＴ用）

光ケーブル

大学側の監視システムへ
（棟代表信号）

防災監視室

P変換

各研究部

CRT
防災ＣＲＴ

P
Ｐ型受信機

P
Ｐ型受信機

P変換

P
Ｐ型受信機

P変換 C変換
信号変換機
（Ｐ型用）

信号変換機
（Ｐ型用）

信号変換機
（Ｐ型用） 大学側（安田講堂）

防災監視装置

監視

管理研究棟

ＲＳ
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病院地区防災監視システム（沖電気防災） 東京大学防災監視システム（富士電機）

防災システム系統図


