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山
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Ｅ－００１図面リスト
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

図面番号 図   面   名   称 図面番号 図   面   名   称縮尺（A1） 縮尺（A1）

図面リストE-001

1/600

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

平面図

平面図

平面図

平面図

特記仕様書

工事区分表

配置図

建物断面図

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

平面図

平面図

平面図

平面図

平面図

平面図

平面図

平面図

平面図

平面図

1/100

1/100

1/100

電灯設備（電灯分岐）

電灯設備（電灯分岐）

電灯設備（電灯分岐）

電灯設備（電灯分岐）

電灯設備（電灯分岐）

電灯設備（コンセント分岐）

電灯設備（コンセント分岐）

電灯設備（コンセント分岐）

電灯設備（コンセント分岐）

電灯設備（コンセント分岐）

１階

２階

３階

４階

４階

屋上階

１階

２階

３階

平面図

平面図

平面図電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐）

電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐）

電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐） ３階

４階

２階

電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐）

電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐）

照明器具姿図

電灯設備（誘導灯）

電灯設備（誘導灯）

電灯設備（誘導灯）

電灯設備（誘導灯）

電灯設備（誘導灯）

１階

２階

３階

４階

屋上階

分電盤図（２）

分電盤図（３）

分電盤図（４）

分電盤図（５）

分電盤図（１）

特-001

特-002

E-007

E-008

E-009

E-010

E-011

E-017

E-018

E-019

E-020

E-016

E-012

E-013

E-014

E-015

E-021

E-022

E-023

E-024

E-025

E-026

E-027

E-028

E-029

E-030

E-006

E-005

E-033

E-004

E-002

E-003

E-032

E-031

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

受変電設備 N/S単線結線図、機器姿図

N/S発電設備（太陽光発電）

1/100

1/100平面図

平面図

屋上階

１階

1/100

1/100

発電設備（太陽光発電）

発電設備（太陽光発電）

１階　　平面図、系統図

システム系統図、機器姿図

平面図

平面図

平面図

平面図

平面図

系統図

２階

３階

４階

１階

屋上階

構内情報網通信、構内交換、テレビ共同受信設備

構内情報網通信、構内交換、テレビ共同受信設備

構内情報網通信、構内交換、テレビ共同受信設備

構内情報網通信、構内交換、テレビ共同受信設備

構内情報網通信、構内交換、テレビ共同受信設備

構内情報網通信、構内交換、テレビ共同受信設備E-039

E-038

E-037

E-035

E-036

E-034

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

N/S

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

平面図

平面図

２階

３階

平面図４階

平面図屋上階

集中検針、中央監視設備

集中検針、中央監視設備

集中検針、中央監視設備

集中検針、中央監視設備

平面図

平面図

平面図

平面図

平面図

１階

２階

３階

４階

屋上階拡声設備

拡声設備

拡声設備

拡声設備

拡声設備

系統図

機器姿図誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）

誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）

平面図

平面図

平面図

２階

３階

平面図４階

１階誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）

誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）

誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）

誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）

仕様、機器姿図、系統図

平面図１階

平面図

平面図

２階

３階

４階

屋上階

平面図

平面図

火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）

火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）

火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）

火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）

火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）

火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）

系統図、機器姿図

防犯・入退室管理（入退室管理）、監視カメラ設備

防犯・入退室管理設備（入退室管理）

監視カメラ設備

集中検針設備

集中検針設備 系統図

中央監視設備 系統図、機器姿図

システム図、機器姿図

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

地下ピット 1/100強電、通信設備

系統図、機器姿図拡声設備

E-041

E-042

E-051

E-052

E-053

E-054

E-056

E-057

E-058

E-043

E-044

E-045

E-046

E-047

E-048

E-049

E-050

E-040

E-059

E-060

E-061

E-062

E-063

E-064

E-065

E-066

E-067

E-068

E-069

E-070

E-071

E-072

1/100平面図１階集中検針、中央監視設備E-055

1/100

N/S

仕様、機器姿図

１階 平面図、系統図

系統図電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線）、接地線

平面図

４階、屋上階

1/100地下ピット～２階 平面図

1/200１～４階　区画平面図

1/100

1/100

1/100

通信機械室　分電盤図

通信機械室　動力設備（動力幹線、動力分岐）１、２階　平面図（改修前、改修後）

通信機械室　受変電設備　単線結線図

1/100

N/S

通信機械室　火災報知設備（自動火災報知）　１、２階　平面図（改修前、改修後） 1/100

1/500

1/500

通信機械室関連　構内配電線路図、系統図（改修前）

通信機械室関連　構内配電線路図、系統図（改修後）

通信機械室　電灯設備（コンセント分岐）　　１、２階　平面図（改修前、改修後）

通信機械室　電灯設備（電灯分岐）　　　　　１、２階　平面図（改修前、改修後）

通信機械室　発電設備　自家発電（原動機）　機器姿図、単線結線図

通信機械室

地下１階、１階　平面図構内通信線路図、安田講堂

1/500、1/50地下１階　平面図構内配電線路図（１）、ダイバーシティ＆インクルージョン棟B棟

1/500、1/100

1/500、1/200構内配電線路図（２）、理学部切替所

E-101

E-102

E-103

E-104

E-105

E-106

E-107

E-108

E-109

E-110

E-073

E-074

通信機械室　電灯（電灯幹線）、動力（動力幹線）、受変電設備　１、２階　平面図（改修前、改修後）

N/S

N/S

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

地下１階　平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



工事名称

図面名称 縮尺 年度 図面番号
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特－001

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ⅰ 工 事 概 要

対象部分（有○無５．指定部分

指定部分工期　　　　　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日（　　曜日）概成工期 無 ○有６．

（第1編1.1.2）、［第1編1.1.2］

）

Ⅱ 工 事 仕 様
１．共通仕様

（１）

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和７年版)(以下「標準仕様書」という。)

よるほか、●印の付いたものを適用する。

公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和７年版)(以下「改修標準仕様書」という。)

公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和７年版)(以下「標準図」という。)

項　　　　　目 特　　記　　事　　項 項　　　　　目 特　　記　　事　　項 項　　　　　目 特　　記　　事　　項

●

●

●

　工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。完成時の提出図書

（第1編1.7.1～3）

［第1編1.11.1～3］

名　　　　称

完　成　図

〃

〃

〃

CADデータ（電子納品）及び電子データ

体　裁　等

●

●

●

CADデータ（電子納品）及び電子データ● 施　工　図

● ●紙媒体（＿２部）　　●電子データ

● ●紙媒体（＿２部）　　●電子データ機器完成図・説明書

保守点検要領書● ●紙媒体（＿２部）　　●電子データ

各種試験成績書

● 官公署等届出書類 ●紙媒体（＿２部）　　●電子データ　　　●原図（別冊）

● 負荷設備台帳 〇紙媒体（＿＿部）　　●電子データ

※

※

※

※

工 事 写 真● ●紙媒体（＿１部）　　●電子データ

●

電子納品は次による。

（１）貸与する設計図CADデータの著作者名：東京大学　　ファイル形式：ＪＷＷ

使用しないこと。

貸与条件：貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図作成のため以外に

（２）電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。

（４）提出方法及びファイル形式は以下による。

（３）電子成果品は、提出前にウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。

その他の提出図書、体裁については監督職員の指示による。

※印の紙媒体は完成図製本と一緒に製本してよい。電子データはPDF形式とする。

電線の色別

（第2編2.1.3）

配線及び主回路の導体の色別は、次による。

〇 標準仕様書による。

第１相 第２相 第３相 中性相電気方式

圧

高
三相３線式 赤 白 青

三相３線式 赤 接地側 白 黒

三相４線式 赤 青 黒 白

単相２線式 （青）赤 接地側 白

白青赤単相３線式

直流２線式 青 白

低

圧

（１）分岐回路の色別 分岐前の色別による。

接地側の電線の色は黄色とする（２）発電回路の第２相 （無停電回路含む）

規定しない。（３）切替回路の２次側

（４）漏電遮断器回路の接地

一般接地線と色別を区別する。

専用接地極とした時の接地線は、監督職員と協議し、

分

電

類

盤

配

線

配線（１）～（４）による。共通事項

ア）左右の別は、左からとする。左右・上下及び遠近の別は、

正面から見た状態 イ）上下の別は、上からとし、直流２線式は、

　下からとする。

ウ）遠近の別は、近いほうからとし、直流２線式は、

　遠いほうからとする。

備考

（ａ）配電盤類については、次による。

（１）左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は

　　　これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。

（２）三相回路又は単相３線式回路より分岐する回路は、分岐前の色別による。

（３）三相交流の相は、第１相、第２相、第３相の順に相回転するものとする。

（ｂ）屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。

（ｃ）接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。

１．工事場所

完成期限２．

３．建物概要

工 種

構 造

階 数

建築面積(㎡)

延べ面積(㎡)

消防法施行令別表第一の区分

備 考

工事種目（●印の付いたものが対象工事種目）４．

工　事　種　目

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

電灯設備

動力設備

○ 電気自動車用充電設備

電熱設備○

雷保護設備

受変電設備

電力貯蔵設備○

発電設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備○

映像・音響設備○

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備○

防犯・入退室管理設備

火災報知設備

建築基準法による

工事写真撮影要領(令和５年９月)●

（２） 機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用

する。

なお、機械設備工事の特記仕様書は（　　　）図、建築工事の特記仕様書は（　　　）図による。

２．特記仕様

（１）本特記仕様書の表記

　　１）項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

　　２）項目に記載の（第　編　．　．　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　３）項目に記載の［第　編　．　．　］内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

項　　　　　目 特　　記　　事　　項

適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

風圧力

地表面粗度区分（ ○ Ⅰ ○ Ⅱ Ⅲ ○ Ⅳ）

積雪荷重

（第1編1.3.2）

［第1編1.3.2］

電気保安技術者 この工事現場に下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。

項　　　　　目　　　　　名 電気保安技術者

1.　第３種電気主任技術者以上の資格を有する者

2.　１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

3.　第１種電気工事士の資格を有する者

7.　２級電気工事施工管理技士の資格を有する者

8.　第２種電気工事士の資格を有する者

〇

〇

〇

〇

○

○

○

4.　高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の

　科目を修めて卒業した者

　規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第７条第１項各号の

5.　旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合

　格した者

6.　公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格し

　た者

9.  短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設

の電気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学（実験を

を含む）に関する科目を修めて卒業した者

施工条件

（第1編1.3.3）

［第1編1.3.3］

電源周波数 ●　５０Ｈｚ　　　　○　６０Ｈｚ

発生材の処理は、下記による。○ 発生材の処理等

（第1編1.3.9）

［第1編1.9.1］

(1)　引渡しを要するもの

1）品　　名

2）引渡し先

3）集積場所

4）集積方法

(2)　特別管理産業廃棄物

1）品　　名

2）処理方法
(3)　現場において再利用するもの

1）品　　名

2）使用場所

(4)　再生資源化するもの

1）品　　名

(5)　その他の発生材

1）品　　名

2）処理方法

環境への配慮

（第1編1.4.1）

［第1編1.4.1］

（１）本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律

に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものと

する。

第100号）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和7年1月閣議決定）」

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティク

　ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、

　塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない

　材料で、設計図書に規定する　「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用

　する。

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使

　用する。

③ 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒ

　ド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した

　ものとする。

機材の品質等

（第1編1.4.2）

［第1編1.4.2］

に、次の①から④を満たすものとする。

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共

　含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　③ 安定的な供給が可能であること。

　④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

（１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及

び性能を有するものとする。

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明とな

る資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項を評価され

た事を示す外部機関が発行する書面を提出し、監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる

資料等の提出を省略することができる。

機 材 名

　ＬＥＤ照明器具（一般屋内用に限る）

　照明制御装置

　可変速運転用インバーター装置

　分電盤

　制御盤

　キュービクル式配電盤

　高圧スイッチギヤ（ＣＷ）＊

　高圧スイッチギヤ（ＰＷ）＊

　高圧交流遮断器

　高圧進相コンデンサ

　高圧負荷開閉器

　高圧源流ヒューズ

　高圧変圧器（特定機器）

　交流無停電電源装置（常時インバータ給電方式（簡易形）を除く。）

　太陽光発電装置（パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）

　監視カメラ装置

　中央監視制御（監視制御装置）

注 *　JIS C 62771-200による高圧スイッチギヤ（図●～●）を含む。

　　　項を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

　　　JIS C 62771-200による高圧スイッチギヤの製造業者等は、上記（２）①～⑥すべての事

監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。

［第1編1.4.5～6］

（第1編1.4.4～5）

機材の検査等〇

機　　材　　名 検　査 摘　　　　　要試　験機材の検査に

伴う試験

施工調査 事前調査

調査項目 （ 既存資料調査

調査範囲 （ ○図示 ○

調査方法 （ ○図示 ○

［第1編1.5.1～3］ ○石綿事前調査 （貸与資料 ○有 ○無 ））

）

）

既存躯体への はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、下記による。

放射線透過検査穿孔 走査式埋設物調査

［第1編2.12.3］

施工の検査等  下記の施工部分は監督職員の施工の検査、施工の立会及び施工検査に伴う試験を受けるものとする。

検　査 立　会 試　験施工の検査に

伴う試験施工

の立会い等

(第1編1.5.3～5)

［第1編1.6.4～6］

複写図 製本（A4版黒厚紙表紙金文字入り）（＿３部）

複写図 仮製本　〇A1版（＿＿部）　●A3版（＿３部）

CADデータ：ｵﾘｼﾞﾅﾙ、JWW、DXF及びPDF　 提出方法：CD又はDVD等に保存し、２部提出する。

足場その他 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

本工事で設置する。○

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同

ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に

石綿含有材料〇

の事前調査

工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有材料の事前調査を行う。

［第1編1.8.2～3］

［第1編2.2.2］ （ 図参照　）

おける2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。

埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷均しとする。

○

発生残土の処理

（第1編2.2.1）

［第1編2.3.1］

● 耐震施工 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用

水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損などが生じないようにする。

［第2編2.1.4］

（第2編2.1.13）

［第2編2.1.14］

（第3編1.1.4）

導電部

［第3編1.2.2］

次による。

　　　協議すること。

（ｄ）改修工事においては既存設備の色別を確認し、上記の色別と異なる場合は監督職員と

監視・制御

システムの

ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ

外部ネットワークと接続する制御システム

○ なし）

外部ネットワークと接続する箇所の不正アクセス防止対策

○ ファイアウォール ○ 総合脅威管理（UTM）

製造者の標準鍵

○ 鍵の指定あり

対象機器（〇分電盤 〇制御盤 〇 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 〇端子盤 〇通信ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 〇 ）

接地の種類 記 号 接地抵抗

○共同接地

○共同接地

○

○

○

○

○

ＥＡ・Ｄ

ＥＡ・Ｃ・Ｄ

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ

Ｅｔ

ＥＡｔ

ＥＤｔ

ＥＬｔ

Ｅ０

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

Ｄ種

漏電遮断器回路用

高圧避雷器用

交換装置用

通信用（10Ω）

通信用（100Ω）

電話引込口の保安器

測定用

接地極の規格・数量

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

100Ω以下

表－２　接地極一覧表

名 称 取付高［mm］ 取付高［mm］

電

力

共

通

積算計器

引込開閉器

分電盤

スイッチ

測 点 測 点名 称

コンセント（一般）

コンセント（和室）

コンセント（台上）

コンセント（車椅子用）

ブラケット（一般）

ブラケット（踊場）

ブラケット（鏡上）

床上～中心

地上～窓中心

地上～中心

1,800～2,000

1,800～2,200

1,500

（上限1,900以下）

電

灯

1,300

1,100

300

150

150～200

900

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

台上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

鏡上端～中心 150

2,000～2,500

2,100～2,300

1,500

1,500

スイッチ（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ）

開閉器箱

制御用スイッチ 床上～中心

発

電

雷

護

保

試験用接続端子箱

受

変

電

接地端子箱

給油口ボックス

1,500

1,300

力

動
壁掛形制御盤 床上～中心

（上限1,900以下）

床上～下端 800

地上、床上～下端 500

地上～注油口 1,000

集合保安器箱

床上～中心 300

構
内
交
換

端子盤（室内） 床上～下端
300

（上限1,900以下）

天井下～上端 200

壁付電話用アウトレット

子時計 床上～中心

床上～中心

床上～中心

拡

声

壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ

出
退
・
マ
ル
チ
サ
イ
ン

誘
導
支
援

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

壁付インターホン（上記以外）

外部受付用インターホン（子機）

情報・出退表示盤

天井高×0.9

天井高×0.9

天井高×0.9

1,300

1,300

1,300

2,300

1,300

時

計

壁掛形親時計 床上～中心
（上限1,900以下）

標準図による

壁付呼出ボタン(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ) 900、(400)

床上～中心

床上～中心

床上～中心

自
動
火
災
報
知
表示灯

警報ベル

発信機

機器収容箱

受信機・副受信機連動制御器 床上～操作部

床上～操作部

800～1,500

800～1,500

800～1,500

2,300

2,100

テ
レ
ビ
共
同
受
信

屋

外

接地極埋設標

床上～中心

床上～中心

300

150

天井下～上端
（上限1,900以下）

機器収容箱(EPS)
1,500

床上～中心

壁付発信機

テレビ端子（一般）

テレビ端子（和室）

300床上～上端ガス検知器（液化石油ガス）

天井面～中心ガス検知器（都市ガス用）
天井面-300

（壁付の場合）

地上～中心 600

機器取付高さ 図面に特記なき場合は、表－１「機器標準取付高さ」による。●

● 接地極 図面に特記なき場合は、表－２「接地極一覧表」による。

他工事又は他工種

との取り合い

図面に特記なき場合は、工事区分表による。

①設計用水平地震力

　機器の重量[ｋＮ]に、地域係数(1.0)及び設計用水平震度を乗じたものとする。

特記なき場合は、設計用水平震度は、次による。

なお、免震構造等により建築物の時刻応答解析が行われる場合は別に定めるものを使用

すること。

設計用標準水平震度

上層階
屋上
及び塔屋

中間階

地階･１階

特定の施設 一般の施設

機　　　器
防振支持の機器
水　槽　類
機　　　器
防振支持の機器
水　槽　類
機　　　器
防振支持の機器
水　槽　類

機 器 種 別
重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

2.0 1.5 1.5 1.0
2.0 2.0 2.0 1.5
2.0 1.5 1.5 1.0
1.5 1.0 1.0 0.6
1.5 1.5 1.5 1.0
1.5 1.0 1.0 0.6
1.0 0.6 0.6 0.4
1.0 1.0 1.0 0.6
1.5 1.0 1.0 0.6

〇

・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、

　10～12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの

・水槽類には燃料小出タンクを含む。

・重要機器は次のものを示す。

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

②設計用鉛直地震力

配電盤 ○発電装置（防災用） ○直流電源装置

○交流無停電電源装置 自動火災報知受信機

○ ○

○交換装置

○中央監視制御装置

○ 天井仕上区分 （　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

最大電力５００〔ｋＷ〕以上の場合においても、電気工事士法（昭和35年法律電気工事士

第139号）に基づく有資格者により施工を行う。

金属管の塗装

及び仕上げ

（第1編2.7.1）

［第1編2.8.1］

露出配管の仕上げは次による。

屋外 厚鋼電線管は、溶融亜鉛めっき仕上げ付着量300g/㎡以上のものとする。

塗装あり（場所： ）

〇

〇塗装あり（場所： ）

屋内 塗装なし

フラッシュ フラッシュプレートは、図面に特記なき場合、

プレート 樹脂製 ）とする。○（ ●金属製（ステンレス、新金属を含む）

ｹｰﾌﾞﾙの接続

（第2編2.10.4.2）

［第2編2.11.4.2］

EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V 架橋ポリエチレンケーブル

（3層押出型）」によるものとする。

表－１　機器標準取付高さ

ＥＤ（ＥＬＢ）100Ω以下

ＥＬＡ

100Ω以下

建 物 名 称

新営

Ｓ造

地上４階

763.53

2,958.44

７項 ７項

改 修 （ 増 築 ） 面 積 （ ㎡ ）

増築・大規模の模様替え

Ｓ造

地上２階

128.79

214.81

214.81(51.46)

○

●

●

●

●

●

●

●

●

Ａ棟 通信機械室

通信機械室

一式

一式

一式

一式

Ａ棟 屋外

●

●

●

●

m/s）風速（Vo=　34

●

●

建設省告示第1455号における区域　別表（　　二十四 ）

●

●

●

●

工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。

現場説明書による。

●

●

●

● ●

●

●

●

●

摘　　要

高圧に限る

施　工　部　分

停電作業

● ●

●●

●

●

〇

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

10Ω以下

接地棒　14φ(1500L)×3連-2組

接地棒　14φ(1500L)×3連-2組

接地銅板　900x900x1.5t 5Ω以下

接地棒　10φ(1000L)×1

接地棒　10φ(1000L)×1

接地棒　10φ(1000L)×1

●

　　　ただし、JEM1425による高圧スイッチギヤ（ＣＷ）/（ＰＷ）について上記（２）①～⑥

　　　すべての事項を評価されたことを示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾

　　　証明となる資料等の提出を省略することができる。

　　　を受けた場合は、「①品質及び性能に関する試験データを整備していること。」を除き、

原図　●A1版（＿２部）　〇A3版（＿＿部）

〇

●

● あり（対象設備　入退室管理設備

盤・キャビネットの錠の鍵

●

ベル・ブザー・チャイム

壁付押しボダン（一般）

東京都文京区本郷７丁目３番１号（東京大学構内）

構内配電線路● 一式

一式

中央監視制御設備●

● 一式集中検針設備

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

●

●

東京大学工事請負契約要領別記第１号工事請負契約基準、現場説明書、図面８４枚及び本特記仕様書２枚に

東京大学(本郷)（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟（A棟）新営その他電気設備工事

令和8年3月31日(火)

● 一式

● 一式

構内通信線路●

●発生材処理

一式

一式

0219335244
テキストボックス
概要図

0219335244
テキストボックス
※ただし、財政法の定めによる承認を得た後に、令和9年3月19日(金)まで延長する予定である。



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

特－００２
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ工事区分表

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

特殊工事費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

特殊附帯設備費

特殊附帯設備費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

特殊附帯設備費

特殊附帯設備費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

特殊工事

その他の経費

特殊附帯設備費

特殊附帯設備費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

特殊附帯設備費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

一般・特殊工事費

特殊工事費

その他の経費

特殊工事費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

特殊附帯設備費

その他の経費

その他の経費

その他の経費

墨出し、補修除く

ボイド等

墨出し、補修除く

ボイド等

ボード切込、墨出し等

照明器具等

空調吹出口等

照明器具、空調吹出口

ボード切込、墨出し等

石、金属パネル等

給排気ガラリ等

墨出し共

モルタル充填等

水切り板、同穴開け共

第1桝までの配管共

第1桝を含む

第1桝までの配管共

第1桝を含む

墨出し、型枠入れ共

墨出し、型枠入れ共

モルタル充填等

天井扇等

フード取付共

接続共

遮光ガラリ共

トレンチ、床下部、屋上

接続共

接続共

家具図に記載あるものは建築工事

家具図に記載あるものは建築工事

家具図に記載あるものは建築工事

サイン図に記載あるものは建築工事

設備図に記載あるものは設備工事

（面積計上）

展示パネル、展示ケース

集密書架

積層書架

書架、書庫

消火器ボックス

カーテン

ブラインド

サイン、案内板

吊り戸棚

ベッド

応接セット

ガス台

カウンター

ローパーティション

スライディングウォール

暗幕

電動スクリーン

黒(白)板、掲示板

実験台(配管等工事あり)

実験台

作業台

教壇、教卓

ＯＡ机、ラック

連結椅子

机、椅子、棚

プランター

(屋内運動場は対象外)

クリーンベンチ､安全キャビネット

クリーンベンチ､安全キャビネット (配管等なし)

(配管等あり)

厨房機器

飼育ゲージ、水槽

薬品棚

純水製造装置

飼育ゲージ、水槽

オートクレーブ

オートクレーブ

ドラフトチャンバー

ブックディテクションシステム

ブックディテクションシステム

入退室管理システム、監視カメラ

水質自動監視装置

水質自動監視装置

舞台幕類

舞台照明・音響・映像・機構設備

舞台照明・音響・映像・機構設備

入退室管理システム、監視カメラ

湯沸し器

テレビ共同受信設備

放送設備（建物全体に係る）

放送設備

電話機

蛍光灯スタンド

ウォータークーラー

空調機、ＦＦ暖房機

ストーブ、除湿器

低温室

冷蔵庫、冷凍庫

視聴覚機器､ＯＨＰ､プロジェクタ

テレビ、ビデオ

展示パネル、展示ケース

トイレ内衛生機器類

フラッシュランプ

下地補強、ライニング

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

照明機器 照明器具、配線・配管

　　〃 下地補強

洗濯機 (洗濯機パンは設備工事)

OAフロア OAフロア、床仕上げ

　　〃 配線・配管（床コンセントまで）

厨房機器 (電源は電気工事)

手摺、おむつ交換台、鏡、配管・配線

便器、オストメイト、手洗い、紙巻器

SK、補助便座、フィッティングボード、ベビーチェア
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２．●が重複する項目は、それぞれの区分が必要とする工事を自ら行う。

１．●印の付いたものを適用する。

工事区分表

　同上用電源配線

　上記①～③用煙感知器

　同上用煙感知器

　同上用レリーズ

　同上用スイッチ

　同上用枠、取付板等

　同上用スイッチ

　同上接続部止水板

　同上基礎上鉄骨架台

　同上用配管接続

　同上補修

　同上開口部補強

リレ－までの配管配線共

リレ－取付まで③煙感知器連動防煙垂れ壁

リレ－取付まで②煙感知器連動シャッター

リレ－取付まで①排煙防火ダンパ－

リレ－及びリレ－までの配管配線共

配管配線、ボックス共

煙感知器連動防火戸

ガラリへの給排気

ダクト接続

内壁取付ガラリ

給排気用外壁取付ガラリ

全熱交換器

木製、アルミ製、鉄製

壁、サッシ等への取付（材共）　　〃

ダクトのあるもの換気扇取付

屋上設置のものの基礎

屋外大型のものの基礎

ＳＵＳ、ＦＲＰ、鋼製

コンクリート製

　　〃

　　〃

　　〃

各種槽類

建物、共同溝接続トレンチ

歩床コンクリート共同溝

地下式屋外貯油槽

仕上げ共

仕上げ共

屋外自立盤の基礎

一般機器類の基礎

自家発電機等電気設備関係機器

ボイラ等機械設備関係機器

　　　　　〃

　　　　　〃

機器用アンカーボルト

大型機械基礎

第１桝から排水幹線までの配管

第１桝から排水幹線までの配管

幹線の配管

幹線の配管

建物及び第１桝までの配管

　　　　　〃

生活排水、実験排水管

　　〃

雨水排水管

防露工事共竪樋

ルーフドレン

洗面器等取付化粧板

給排水用

ステンレス製（含む排水金具）

本体、水切

陶器製流し台

流し台、ミニキッチン

壁、床等の補修

機器・配管取付後の

防火区画貫通部補修

軽量鉄骨下地開口部補強

点検口取付及び、開口部補強床点検口

露出形器具取付用盤等重量物の下地補強

穴あけ加工

床に取付ける器具等の

特殊仕上材の天井、壁、

ボ－ド等の切開

開口補強を必要としない

天井及び壁、ボ－ド切開

電気設備関係開口部

機械設備関係開口部　　　　　〃

軽量鉄骨下地開口部墨出し

点検口取付及び、開口部補強天井点検口

コンクリート床インサート

インサート

ダクト等の貫通部

スリ－ブ入れＰＣ版の穴あけ

補修

ＡＬＣパネルの穴あけ、

貫通部補修

配管ダクト類の防水

コンクリ－ト穴あけ

鉄筋切断及び補強筋入れ

床スラブスリ－ブ入れ

床スラブ木製型枠入　

壁スリ－ブ入れ

梁、壁木製型枠入　

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

摘　　　　　要

区　　分

項　　目

名　　　　　称

摘　　　　　要

備　　　　　考

区　　分

項　　目

名　　　　　称

ピット内点検用タラップ

シャフト外、監視制御装置～制御盤

シャフト内、制御盤内接続共
同上用配線

監視カメラ

シャフト内、制御盤内接続共

シャフト外、ＡＭＰ～制御盤同上用配線

インターホン配線
シャフト内、制御盤内接続共

シャフト外、監視盤～制御盤

昇降路内コンセント設置

接地引き込み

動力、照明要電源、

敷居取付持出し共

ピット内防水

各階出入口用開口

昇降路内中間ビーム設置

三方枠周囲の壁仕上

停電用、火災用等各種信号用制御線

サーモ、スイッチ共機械室換気扇取付

同上換気扇取付

同上用監視盤

換気ガラリ共

ート、防塵塗料、搬入用等開口、

天井フック、床シンダーコンクリ同上用機械室

三方枠取付後の壁補修昇降機設備本体

備　　考
項　　目

摘　　　　　要名　　　　　称

区　　分

備　　　　　考

備　　　　　考

　同上用電源配線

　同上用配管

　同上用電源配線

　同上用信号線

一次側接続まで　同上用電源配線

一次側接続まで

一次側接続まで

　同上用電源配線

　同上用電源配線

１次側接続まで

　同上配管配線

　同上配管配線

　同上用基礎

　同上雷保護設備

　同上煙道

配管配線用ピット

一次側接続まで。ＳＷの取付配線共

植栽

コンクリート擁壁

法枠、モルタル吹付け

芝生、種子吹付け

接続まで

接続まで

電源配管配線、接続ボックス共

電源配管配線、接続ボックス共

一次側接続まで

一次側接続まで

プレハブ型

無響室等の内装

無響室等の内装

シールド、防音、

シールド、防音、

冷蔵、冷凍、恒温恒湿、

接続まで

現場製作

据付共ユニットバス本体

各メーターから装置まで

関係機器、関係機器間配線を含む中央監視装置本体

操作盤～接続ボックスまで

配管配線、接続ボックスまで電気錠

読取装置共電気錠操作盤

二次側自動扉の配管配線

二次側。操作盤、押釦取付共

ステンレス鋼板製

コンクリート製

ガソリントラップ

グリストラップ及び

テレビアンテナ

室内テレビ用吊金物

はしご

保守管理用タラップ、

雷保護設備

化粧用洗面器、鏡

特殊サイズ鏡

防音遮音処理

機械室、電気室の

天井フック

点検口

コンクリートシャフト

フリーアクセスフロア等

配線用の二重床開口

盤、配管、ダクト、

鋼板製

独立煙突

座板共連結送水口

消火ポンプ、制御盤屋内消火栓

動力制御盤以降の配管、配線共動力制御盤

Ｌ型・Ｕ型と管敷設道路側溝用排水

摘　　　　　要

区　　分

項　　目

名　　　　　称

１次側接続まで

動力盤 制御盤以降の配管、配線共

(

(

昇
降
機
関
連

　同上用電源配線

　同上表示灯及び起動装置

自動火災報知器

屋内消火栓起動リレ－

　同上用電源配線

電動シャッターの配管配線

　同上用照明・コンセント

　同上用配管

冷蔵、冷凍、恒温恒湿、

　同上用照明・コンセント

　同上用配管

　同上用電源配線

三方枠取付は
EV工事

建

建

築

電

気

機

械

(

(

土
木

築
建 学

部

築

電

気 械

機
築
建

木
土
部

学

築

建 電

気

機

械

(

(

建
築

土
木

学

部

建

築

電 機

エ
レ
ベ
ー
タ
ー気 械

ＰＣ板

取付共

化粧カウンターは除く

放送用スピーカー

0219335244
テキストボックス
概要図
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案内図(A1:S=1/10,000、A3:S=1/20,000) 配置図(A1:S=1/3,000、A3:S=1/6,000)
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情報学環・福武ﾎｰﾙ

工学部１１号館

工学部１４号館

列品館

法学部４号館

工房

実験教育

ものつくり

船型試験水槽室

広報センター

東京大学

薬学部教育研究棟

給水設備棟
総合研究棟

山上会館龍岡門別館

別館

図書館研究所学部等

実験室

航空風洞

力学水槽室

船舶高速

水槽実験室

船舶回流

水槽上屋

船舶試験

工学部

いちょう保育園

研究棟2期

薬学系総合

(文京区所有)

たんぽぽ保育園先端創薬棟

医学部４号館

設備管理棟南研究棟

性能試験水槽

船舶運動

工学部７号館

東大

物置

看護職員等宿舎２号棟

棟

看護職員等宿舎１号棟

看護職員等宿舎５号棟

ハウス･

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ

池之端宿舎
看護職員等宿舎３号棟

看護職員等宿舎４号棟

入院棟Ｂ

臨床研究棟Ａ

バス停(東京都所有)

廃棄物倉庫

臨床研究棟東

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ棟

分子ﾗｲﾌ

駐車場

訪問者用

中央棟南

中央診療棟２ 入院棟Ａ

中央診療棟１外来診療棟

管理・研究棟

中央棟東

臨床試験棟

中央棟北

臨床研究棟北

山上会館

七徳堂

医学部総合中央館

暖房汽缶室附属作業室

工学部13号館

総合研究棟

国際学術

学術研究館

ダイワユビキタス

学術研究センター

伊藤国際

学術交流棟

経済学研究科

プレナープラザ
アントレ

研究棟

赤門総合

センター

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

動物飼育室

東洋文化研究所

総合研究博物館

懐徳館

温室

植物学教室

薬学系

薬学部資料館

３号館

医学部

３号館別館

医学部

産学連携プラザ

本部棟第２本部棟

医学部５号館

研究科棟

経済学

理学部２号館

(Ⅱ期)

医学部教育研究棟

電子分光顕微鏡室

医学部超低温弓道場

共同研究棟

医学部国際

医学部本館　２号館

医学部教育研究棟

薬学部本館

生命科学実験棟

医学部１号館

総合図書館

法学政治学系総合教育棟

法学部３号館

工学部１号館

３号館

文学部

５号館

工学部４号館

工学部８号館 （高圧実験所）

研究センター

環境安全

動物舎

内科及び小児科

内科動物舎

研究B棟

プレハブ

臨床研究棟西

中央食堂

旧２号館

工学部

工学部６号館

法文学部２号館

法文学部１号館

安田講堂

御殿下記念館

研究A棟

プレハブ

第二食堂

学生理学部

ＲＩ研究室

７号館

理学部

４号館

化学西館

化学本館
化学東館

学生支援センター

理学部１号館東棟

工学部新３号館

工学部新２号館

理学部１号館中央棟

理学部１号館西棟 D&I棟B棟

けやき保育園

JR水道橋駅

南北線

東大前駅

東京ドーム

上野恩賜公園

JR上野駅

JR鶯谷駅

都営三田線

水道橋駅

千代田線

湯島駅

白山通り

丸ノ内線

本郷三丁目駅

都営三田線

春日駅 東大病院

東京大学敷地

千代田線

根津駅

春日通り 都営大江戸線

本郷三丁目駅

本郷

消防署 龍岡門

不忍池

本郷通り

本郷五丁目

正門

国
道
1
7
号
線
（
本
郷
通
り
）
幅
員
2
7
m

根津一丁目

本郷六丁目

西片門

東大前駅

地下鉄南北線

農学部正門

向ヶ丘二丁目

野球場

観覧席

グラウンド

都道319号線（言門通り）幅員15m

湯島四丁目

鉄門

池之端門

池之端二丁目

赤門

懐徳門

本郷三丁目

本富士警察署

本郷消防署

龍岡門

春日門

国道254号線（春日通り）幅員30m

弥生門

育徳園

Ｅ－００２
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ案内図、配置図

「本工事建物」

通信機械室

「本工事建物」

（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)

「本工事建物」

通信機械室

「本工事建物」

（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

階段（1）

相談・打合せ

スペース
セミナーエリア 消火

ポンプ室

PS（1-1） WC（1） 留学生倉庫 総合窓口　精神保健支援室

階段（2）

エント

ランス
電気室

学生相談室（1） 学生相談室（2） 学生相談室（3） 学生相談室（4） PS（2-1） WC（2） 会議室（1）
CSR

相談室（2）

CSR

相談室（1）

CSR

事務室

CSR

学習室

倉庫

（2-1）

書庫 相談室大 相談室小（2） 相談室小（3） PS（3-1） WC（3）

PS（4-1）准教授室（1）職員居室

研究室（3-3）研究室（3-2）研究室（3-1）

研究室（4-2）研究室（4-1）教員研究室WC（4）

▼A棟　1FL = TP16.35

▲A棟　平均GL = TP16.29

▼A棟　塔屋パラペット天端

▲軒高さ

▼A棟　防音壁天端

▼A棟　2FL

▼A棟　3FL

▼A棟　4FL

▼PHFL

▼A棟　パラペット天端

A棟　断面図 A1:S=1/100、A3:S=1/200 通信機械室　断面図 A1:S=1/100、A3:S=1/200

Ｅ－００３Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

建物断面図
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▼通信機械室　2FL = GL+4050

▼通信機械室　RFL = GL+9100

▼通信機械室　1FL = GL+150
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

H

Ｈ

電灯分電盤
ホーム分電盤 電力量計付

天井内ころがし配線
天井内ころがし配線

(保護管ＰＦ１６ )
( 保護管ＰＦ２２ )

天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２２ )
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２２ )

ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ２Ｃ
ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ３Ｃ
ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ２Ｃ×２
ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ２Ｃ + ３Ｃ

特記なき配管配線は下記による。

人感センサ  子機 広角検知型
間欠運転制御機能付

明るさセンサ ＤＳ１ -Ａ

人感センサ  子機 (換気扇連動用 )

人感センサ  親機 (換気扇連動用 )

人感センサ  親機 広角検知型

アウトレットボックス

プルボックス（記載なきは３３３）
( ａ×１００ )Ｗ× ( ｂ×１００ ) Ｄ
× (ｃ×１００ ) Ｈ【ｍｍ】

露出丸型ボックス

ＬＥＤ照明器具　ダウンライト

ＬＥＤ照明器具  天井付

ＬＥＤ照明器具　ユニバーサルライト

ＬＥＤ照明器具　ラウンド照明

ＬＥＤ照明器具  天井付 ：ボックス有りボックス無し
プルボックス付

ＬＥＤ照明器具  スポットライト

ＬＥＤ用調光スイッチ×２　信号線ロータリー式
ＬＥＤ用調光スイッチ×３　信号線ロータリー式

ＬＥＤ用調光スイッチ×１　信号線ロータリー式

パナソニック　ＮＱ２１５０５×３　+神保電器　ＮＫＰ-３ＵＦ-３-ＰＷ　相当品
パナソニック　ＮＱ２１５０５×２　+神保電器　ＮＫＰ-３ＵＦ-２-ＰＷ　相当品
パナソニック　ＮＱ２１５０５×１　+神保電器　ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品

　 + ＬＥＤ用調色スイッチ
ＬＥＤ用調光スイッチ

信号変換インターフェース×１共
信号線ロータリー式×２、

自動 ･手動切替ロータリースイッチ (１回路用 )
自動 ･手動切替ロータリースイッチ (２回路用 )

神保電器　ＮＫＳ-１ＲＳ０Ｓ－ＰＷ　+　ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品
神保電器　ＮＫＳ-２ＲＳ０Ｓ－ＰＷ　+　ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品

防火区画貫通処理 Ｅ３９　又は　大臣認定工法

天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２２ )ＥＭ -ＥＥＦ２ .０ - ３Ｃ

天井内ころがし配線
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ ) ×２

(保護管ＰＦ２２ ) ×２ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ２Ｃ×２ + ＥＭ -ＦＣＰＥＥ１ . ２ - ２Ｐ
ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ２Ｃ　　 + ＥＭ -ＦＣＰＥＥ１ . ２ - １Ｐ

天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ ) ×２

天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２２ ) ×２
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２２ ) ×２

ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ３Ｃ + ＥＭ -ＦＣＰＥＥ１ . ２ - １Ｐ

ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ２Ｃ×３ + ＥＭ -ＦＣＰＥＥ１ . ２ - ５Ｐ
ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ２Ｃ + ＥＭ -ＦＣＰＥＥ１ . ２ - ２Ｐ

２種金属線ぴ  Ａ型４０×３０

露出配管配線 (Ｅ１９ )

露出配管配線

露出配管配線 (Ｅ１９ )
露出配管配線 (Ｅ１９ )

( Ｅ１９ )

隠ぺい配管配線 (ＰＦ１６ )
ＥＭ -ＩＥ１ . ６×３

ＥＭ -ＩＥ１ . ６×２
ＥＭ -ＩＥ１ . ６×３
ＥＭ -ＩＥ１ . ６×４
ＥＭ -ＩＥ２ . ０×３

ＥＭ -ＩＥ１ . ６×３
ライティングレール（１００Ｖ用　２ｍ）

天井内ころがし配線ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ３Ｃ×３
天井内ころがし配線 (保護管Ｅ３１ )

天井内ころがし配線ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ３Ｃ×４

ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ - ３Ｃ×２
(保護管Ｅ３９ )
( 保護管Ｅ５１ )

埋込スイッチ  １Ｐ１５Ａ×１

埋込スイッチ  １Ｐ１５Ａ×１ +換気扇遅れスイッチ パナソニック　ＷＴＡ５４６５６Ｗ　+神保電器　ＮＫＰ-３ＵＦ-３-ＰＷ　相当品
埋込スイッチ  ３Ｗ１５Ａ×１人感センサー機能付き パナソニック　ＷＴＡ１８１１ＷＫ　 +神保電器　ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品

埋込スイッチ  １Ｐ１５Ａ×１　ワイド型
埋込スイッチ  ３Ｗ１５Ａ×１　ワイド型
埋込スイッチ  １Ｐ１５Ａ×２　ワイド型
埋込スイッチ  ３Ｗ１５Ａ×２　ワイド型

神保電器　ＮＫＷ０１００８-ＰＷ　+　ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品
神保電器　ＮＫＷ０２００８-ＰＷ　+　ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品
神保電器　ＮＫＷ０２００８-ＰＷ　+　ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品

ＬＥＤ照明器具  壁付

ＬＥＤ埋込非常用照明器具

神保電器　ＮＫＷ０１００８-ＰＷ　+　ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品

直線配置
四角配置
壁からの距離

Ａ１
Ａ２
Ａ４
Ａ０

配置方法

単体配置
２.１２.４２.６３.０

４.４４.６２.７４.０
８.２９.４９.８１１.２
６.２７.１７.７８.５

２.０３.２３.２２.８

取付け高さ（ｍ）

ＵＤ

ＬＲ

Ｅ－００４電灯設備（電灯分岐）　照明器具姿図
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

ＷＤ２

大光電機製：ＬＬＤ-７１４０ＡＵＢ３　相当品

ＥＳ３２ ＥＳ４０ ＥＳ６５ＬＥＤ埋込ベースライト　２７６０ｌｍＢＬｃ１ ＢＬｃ２ ＬＥＤ埋込ベースライト　１９１０ｌｍ

色温度：温白色（３５００Ｋ）
埋込穴：φ６００

径：φ６２３ｍｍ　埋込深：１８０ｍｍ　出：１０ｍｍ
天井埋込型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

大光電気製：ＬＺＢ-９１３１０ＡＷ　相当品

色温度：温白色（３５００Ｋ）

天井埋込型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

大光電気製：ＬＺＢ-９１３０９ＡＷ　相当品

埋込穴：φ４３５

径：φ４５０ｍｍ　埋込深：１６０ｍｍ　出：６ｍｍ

ＳＰ

大光電機製：ＬＺＳ-９１０５ＹＷＢ２　相当品

Ｒａ９３、電圧１００Ｖ
径：８５φ　長：１４０ｍｍ　吊高：１３５ｍｍ

ＥＳ５２ ＬＥＤ省エネタイプ　６９００ｌｍ（４０形）ＬＥＤ省エネタイプ　４０００ｌｍ（４０形）ＬＥＤ省エネタイプ　３２００ｌｍ（４０形） ＬＥＤ省エネタイプ　５２００ｌｍ（４０形）

約５～１００％連続調光型約５～１００％連続調光型 約５～１００％連続調光型
幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ連続調光省エネタイプ　４０００ｌｍ（４０形） ＬＥＤ連続調光省エネタイプ　６９００ｌｍ（４０形）ＤＭ４０ ＤＭ５２ ＤＭ６５ＬＥＤ連続調光省エネタイプ　５２００ｌｍ（４０形）

調光　省エネタイプ調光　省エネタイプ調光　省エネタイプ

器具光束２７６０ｌｍ以上、消費電力４０Ｗ以下 器具光束１９１０ｌｍ以上、消費電力３０Ｗ以下

器具光束３０７０ｌｍ以上、消費電力４３Ｗ以下

ダウンライト 埋込 防雨・防湿型・重耐塩　埋込穴：φ７５
枠：アルミダイカスト ステンカラー色塗装
コーン：プラスチック クロームメッキ
     /灯具：アルミダイカスト 黒塗装
防水・防塵性能：ＩＰ４４　定格電圧：ＡＣ１００-２４２Ｖ
平均演色評価数(Ｒａ)：８３　　配光角：４０°
消費電力：２３.６Ｗ以下

器具光束４０００ｌｍ以上、消費電力２０.９Ｗ以下 器具光束５２００ｌｍ以上、消費電力２６.３Ｗ以下 器具光束６９００ｌｍ以上、消費電力３６.３Ｗ以下

ＬＥＤダウンライト　１０４０ｌｍ　３５００Ｋ

パナソニック製：ＮＴＳ６１２９０　ＤＫ９　相当品

ＣＤ６５ＣＤ５２

幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

調色範囲：昼白色（５０００Ｋ）～電球色（２７００Ｋ）
約５～１００％連続調光型

アレンジ調色タイプアレンジ調色タイプ

幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

調色範囲：昼白色（５０００Ｋ）～電球色（２７００Ｋ）
約５～１００％連続調光型

器具光束６９００ｌｍ以下、消費電力４５.２Ｗ以下器具光束５２００ｌｍ以下、消費電力３５.５Ｗ以下

ＬＥＤ連続調光調色タイプ　５２００ｌｍ（４０形） ＬＥＤ連続調光調色タイプ　６９００ｌｍ（４０形）

ＷＤ１

大光電機製：ＬＬＤ-７１８１ＡＵＢＧ　相当品

ダウンライト 埋込 防雨型・重耐塩
埋込穴：φ７５　枠：アルミダイカスト
ステンカラー色塗装/灯具：アルミダイカスト
防水・防塵性能：ＩＰ４４　定格電圧：ＡＣ１００Ｖ
平均演色評価数(Ｒａ)：８３　　配光角：５０°
光源寿命：４００００時間
消費電力：８Ｗ以下

ＬＥＤダウンライト　４１５ｌｍ　３５００Ｋ

灯具：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

約２７００Ｋ～約６５００Ｋ、Ｒａ８２～９２、配光調整機能付
首振範囲約４５度、水平回転範囲約３５５度
器具光束９５５ｌｍ、調光範囲（約１～１００％）

消費電力１５Ｗ以下、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、調光、アレンジ調色タイプ

ＵＤ２ ＬＥＤユニバーサルダウンライト調光調色　１５０形ＵＤ１

首振角度約４５度、水平回転角度約３５５度、埋込穴：φ１００

一般光色タイプ、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角配光調整機能付
灯具、枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＬＥＤユニバーサルダウンライト非調光　１００形

パナソニック製

首振角度約４５度、水平回転角度約３５５度、埋込穴：φ１００

一般光色タイプ、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角～広角配光調整機能付
灯具、枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

灯具　　　　：ＮＴＳ６２００１Ｂ-１００　相当品

ＵＤ３ ＬＥＤユニバーサルダウンライト調光　１００形

可変配光型、６５０ｌｍ以上、非調光

電源ユニット：ＮＴＳ９０１０１　ＬＥ９　相当品
灯具　　　　：ＮＴＳ６２００１Ｂ-１００　相当品

可変配光型、６５０ｌｍ以上、調光０～１００％

電源ユニット：ＮＴＳ９０１０１　ＫＬＤ９　相当品

消費電力：７.２Ｗ以下、電圧１００～２４２Ｖ　
パナソニック製
消費電力：７.２Ｗ以下、電圧１００～２４２Ｖ　

Ｄ３ ＬＥＤダウンライト連続調光調色タイプ

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１００

器具光束２０００ｌｍ、消費電力２１．０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
約２７００Ｋ～約６５００Ｋ、Ｒａ８２～９２、広角タイプ
光束維持時間４００００時間（光束維持率７０％）
調光範囲（約１％～１００％）、光源遮光角３０度
ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵、調光、アレンジ調色タイプ

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）

幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

非調光、非調色　省エネタイプ 非調光、非調色　省エネタイプ 非調光、非調色　省エネタイプ 非調光、非調色　省エネタイプ
器具光束３２００ｌｍ以上、消費電力１８.６Ｗ以下 器具光束４０００ｌｍ以上、消費電力２０.９Ｗ以下 器具光束５２００ｌｍ以上、消費電力２６.３Ｗ以下 器具光束６９００ｌｍ以上、消費電力３６.３Ｗ以下

Ｍ ＬＥＤブラケット　キッチンライト

カバー：プラスチック（乳白）
スイッチ付、拡散タイプ、両面化粧タイプ
天井直付型・壁直付型

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック製：ＬＧＢ８５０４４　ＬＥ１　相当品

器具光束８４０ｌｍ以上、消費電力９.５Ｗ以下、電圧１００Ｖ

電灯設備 (電灯分岐 )  照明器具姿図

名称 備考記号
電灯設備 ( 電灯分岐 )  凡例

備考記号 名称

注記

調光調色システム図

　自動 ･ 手動切替スイッチの取付高さはＦＬ +２０００とする。
１ . スイッチの傍記数値は取付け高さ ( ｍｍ )を示す ｡特記無きはＦＬ + １１００とする ｡

ＣＤ３２

幅：８０ｍｍ　長：１２２５ｍｍ
天井直付型、Ｒａ８３、電圧１００～２４２Ｖ

調色範囲：昼白色（５０００Ｋ）～電球色（２７００Ｋ）
約５～１００％連続調光型

調光、アレンジ調色タイプ
器具光束３２００ｌｍ以下、消費電力２１.６Ｗ以下

ＬＥＤ連続調光調色タイプ　３２００ｌｍ（４０形）

３ . 付近にケーブルラックがある場合は利用すること。

５ . 明るさセンサーの設置位置について、製品の仕様書を確認し、決定を行うこと。
４ . 明るさセンサー専用リモコンを４個納入すること。

２ . 防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。

　「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」

スポットライト　３０７０ｌｍ　３０００Ｋ

Ｋ１-ＬＲＳ１１-２　配置表

４

５

Ｓ
Ｎ
Ｓ
Ｆ

Ｓ
Ａ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｆ

ＣＤ

２Ｒ

Ｒ

ＣＤ

２ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

Ｐ

２Ｐ

ＣＰ

３ＣＰ

２ＣＰ

３

４

９

６

１２

３

Ｋ

３
３

３Ａ

３
１

Ｗ

０

アース
（Ｄ種接地）

調光信号線

調光用

３
１

Ｗ

０

調色用

調光信号線

ＡＣ１００～２４２Ｖ

器具通信線
300mまで

適合照明器具

相当品

天井内取付け
パナソニック製：

調光信号
インターフェース

ＮＱＬ１０１５１
スイッチ スイッチ

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

AY1c

AY1

AY2

AY3

AX7AX2AX2AX1 AX3 AX4 AX5 AX6

１Ｌ-６-Ｈ

１Ｌ-１

１Ｌ-６-Ｈ

ＫＥＹＰＬＡＮ

１Ｌ-１

１Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-２-Ｈ １Ｌ-３-Ｈ １Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-５-Ｈ

１Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-２-Ｈ １Ｌ-３-Ｈ １Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-５-Ｈ

H

H H
H

H

H

ＥＳ３２

ＬＳＳ１-２-１５ＬＮ

ＥＳ３２

ＥＳ３２

総合窓口倉庫

×　１
ＣＨ：２６００

留学生相談室（２）
ＣＨ：２６００

エントランス
ＣＨ：２６００ＣＨ：２６００ ＣＨ：２６００ＣＨ：２６００

×１３
ＥＳ６５

ＥＳ３２

ＬＥＤ用調光スイッチ

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ１ .２ -６Ｃ（ＰＦ２２）

信号線ロータリー式×３

ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ -３Ｃ（ＰＦ２２）
ＥＭ -ＥＥＦ１ .６ -２Ｃ×２（ＰＦ２２）

留学生受付・事務室

×　６

総合窓口面談室（１）
ＣＨ：２６００

×　３

電気室

×　６
ＲＷ下端：２９００

セミナーエリア 消火ポンプ室

×　２ＥＳ５２ ×　４

ＨＣＷＣ（１）
ＣＨ：２４００

×　１
ＣＨ： -

ＰＳ（１ -１）

ＣＨ：２４００
ＬＲＳ１-０８ＬＮ
ＬＤＳ２-ＬＲＳ１-０８ＬＮ

×　１

給湯室（１）

×　１Ｍ

ＣＨ：２６００
ＥＳ３２

留学生倉庫

×　１ＥＳ３２

×　１

総合窓口精神保健支援室

×２４
×　４
×　１Ｍ

ＣＨ：２６００

３個用スイッチボックス　×１

ＤＭ５２

ＤＭ６５

相談・打合せスペース
ＣＨ：２６００

ＥＳ５２

ＬＲＳ１-１７ＬＺ
×　４
×１３

ＷＣ（１）

×２５
×　１Ｍ ＵＤ３

廊下（西）

ＢＬ１ｃ
ＢＬ２ｃ

×　４
×　５
×　３ＵＤ１

廊下（東）

ＬＲＳ１-０８ＬＮ ×１３
ＳＰ ×　２

ＤＭ５２ ×　２
×　２

ＤＭ６５ ×　２
×　１

ＲＷ下端：２０００ ＣＨ：２４００

ＣＨ：２６００

ＣＨ：２６００

ＬＲＳ１-１７ＬＺ ＬＲＳ１-０８ＬＮ

ＬＲＳ１-０８ＬＮ

防災備蓄倉庫

×　２

ＥＰＳ・防災盤室
ＣＲ下端：２９００

総合窓口面談室（２）
ＣＨ：２６００

×　３

総合窓口面談室（３）
ＣＨ：２６００

×　３

総合窓口面談室（４）
ＣＨ：２６００

ＤＭ５２ＤＭ５２ ×　３ＤＭ６５

留学生相談室（１）
ＣＨ：２６００

留学生相談室（３）
ＣＨ：２６００

ＥＳ５２ ＥＳ５２
ＷＤ１
ＷＤ２

庇
ＣＨ：２６００

×１９
×　５

ＤＭ５２×　２ ×　２
×　１×　１

ＤＭ５２

Ｋ１-ＬＲＳ１１-２ ×　１

Ｋ１-ＬＲＳ１１-２
Ｋ１-ＬＲＳ１１-２

×　２
×　４

ＵＤ

ＵＤ

３

４

ＵＤ

ＵＤ

ＵＤＵＤ
３

３

３

３

３

３

３

ＵＤ

ＲＷ

ＲＷ

ＲＷ

ケーブルラックに取付け

ＷＤ１

ＷＤ２

ＷＤ１

ＷＤ１

ＷＤ１

ＷＤ１

ＷＤ１

ＷＤ１

Ｒ

ＷＤ１ＷＤ１ＷＤ１ＷＤ１ＷＤ１ ＷＤ１ ＷＤ１ ＷＤ１ ＷＤ１ ＷＤ１ ＷＤ１ ＷＤ１ＷＤ２ ＷＤ２ ＷＤ２ＷＤ２

２Ｒ

ＲＷ

ＬＲ

ＬＲ

３

３

３

３ ３

３

２Ｒ

２Ｒ

１

２
１

１

２

１

１

３ ２
２

１ １

１

２
３

タイマー制御

３

４

２

１
２

１ ５

４

４

CH=2400

CH=2600

CH=2400

CH=2600

1-3
FE FE

1-1 1-1
FV FE

1-2
FV
1-2 1-3

FV

1-6
FV

1-5
FV

1-4
FV

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
100VA

BL2c

BL1c

BL2c

BL2c

BL1c

BL2c

BL1c

BL2c

BL1c

PS (1-1)

(1-3)
PS

PS(1-4) PS(1-7)

PS(1-2)

防災備蓄倉庫

階段(2)

EV

EPS(1)・防災盤室

PS(1-5)

総合窓口

面談室(1)

総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)
総合窓口

面談室(4)

電気室

給湯室(1)

消火ポンプ室

総合窓口

精神保健支援室

留学生受付

・事務室

MWC（1）

HCWC(1)

留学生

倉庫

WWC（1）

相談・打合せ

スペース

総合窓口

倉庫

セミナーエリア

留学生

相談室(1) 留学生

相談室(2)

留学生

相談室(3)

階段(1)

エントランス

Ｅ－００５電灯設備（電灯分岐）　１階平面図
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0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

119

1CAX AX7C

AY1c

AY1

AY2

AY3

AX7AX2AX2AX1 AX3 AX4 AX5 AX6

２Ｌ-１０-Ｈ２Ｌ-７-Ｈ ２Ｌ-８-Ｈ ２Ｌ-９-Ｈ ２Ｌ-１１-Ｈ

２Ｌ-１ ２Ｌ-１３-Ｈ
２Ｌ-１５-Ｈ

２Ｌ-１２-Ｈ
２Ｌ-１４-Ｈ

２Ｌ-６-Ｈ

２Ｌ-７-Ｈ

２Ｌ-８-Ｈ
２Ｌ-９-Ｈ ２Ｌ-１０-Ｈ ２Ｌ-１１-Ｈ

２Ｌ-１５-Ｈ

２Ｌ-１４-Ｈ
２Ｌ-１３-Ｈ

ＫＥＹＰＬＡＮ

２Ｌ-１

２Ｌ-１２-Ｈ

２Ｌ-１-Ｈ

２Ｌ-２-Ｈ ２Ｌ-３-Ｈ

２Ｌ-４-Ｈ

２Ｌ-５-Ｈ

２Ｌ-２-Ｈ
２Ｌ-４-Ｈ

２Ｌ-３-Ｈ

２Ｌ-５-Ｈ ２Ｌ-６-Ｈ

２Ｌ-１-Ｈ

C
H
=
2
6
0
0

CH=2600

CH=2600

CH=2300

CH=2300

C
H
=
2
3
0
0

H

H

H

H

H

H H H

H H

H

H

H

H

H

ＣＨ：２６００
ＣＤ５２ ×　８

ＷＢ推進室休憩室・給湯室学生相談室（７）

×　３
ＣＨ：２６００ＣＨ：２６００ ＣＨ：２６００

打ち合わせスペース・倉庫

×　６×　７

学生相談所待合室

ＣＤ６５ ＣＤ３２
ＵＤ２ ×　２

Ｍ

ＥＳ５２
Ｍ

ＣＨ：２４００

ＣＳＲ学習室 ＣＳＲ相談室（２）

×　３×　３

ＣＳＲ事務室

×　１Ｍ

学生相談室（１）

×　４
×　１

ＣＤ５２

学生相談室（３）

×　３
ＣＨ：２６００

ＣＤ５２ ×　１
ＣＨ： -

ＥＳ４０

ＰＳ（２ -１）

ＬＲＳ１-０８ＬＮ
ＬＤＳ２-ＬＲＳ１-０８ＬＮ

ＣＨ：２４００
ＷＣ（２）

×１５
×　９Ｄ３

学生相談室（２）

×　３
ＣＨ：２６００

ＣＤ５２ ×　４

学生相談室（４）
ＣＨ：２６００

ＣＤ５２ ＬＲＳ１-０８ＬＮ ×　４

ＨＣＷＣ（２）
ＣＨ：２４００

×　１
ＣＨ： -

ＥＰＳ（２） ＣＳＲ待合室兼受付
ＣＨ：２６００

×　７

ＣＳＲ相談室（１）

×　３ ×　４

会議室（１）

×　２ＥＳ５２

倉庫（２ -１）

ＤＭ４０ ＤＭ５２ＥＳ３２
×　２ＵＤ１

ＥＳ４０

×　２
×　２

ＤＭ５２
ＥＳ５２

ＣＤ５２
ＤＭ５２ ×　２

×　１

×　１
×　１

ＣＨ：２６００
ＣＤ６５

ＣＨ：２６００
ＣＤ６５

多目的室大（１）（Ａ） 多目的室大（１）（Ｂ）

×　３×　６

ＬＲＳ１-０８ＬＮ ×２４

廊下（２ -１）

ＣＨ：２６００
ＤＭ５２

ＰＳＲ（Ｂ）

ＣＨ：２６００

Ｍ
ＤＭ５２

×　１

ＰＳＲ（Ａ）

×　８

×　４

ＣＨ：２３００ ＣＨ：２３００

ＣＨ：２３００

ＣＨ：２３００ ＣＨ：２３００ ＣＨ：２３００

ＣＨ：２３００

ＣＨ：２３００

ＤＭ４０ＤＭ４０

学生相談室（５） 学生相談室（９）

学生相談室（８）学生相談室（６）

×　３

×　３

×　３

×　３

ＣＨ：２６００

ＣＨ：２６００

ＣＤ５２

ＣＤ５２ ＣＤ５２

ＣＤ５２

×　１

センター長室
ＣＨ：２６００

×　６
Ｍ ×　１

Ｄ３

ＣＤ５２
ＣＨ：２３００

ＣＨ：２３００

×　２Ｄ３
×　３Ｋ１-ＬＲＳ１１-２

Ｋ１-ＬＲＳ１１-２ ×　５

ＵＤ

ＵＤ

ＵＤ

ＵＤ
２Ｒ

２Ｒ

１
２

１

１

２

２１

１
２

１

１

２

１１
１

１

１

２

１
１

１

２

２１

１

１

２

１

２

２１

１ １

1
３

2-1
FV FE

2-2 2-1
FE

2-3
FE

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
100VA

階段(2)
EPS(2)

学生

相談室(7)

階段(1)

PS(2-1)

EV

(2-6)
PS

PS(2-5)

学生

相談室(9)
WB推進室

学生相談室(1) 学生相談室(2) 学生相談室(3) 学生相談室(4)

学生

相談室(5)

学生

相談室(6)
学生

相談室(8)

打合せ

スペース・倉庫

センター長室

倉庫(2-1)

会議室(1)

CSR

学習室

廊下(2-1)

HCWC(2)

MWC（2）

WWC（2）

PS(2-2)
PS(2-3)

CSR

相談室(2)

CSR

相談室(1)

休憩室・

給湯室

CSR

事務室

多目的室大(1)(A) 多目的室大(1)(B)

PSR(B)PSR(A)

学生相談所 待合室

CSR

待合室兼受付

Ｅ－００６電灯設備（電灯分岐）　２階平面図

イ

イ

イ イ イ

イ

ロ

イイ

イ

イ

イ イ

イ イ イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ イ

イ イ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

イ

イ

イ

ＣＰ

ＣＰ

イ

ＣＰ ＣＰ

ＣＰ

ＣＰＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

２ＣＰ

ＣＰ

イＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

２ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

２ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ロ

イロ

ＣＰ

イ

イ

ロ

イ

イ

イＣＤ

ＣＤ

ＣＤ
イ

２ＣＰ

イイ

ＣＰ

イ

２ＣＰ ＣＤ
イ
ＣＤ ＣＤ

イ イ

ＣＤ

２ＣＰ
イ

イ
ロ ２ＣＰ

ＣＤＣＤＣＤ
ＣＤイ
ロ

ＣＤ

２ＣＰ

イ ＣＰ

ＣＰ

ハ
ニ

ＣＰＣＰＣＰ

ＣＤイ
２ＣＰ

ＣＰ ＣＰ

イ イ イイ ロロ

ロイイ

ロイイイＣＰ

イ イ
ＣＰ

ＣＰ

ロロ

イ イ
ＣＰ

イイ イ イ

イ

イ イ

２ＣＰ

イ

２ＣＰ

イ
ＣＤ

イ
ロ

Ｓ
Ｎ

Ｓ Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

Ｓ Ｓ
Ｎ

ＣＰＣＰ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ
Ｋ

イ

イ

イＣＤ ２ＣＰ

２Ｐ

ロ
イ

ＣＰ
ＣＰ

イ

イ

ロ

ロ

ロイイ

ＣＰ

ロ
イ

イ

ロ

イ
２Ｐ２Ｐ

イロ
イ
ロ

ＣＰ ＣＰ

イ

ロロ

イ

ＣＰ ＣＰ
ＣＰＣＰ

イロ

イ

イイ

２Ｐ

ＣＰ

ＣＰ イイ

ニロ ロ

ニロ ロ

ハ

ハ

ＣＰＣＰ

ＣＰ ＣＰＣＰＣＰ

ＣＰ

２Ｐ

Ｎ
Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ Ｎ

ＣＰ ＣＰ ロ

ロ

ＣＰ

Ｓ
A

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ ＣＰＣＰ
ロ
ロ

Ｓ

イ
ロ

イ
ロ

ＣＰ

AＣＰ

２Ｐ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｎ

イ

ＣＤ

２ＣＰイ

ＣＰ イ

イ

４ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

２ＣＰ
イ

ＣＰ

ＣＰ

６

６

1CAX AX7C

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

AY1c

AY1

AY2

AY3

AX7AX2AX2AX1 AX3 AX4 AX5 AX6

CH=2600

CH=2600

C
H
=
2
6
0
0

CH=2600

CH=2300

CH=2300

CH=2300

C
H
=
2
3
0
0

C
H
=
2
6
0
0

C
H
=
2
3
0
0

３Ｌ-９-Ｈ３Ｌ-１１-Ｈ

３Ｌ-４-Ｈ ３Ｌ-５-Ｈ ３Ｌ-７-Ｈ ３Ｌ-８-Ｈ

３Ｌ-１０-Ｈ
３Ｌ-２-Ｈ

３Ｌ-１３Ｌ-１-Ｈ

３Ｌ-６-Ｈ３Ｌ-３-Ｈ

３Ｌ-３-Ｈ ３Ｌ-４-Ｈ ３Ｌ-５-Ｈ ３Ｌ-６-Ｈ ３Ｌ-７-Ｈ ３Ｌ-８-Ｈ

３Ｌ-２-Ｈ ３Ｌ-９-Ｈ３Ｌ-１０-Ｈ３Ｌ-１１-Ｈ

ＫＥＹＰＬＡＮ

３Ｌ-１

３Ｌ-１-Ｈ

H H

H
H

H HHH

HH H

ＥＳ４０

相談室小（３）相談室大

ＬＲＳ１-０８ＬＮ
ＣＨ：２６００ＣＨ：２６００ ＣＨ：２６００

ＣＨ：２６００

ＣＨ：２６００

ＬＲＳ１-０８ＬＮ ×　１
×　１Ｍ

ＣＨ： -

ＬＲＳ１-０８ＬＮ×　１
ＣＨ： -

ＬＤＳ２-ＬＲＳ１-０８ＬＮ

書庫 相談室小（２）

×　２
ＣＨ：２６００

ＷＣ（３）

ＨＣＷＣ（３）

ＣＨ：２６００

ＣＨ：２４００

ＣＨ：２４００

ＥＳ６５

ＥＳ６５

ＥＳ６５

ＥＳ５２ＥＳ５２

ＥＳ５２

ＥＳ３２

ＥＳ４０

ＥＰＳ（３）

給湯室（２）

ＰＳ（３ -１）

×　１

×　９

×　４

×１５

研究室（３－４） 研究室（３－５）

研究室（３－２） 研究室（３－３）研究室（３－１）

相談員室
ＣＨ：２６００

×　３ＵＤ１

ＥＳ５２

相談室中 待合室

×　２
ＣＨ：２６００ ＣＨ：２６００

多目的室大（２）

×　１Ｍ

相談室小（１）
ＣＨ：２６００

ＥＳ６５

ＥＳ６５ＥＳ５２

ＥＳ５２

教員室
ＣＨ：２６００

×　１Ｍ

ＥＳ６５

ＥＳ６５ＥＳ５２ ×　３
ＤＭ６５

ＤＭ６５

ＤＭ５２
×　２ ×　１

×　１
×　２

×　４ ×　２

ＤＭ５２ ＤＭ６５ ×　２
×　１

×　４
×　２

ＤＭ６５
×　２
×　２

ＤＭ６５

ＤＭ５２ ×　４
×　４
×　１

×　２
×　２ＤＭ６５ ＤＭ６５ ×　６

×　３
ＤＭ５２

×　３
×　６

ＤＭ５２ ＤＭ６５ ＤＭ５２ ×　３×　４
×　２×　２

×　４

ＣＨ：２３００

ＣＨ：２６００

ＣＨ：２３００

ＣＨ：２４００
ＬＲＳ１-０８ＬＮ

廊下（３ -２）
ＣＨ：２３００

ＬＲＳ１-０８ＬＮ
ＣＨ：２３００
廊下（３ -１）

×２４×　８

ＵＤ ＵＤ ＵＤ

３

３

２Ｒ

２Ｒ
１ １ ２

１ １

１

２

１
１

１ ２

２

１ １

２

３

１

１

１

１

２

１

FE
3-3

FE
3-1

FE
3-2

FV
3-2

FV
3-1

1φ100V
100VA

100VA
1φ100V

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
100VA

ＤＭ６５

Ｅ－００７

EPS(3)
階段(1)

階段(2)

PS(3-3)

PS(3-1)

EV

PS(3-2)

PS(3-6)

PS(3-5)

多目的室大(2)

相談員室

教員室

MWC（3）

WWC（3）

給湯室(2)

廊下(3-2)
廊下(3-1)

HCWC(3)

書庫

相談室大

相談室小(3)相談室小(2)

相談室中

相談室小(1)

研究室(3-3)

研究室(3-5)研究室(3-4)

研究室(3-1) 研究室(3-2)

待合室

電灯設備（電灯分岐）　３階平面図

イ
イ

イ

ロ
イ

イイ

ロ
イ

イ

ロ
イ

イ

ロ
イ

ロ
イ

イ イ

イ
イ

イ

イ

イ

イイ

Ｓ
AＣＰ

ハ

ハ

ニ

ハニホ

ハ

イ

ロ ロロ

イ イ

イイ

イ イ

イ

イ

Ｓ
Ｎ

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ ＳＮ Ｎ Ｎ ＮＮ

イ
Ｋ

Ｋイ

Ｎ Ｓ Ｎ ＮＳ Ｓ

イ

５
５

イ

ＣＰ

ＣＰ

ロ

ロ

ロ

イロ

ロロ ロ ロ

ロロ ロ ロ

ＣＰ

ＣＰ

Ｓ
A

ＣＰ

ＣＰ
Ｓ
A

ＣＰ

Ｓ
A

ＣＰ

ロ

Ｓ

ロロ

ロロ

A

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ ロ

Ｓ
A

ロ

ロ
ＣＰ

ＣＰ

Ｓ
A

ホ ホ ホ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ ＣＰ

ＣＰ

ロロ

ロロ

Ｓ
A Ｓ

A

イ

ロ

ロＣＰＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

Ｓ
A

Ｓ
A

ＣＰ

ＣＰ
ＣＰ

ＣＰ
ロ ロ

ロ ロ

ＣＰ
ＣＰ ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ロ ロ

ロ ロ

ロ

ロ

ＳA

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ ロロ

ロロ

Ｓ
A

Ｓ
A

ＣＰ
ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

５

４

イ

ロ
イ ３

３ロ
イ ３

３ロ
イ ３

３ロ
イ ３

３ロ
イ

ロ
イ

ロ
イ イ

ロ ロ
イ

イロ

イ

５
５

ロ

ロ

Ｓ
A

ＣＰ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｎ

Ｎ
ＮＮ

６

６

1CAX AX7C

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

CH=2600

CH=2400

CH=2600

C
H
=
2
6
0
0

C
H
=
2
4
0
0

C
H
=
2
6
0
0

C
H
=
2
6
0
0

C
H
=
2
6
0
0

CH=2600

CH=2600

CH=2300

C
H
=
2
3
0
0

C
H
=
2
3
0
0

C
H
=
2
3
0
0

CH=2300

CH=2300

AY1c

AY1

AY2

AY3

AX7AX2AX2AX1 AX3 AX4 AX5 AX6

４Ｌ-１

４Ｌ-１

ＫＥＹＰＬＡＮ

４Ｌ-２-Ｈ
４Ｌ-３-Ｈ

４Ｌ-４-Ｈ ４Ｌ-５-Ｈ ４Ｌ-６-Ｈ ４Ｌ-７-Ｈ ４Ｌ-８-Ｈ ４Ｌ-９-Ｈ

４Ｌ-１０-Ｈ４Ｌ-１１-Ｈ４Ｌ-１２-Ｈ

４Ｌ-１-Ｈ

４Ｌ-２-Ｈ ４Ｌ-３-Ｈ

４Ｌ-４-Ｈ ４Ｌ-５-Ｈ ４Ｌ-６-Ｈ ４Ｌ-７-Ｈ ４Ｌ-８-Ｈ ４Ｌ-９-Ｈ

４Ｌ-１０-Ｈ４Ｌ-１１-Ｈ４Ｌ-１２-Ｈ

４Ｌ-１-Ｈ

H H H H

H

H

HH

H H

H
H

教授室

ＬＲＳ１-０８ＬＮ
×　１

×　１
×　１ＬＲＳ１-０８ＬＮＬＲＳ１-０８ＬＮ ×３２

ＬＲＳ１-０８ＬＮ ×　４

ＣＨ：２６００ＣＨ：２６００ＣＨ：２６００ ＣＨ：２６００

ＣＨ：２６００ＣＨ：２６００

ＣＨ：２６００ＣＨ：２６００ ＣＨ：２６００

Ｍ

Ｍ

×　１
ＣＨ： -

×　１
ＣＨ： -

会議室（２）

ＬＤＳ２-ＬＲＳ１-０８ＬＮ

ＷＣ（４）

×　９
×１５

ＨＣＷＣ（４）准教授室（１）

准教授室（２）

教職員居室

ＰＳ（４ -１）

ＣＨ：２４００

ＣＨ：２４００

×　１

研究室（４ -１） 研究室（４ -２）

研究室（４ -３）

コピー機置場

ＣＨ：２６００
職員居室

×　１
ＬＲＳ１-０８ＬＮ

ＬＲＳ１-０８ＬＮ

ＥＳ５２

ＥＳ５２

ＥＳ５２ ＥＳ５２

ＥＳ５２ＥＳ５２ ＥＳ５２

ＥＳ５２

ＥＳ５２

ＥＳ５２

ＥＳ３２

ＥＳ４０

ＥＰＳ（４）

准教授室（３）

給湯室（４）

給湯室（３）

×　３

教員研究室
ＣＨ：２６００

×　１Ｍ

ＥＳ５２

ＥＳ４０
ＤＭ５２

ＤＭ５２ ×　６
×　３

×　２
×　４

ＤＭ５２ ×　４
×　４

ＤＭ５２ ×　４
×　４

ＤＭ５２ ×　６
×　３

ＤＭ５２ ×　４
×　２

ＤＭ５２ ×　４
×　２

ＤＭ５２ ×　８
×　４

ＤＭ５２ ×　４
×　２

ＤＭ５２ ×　４
×　４

×　２
×　４ＤＭ５２

ＣＨ：２４００

廊下（４ -１）
ＣＨ：２３００

ＣＨ：２４００

ＣＨ：２４００

２Ｒ

２Ｒ

１

１

１ １

１ １

１

１
１

３

１

１ １
１

２

１

１

FV
4-2

FV
4-1

FE
4-2

FE
4-1

FV
4-4

4-3
FV

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
10VA

1φ100V
100VA

1φ100V
100VA

1φ100V
100VA

PS(4-4)

階段(1)

階段(2)

EPS(4)

PS(4-1)

EV

PS(4-2) PS(4-3)

職員居室

教授室
会議室(2)

准教授室（3）

MWC（4）

WWC（4）

HCWC(4)

廊下(4-1)

給湯室（3）

コピー機置場

給湯室（4）

研究室（4-1）

准教授室(1)

PS(4-6)

教職員居室

研究室(4-3)

教員研究室

准教授室（2）

研究室(4-2)

Ｅ－００８電灯設備（電灯分岐）　４階平面図

イイ

３
３ロ
イ

イ

イ イ

イ

ロ
イ
ロ

イ

イ

イ イ

イイ

ロイ

イ

ロ
イ

３
イ
ロ
３

３３イロ

イ
ロ３
３

３
３ハ
ニ

イ
イ イ

ロ

イ

イ

ロロ ＣＰロ

ロ ロ ロ

イ

イ イ

ロ ロ ロ

イ

イ

イイイ

ロロロ

ロロロ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

Ｓ
Ｎ

３
３ロ
イ ３

３ロ
イ３

３ロ
イ

ＳＮ

イ
ロイ

イ

ハ
ニ

イ
ロ３
３

３
３

イ

３
３ロ
イ３

３ロ
イ

Ｋ
イ

イ

イ イＫ イ イＫ

イ

ロ
イ

ロ ロ

５ ５
５ ９

５５

Ｓ ＣＰ
A

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ロロ

ロロ

Ｓ
A

ＣＰ

Ｓ
A ＣＰＣＰ ＣＰ

ロロ ロ

ロロ ロ

ＣＰ

ＣＰＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ
ＣＰ

Ｓ
A

Ｓ
AＣＰ

ロ ロ

ＣＰ
ＣＰ

Ｓ
A

Ｓ
A

ロ ロ

ロ ロ

ＣＰ

ＣＰ ＣＰ

ニニハ

ロロ

ＣＰ

イ

ＣＰ
Ｓ
A

Ｓ
A

ＣＰ

Ｓ
A

ロ

ロロ

ロ ロ

ロ ロ

Ｓ
A

イイ

イ

ロ ロ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ
Ｓ
A

ロ ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ ＣＰ
ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰＣＰ
ＣＰ

ＣＰ

ＣＰ

ハ

ＣＰ
ＣＰ ＣＰ

ＣＰ

ニニハハ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｎ

６ ６ ６ １２

６

６

1CAX AX7C

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００
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AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

１Ｌ-１

電灯分電盤
避難口誘導灯　Ｃ級

ＬＥＤ階段通路誘導灯

アウトレットボックス
防火区画貫通処理

通路誘導灯　　Ｃ級
ＳＬ

ＥＭ -ＥＥＦ１ . ６ - ２Ｃ
特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ -ＥＥＦ２ . ０ - ２Ｃ
天井内ころがし配線
天井内ころがし配線

(保護管ＰＦ１６ )
( 保護管ＰＦ２２ )

Ｅ３９　又は　大臣認定工法

エントランス 廊下（東）廊下（西）

ＳＴ１ - ＦＢＣ２２ - Ｃ

×　１

ＳＨ１ - ＦＢＦ２０ - Ｃ

×　１
ＳＴ１-ＦＢＣ２２-Ｃ

ＳＨ１-ＦＢＦ２０-Ｃ ＳＨ１-ＦＢＦ２０-Ｃ
×　２

階段（２）

ＳＴ１-ＦＢＣ２２-Ｃ ×　１

×　１ＳＬ ×　１ＳＬ
階段（１）

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

ａ

ｂ

MWC（1）

セミナーエリア

留学生

倉庫WWC（1）

総合窓口

精神保健支援室

総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)

総合窓口

面談室(4)

総合窓口

倉庫

PS (1-1)

留学生受付・事務室

留学生

相談室(1)

留学生

相談室(2)

相談・打合せ

スペース

消火

ポンプ室

HCWC(1)

給湯室(1)

電気室

総合窓口

面談室(1)

(1-3)
PS

PS(1-4) PS(1-7)

PS(1-2)

留学生

相談室(3)

防災備蓄倉庫

EV

PS(1-5)

EPS(1)・

防災盤室

階段(1)

階段(2)

エントランス

Ｅ－００９電灯設備（誘導灯）　１階平面図

注記

備考記号 名称
電灯設備 ( 誘導灯 )  凡例

ＳＬ ＬＥＤ階段通路誘導灯

常用光源ＬＥＤ光束維持時間：４００００時間
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池
本体：鋼板（白色塗装）
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１８

自己点検機能付

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当
非常用ＬＥＤ光源本体内組込、段調光センサ本体組込

消費電力：２４Ｗ以下
点検用リモコン１個納品

２ .付近にケーブルラックがある場合は利用すること。
３ .誘導灯の点検用リモコンを１個納品すること。

１ .防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。

　「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
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口

沼
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木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事
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AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

119

1CAX AX7C

２Ｌ-１

階段（２）

×　１

ＳＬ ＳＬ
階段（１）

×　２ ×　２

学生相談所　待合室
ＳＨ１-ＦＢＦ２０-Ｃ ×　１ＳＨ１-ＦＢＦ２０-Ｃ

ＣＳＲ待合室兼受付
ＳＨ１-ＦＢＦ２０-Ｃ

廊下（２ -１）
×　２

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

ａ

階段(2)

学生

相談室(4)

EPS(2)

HCWC(2)

CSR

待合室兼受付

MWC（2）

倉庫(2-1)

学生

相談室(3)

学生

相談室(2)

学生相談所 待合室

学生

相談室(7)

学生

相談室(5)

学生

相談室(1)

PS(2-1)

WWC（2）

EV

PS(2-2)

(2-6)
PS

PS(2-3) PS(2-5)

学生

相談室(8)

学生

相談室(9)

学生

相談室(6)

センター長室 休憩室・

給湯室

打合せ

スペース・倉庫

CSR

事務室

CSR

学習室

CSR

相談室(2)

CSR

相談室(1)

会議室(1)

廊下(2-1)

階段(1)

PSR(A) PSR(B) 多目的室大(1)(A) 多目的室大(1)(B)

Ｅ－０１０電灯設備（誘導灯）　２階平面図
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

３Ｌ-１

階段（２）

×　１

ＳＬ ＳＬ
階段（１）

×　２ ×　２

ＳＨ１-ＦＢＦ２０-Ｃ ＳＨ１-ＦＢＦ２０-Ｃ ×　２
廊下（３ -１）廊下（３ -２）

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2Cａ

Ｅ－０１１

廊下(3-2)

EPS(3)
階段(1)

階段(2)

HCWC(3)

WWC（3）

PS(3-3)

研究室(3-2) 研究室(3-3)研究室(3-1)

研究室(3-4) 研究室(3-5)

PS(3-1)

MWC（3）

多目的室大(2)

相談室小(1)

教員室

相談室大

相談室小(3)

相談員室

相談室小(2)

相談室中

書庫

待合室

給湯室(2)

EV

PS(3-2) PS(3-5)

廊下(3-1)

電灯設備（誘導灯）　３階平面図
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テキストボックス
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

４Ｌ-１

階段（２）
ＳＬ ×　２

ＳＨ１-ＦＢＦ２０-Ｃ ×　２
廊下（４ -１）

ＳＬ
階段（１）

×　２

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

b

１Ｌ-１ へ

(PF16)
EM-EEF1.6-2C

ａ

コピー機置場

PS(4-4)

研究室(4-3)

研究室（4-1） 研究室(4-2)

教員研究室

准教授室（2）

教職員居室

職員居室

准教授室（3）

教授室 会議室(2)

准教授室(1)

給湯室（4）

WWC（4）

HCWC(4)
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１Ｌ-１

１Ｌ-６-Ｈ

ＫＥＹＰＬＡＮ

１Ｌ-１

１Ｌ-６-Ｈ１Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-２-Ｈ １Ｌ-３-Ｈ １Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-５-Ｈ

１Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-２-Ｈ １Ｌ-３-Ｈ １Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-５-Ｈ

ｔ

H
H

H

H

H

H

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２
+ テレビ端子×１

電源用裏ボックスを設けること

別途建築工事

想定型番同上　冷蔵庫用コンセント　ＦＬ +１８００

+ ＬＡＮ８極８芯×１（Ｃａｔ６Ａ） +ＴＥＬ６極２芯×１

+ ＬＡＮ８極８芯×１（Ｃａｔ６Ａ）
埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２　ＥＴ付
埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２　ＥＴ付

ホーム分電盤
ＥＶ制御盤

電灯分電盤

インターホン親機

ＥＭ - ＥＥＦ２ . ０ - ３Ｃ
ＥＭ - ＥＥＦ２ . ０ - ３Ｃ

ＥＭ -ＩＥ２ . ０×３

ＥＭ - ＥＥＦ２ . ０ - ３Ｃ

ＥＭ - ＩＥ２ .０×２

ＥＭ - ＩＥ２ .０×３
ＥＭ - ＥＥＦ２ . ０ - ３Ｃ

特記なき配管配線は下記による。
ＥＭ - ＥＥＦ２ . ０ - ２Ｃ 天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２２ )

( ＰＦ２２ )隠ぺい、壁打込配管配線

露出配管配線
隠ぺい、壁打込配管配線
隠ぺい、床打込配管配線

( Ｅ２５ )

２種金属線ぴ  Ａ型４０×３０

天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２２ )

( 保護管ＰＦ２２ )二重床内ころがし配線

( ＰＦ２２ )
( ＰＦ２２ )

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-５５Ｇ-ＰＷ　　　+ＮＫＰ-２+１ＵＦ-ＰＷ
相当品

相当品
神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-５５Ｇ-ＰＷ×２　+ＮＫＰ-２ＵＦ-２-ＰＷ　相当品
神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-５５Ｇ-ＰＷ　　　+ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-５５ＧＥ-ＰＷ　　+ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品
埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×４
埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２

相当品

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-５５Ｇ-ＰＷ　　　+ＮＫＰ-２ＵＦ+２-ＰＷ

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-５５Ｇ-ＰＷ　　　+ＮＫＰ-２+１ＵＦ-ＰＷ

防火区画貫通処理

アウトレットボックス

プルボックス（記載なきは３３３）

ケーブルラック

露出丸ボックス  ２方出、３方出

(ａ×１００ ) Ｗ× (ｂ×１００ )Ｄ
× (ｃ×１００ )Ｈ【ｍｍ】

パナソニック　ＤＵＢ１３０１ +ＤＵＢ１３０２ +ＤＵＢ１３０３
+ＤＵＢ１４０１×２　相当品

パナソニック　ＤＵＢ１１０１ +ＤＵＢ１１０２ +ＤＵＢ１１０３
+ＤＵＢ１１０４　+ＤＵＢ１２０１　相当品

床打込抜止コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×４

床打込抜止コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２

警報盤 電源用ボックスを設けること

端子盤組込

ハーネス用ＯＡタップ２Ｐ１５ＡＥ×４口　３ｍ×４組
ハーネス用ＯＡタップ２Ｐ１５ＡＥ×４口　３ｍ×２組

電源用裏ボックスを設けること
自動ドア用
自動ドア用、ワイド型、位置表示灯付、ＦＬ +１１００

電源用裏ボックスを設けること火災受信機

露出コンセント　２Ｐ１５Ａ×１
アクセス制御盤

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２
ハーネスジョイントボックス　３芯４分岐
ハーネスジョイントボックス　３芯２分岐

ＡＭＰ

埋込スイッチ  １Ｐ１５Ａ×１
アウトレットボックス

防雨型抜止コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２  ＥＴ付

ＥＩＡラック用、ＯＡタップ２Ｐ１５ＡＥ×４口　２ｍ

電源用ボックスを設けること

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２　ＥＴ付

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２
想定型番同上　プリンター用コンセント
ＥＶ昇降路内取付け

Ｅ３９　又は　大臣認定工法

セキュリティ自動通報装置
多チャンネル受信ユニット（１０回路）
個別警戒 /解除付き受信機

チャンネル表示盤（２０回路）
チャンネル表示盤（１０回路）
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PS (1-1)

エントランス

相談・打合せ

スペース

(1-3)
PS

PS(1-7)

PS(1-2)

防災備蓄倉庫
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留学生

倉庫
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総合窓口
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面談室(4)

電気室

PS(1-4)

留学生

相談室(1) 留学生

相談室(2)
留学生

相談室(3)
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面談室(3)

WWC（1）
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留学生受付・事務室

セミナーエリア

EV

EPS(1)・

防災盤室

H

ｔ

ＣＴＬ

ＡＭＰ

ＳＥＣ

ＲＥＣ１０Ｌ

１０Ｓ

２０Ｓ

ＲＥＣＣＨ

Ｅ－０１４電灯設備（コンセント分岐）　１階平面図

注記

名称記号
電灯設備 ( コンセント分岐 )  凡例

備考 記号 名称 備考

　　　：ＥＭ -ＥＥＦ２ . ０ - ３Ｃ×１、（ＰＦ２２）×１

　　　：ＥＭ -ＥＥＦ２ . ０ - ３Ｃ×４、（ＰＦ２２）×４
　　　：ＥＭ -ＥＥＦ２ . ０ - ３Ｃ×３、（ＰＦ２２）×３
　　　：ＥＭ -ＥＥＦ２ . ０ - ３Ｃ×２、（ＰＦ２２）×２

４．　　　は下記を示す
３ . 付近にケーブルラックがある場合は利用すること。

１ . コンセントの取付高さは特記無きはＦＬ +４００とする ｡
２ . 防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。

　「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」

３

３

３

1CAX AX7C

0219335244
テキストボックス
概要図
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2 0 0

2 0 0

3 0 0

2 0 0

1 9

7 9

1 0 9

)6 0 0(

)6 0 0(

5

6

7

4

3

8

9

1

2

1

1

1

2

3

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

2 8 6

7 9

6 0 0

9 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

留学生受付・事務室
照明
留学生相談室（１）
照明

留学生受付・事務室
自動ドア
留学生受付・事務室
プリンター用コンセント
留学生受付・事務室

留学生受付・事務室
O A床コンセント
留学生受付・事務室
O A床コンセント
留学生相談室（１）

留学生相談室（１）

留学生相談室（１）
O A床コンセント

2

1

1

1

5

6

7

4

3

8

9

1 0

1

2

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

総合窓口面談室（３）
照明
総合窓口面談室（４）
照明

総合窓口面談室（３）

総合窓口面談室（３）

総合窓口面談室（３）
O A床コンセント
総合窓口面談室（４）

総合窓口面談室（４）

総合窓口面談室（４）
O A床コンセント

2 0 0

2 2 0

2 0 0

3 0 0

2 0 0

2 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 9

1 0 5

1

1

2

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

2

1

1

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

1 0 9

7 9

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

留学生相談室（２）
照明
留学生相談室（３）
照明

留学生相談室（２）

留学生相談室（２）

留学生相談室（２）
O A床コンセント
留学生相談室（３）

留学生相談室（３）

留学生相談室（３）
O A床コンセント

1

2

1

1

5

6

7

4

3

8

2

1

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

9 3 1

1 0 0

3 0 0

2 0 0

2 0 0

2 1 0

2 0 0

9 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

総合窓口精神保健支援室
照明

総合窓口精神保健支援室
照明

総合窓口精神保健支援室
インターホン
総合窓口精神保健支援室
呼出設備
総合窓口精神保健支援室

総合窓口精神保健支援室

総合窓口精神保健支援室

総合窓口精神保健支援室

総合窓口精神保健支援室
プリンター用コンセント
総合窓口精神保健支援室
O A床コンセント
総合窓口精神保健支援室
O A床コンセント
総合窓口精神保健支援室
O A床コンセント
総合窓口精神保健支援室
O A床コンセント
総合窓口精神保健支援室
O A床コンセント
総合窓口精神保健支援室
O A床コンセント

5

6

7

4

3

8

9

1 1

1 2

1 3

1 0

1 4

1 5

1 6

2

1

1

1

1

1 0

1

●　単相３線回路の主幹は、中性線欠相保護付とする。

●　分岐ブレーカーは１Ｐサイズ（小型）とする。

●　屋外・水気のある場所及び湿気の多い場所に機械器具を施設する回路の遮断器は、漏電遮断器とする。

　　主幹ＥＬＣＢの場合：１００ｍＡ（時廷形）　　　分岐ＥＬＣＢの場合：　３０ｍＡ（高速形）

●　漏電遮断器の定格感度電流は下記による。

●　回路番号記号は下記による。

：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ１００Ｖ ：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ２００Ｖ

：電灯回路　ＡＣ２００Ｖ：電灯回路　ＡＣ１００Ｖ

Ｔ ：一般形　露出形　ドアのある構造 Ｄ ：一般形　露出形　ドアの無い構造

Ｖ Ｗ ：壁掛形

：コンセント回路　ＡＣ１００Ｖ ：コンセント回路　ＡＣ２００Ｖ

：自立形

●　キャビネット形式、種別は下記による。

●　盤図内の記号は下記を示す。

Ｗｈ

　　　：年間スケジュールタイマー　ＪＩＳ協約型　停電補償付　１回路型Ｔ

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

階段通路誘導灯

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ ＣＴ

ＣＴ　　　：多回路エネルギーモニタ　ＣＴ（集中検針設備にて計上）

ＣＴ

5

4

3

2

1

1

7

8

9

1 1

1 2

1 3

1 0

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

5

6

4

3

2

1

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

〇

3 7

1 0 5

1 0 1

8 6 7

照明

照明

照明
エントランス
照明

２５０２０〇 1 0 0
電気室
空調機

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

6 0 0

1 0 0

エントランス
自動ドア

3 1

ＣＴ

ＭＣＣＢ２５０２０〇

アクセス制御盤

1 0 0 集中検針エネルギーモニター

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

2 5 0

5 4 0

ＥＰＳ・防災盤室
火災受信機
ＥＰＳ・防災盤室
ＡＭＰ

ｂ

ａ

ｂ

ａ

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

トイレ呼出表示器

集中リモコン

1 0 0

1 0 0

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇 5 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

3 0 0

エントランス

消火ポンプ室

コンセント

コンセント

コンセント

2 0 0 コンセント

1 0 0 警報盤

ＥＰＳ（ 1）・防災盤室

廊下 ( 1 - 2 )

ＭＣＣＢ２５０２０ 1 3 0 照明
電気室、防災備蓄倉庫

ＥＰＳ・防災盤室（ 1）

ＥＰＳ・防災盤室（ 1）

ＥＰＳ・防災盤室（ 1）

ＥＰＳ・防災盤室（ 1）

ＥＰＳ・防災盤室（ 1）

ＥＰＳ・防災盤室（ 1）

ＥＰＳ・防災盤室（ 1）

ＥＩＡラック

廊下 ( 1 - 2 )

コンセント
廊下 ( 1 - 1 )

2 2 0

4 0 0

セミナーエリア

セミナーエリア

1 0 0
留学生相談室（１）
空調機

2 5 0 空調機
留学生受付・事務室、留学生相談室（ 1）

2 2 0 空調機
留学生相談室（２）（３）

2 0 0 空調機
留学生相談室（２）（３）

空調機
総合窓口面談室（１）（２）

空調機
総合窓口面談室（１）（２）

空調機
総合窓口面談室（３）（４）

空調機
総合窓口面談室（３）（４）

3 2 0
総合窓口精神保健支援室
空調機

4 5 0
総合窓口精神保健支援室
空調機

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇 )6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇 )6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

1 2 0 0

2 0 0

3 0 0

2 0 0

6 1 0

1 2 6 0

3 0 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

2 0 0

3 0 0

給湯室（１）
給湯器
給湯室（１）

電気室

防災備蓄・倉庫

ＨＣＷＣ（１）

ＨＣＷＣ（１）

ＷＣ（１）

ＭＷＣ（１）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（１）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（１）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（１）
温水洗浄便座
留学生倉庫

屋外
防雨型コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

1 0 0
ＥＶ
コンセント

手洗い、オストメイト

手洗い、オストメイト

●　可能な限りメーカー標準盤にて選定すること。

3

2

1 ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

2 0 3

5 8

2 7 0

照明

照明
庇
照明Ｔ

ＷＣ（１）、ＨＣＷＣ（１）

給湯室（１）他

4 ＭＣＣＢ２５０２０〇 8 6 照明

ＭＣＣＢ２５０２０〇

廊下 ( 1 - 1 )

廊下（ 1 - 1 ）

エントランス、廊下（ 1 - 1 ）（ 1 - ２）
非常用照明5 3 5

１Ｌ-１

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

１Ｌ-１-Ｈ

５０ＡＦ
　　　／４０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

１Ｌ－４－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

１Ｌ－２－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／４０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

１Ｌ－５－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

１Ｌ－３－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

１Ｌ－６－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／５０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

共用盤
鋼板製

種別：　Ｄ

２２５ＡＦ
　　　／１２５ＡＴ

屋内壁掛型

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

：デジタル電力量計（検定無し）、パルス出力付き

予備

予備

予備

Ｅ－０２０分電盤図（２）
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

特記事項

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

合計

合計

合計
２，８９４ＶＡ

合計
２，９０４ＶＡ

合計
２，７６８ＶＡ

合計
２，７８８ＶＡ

合計
４，１２４ＶＡ

合計
１，５９５ＶＡ

合計

合計

合計
３，０１０ＶＡ

３，２８９ＶＡ

５，１７７ＶＡ

２，９６５ＶＡ

１３，０６６ＶＡ

●　単相３線回路の主幹は、中性線欠相保護付とする。

●　分岐ブレーカーは１Ｐサイズ（小型）とする。

●　屋外・水気のある場所及び湿気の多い場所に機械器具を施設する回路の遮断器は、漏電遮断器とする。

　　主幹ＥＬＣＢの場合：１００ｍＡ（時廷形）　　　分岐ＥＬＣＢの場合：　３０ｍＡ（高速形）

●　漏電遮断器の定格感度電流は下記による。

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

1 9 4

2 0 0

4 0 0

2 0 0

3 0 0

6 1 0

1 2 6 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

ＥＰＳ（２）

ＨＣＷＣ（２）

ＨＣＷＣ（２）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（２）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（２）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（２）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（２）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（２）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（２）
温水洗浄便座

照明

5

6

7

4

3

8

9

1 1

1 2

1 3

1 0

1 4

1

2

1

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

学生相談所待合室
インターホン
学生相談所待合室
呼出設備
学生相談所待合室

学生相談所待合室

学生相談所待合室
O A床コンセント
学生相談所待合室
O A床コンセント

1 8 0

1 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

2 0 0

5

6

7

4

3

8

2

1

1

1

( )6 0 0

( )6 0 0

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

1 1 5

7 9

3 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

学生相談室（１）
照明
学生相談室（２）
照明

学生相談室（１）

学生相談室（１）
O A床コンセント
学生相談室（２）

学生相談室（２）
O A床コンセント

5

6

4

3

2

1

1

1

1

2

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

学生相談室（３）
照明
学生相談室（４）
照明

学生相談室（３）

学生相談室（３）
O A床コンセント
学生相談室（４）

学生相談室（４）
O A床コンセント

3 0 0

2 0 0

4 0 0

2 0 0

1 0 5

7 9

5

6

4

3

2

1

1

1

1

2

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

4

3

2

1

1

1

1

2

学生相談室（５）
照明
学生相談室（６）
照明

学生相談室（５）

学生相談室（５）
O A床コンセント
学生相談室（６）

学生相談室（６）
O A床コンセント

3 0 0

2 0 0

3 0 0

2 0 0

7 9

8 9

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

4

3

2

1

1

1

1

2

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

2

1

1

1

1

1

2

7 9

1 0

1 2 5

3 0 0

2 0 0

2 0 0

1 1 0

8 0 0

8 0 0

学生相談室（９）
照明

照明

照明

学生相談室（９）

学生相談室（９）
O A床コンセント

プリンター用コンセント

プリンター用コンセント

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇4

3

2

1

1

1

1

センター長室
照明

センター長室
照明

センター長室
空調機

センター長室

センター長室

センター長室
O A床コンセント

1 5 0

3 1 0

2 0 0

2 0 0

1 2 5

1 0

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

7 9

1 0

1 0 0

3 0 0

1 2 0 0

1 0 0 0

休憩室・給湯室
照明

休憩室・給湯室
照明

休憩室・給湯室
空調機

休憩室・給湯室

休憩室・給湯室
給湯器
休憩室・給湯室
冷蔵庫用コンセント

4

3

2

1

1

1

1

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇1

1

2

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

9

1 0

2

1

２５０２０〇1

２５０２０1 〇

1 5 8

7 9

1 0

3 1 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

1 0 0 0

9 0 0

2 0 0

照明

照明

照明

O A床コンセント

O A床コンセント

冷蔵庫用コンセント

プリンター用コンセント

O A床コンセント

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇1
ＷＢ推進室
照明2 1 0

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

2

1

1

1

ＷＢ推進室

ＷＢ推進室

ＷＢ推進室

ＷＢ推進室

ＷＢ推進室
O A床コンセント
ＷＢ推進室
O A床コンセント

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

)6 0 0(

)6 0 0(

●　回路番号記号は下記による。

：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ１００Ｖ ：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ２００Ｖ

：電灯回路　ＡＣ２００Ｖ：電灯回路　ＡＣ１００Ｖ

Ｔ ：一般形　露出形　ドアのある構造 Ｄ ：一般形　露出形　ドアの無い構造

Ｖ Ｗ ：壁掛形

：コンセント回路　ＡＣ１００Ｖ ：コンセント回路　ＡＣ２００Ｖ

：自立形

●　キャビネット形式、種別は下記による。

●　盤図内の記号は下記を示す。

Ｗｈ

Ｔ　　　：年間スケジュールタイマー　ＪＩＳ協約型　停電補償付　１回路型

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

ＭＣＣＢ

ＭＣＣＢ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ　　　：多回路エネルギーモニタ　ＣＴ（集中検針設備にて計上）

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

1 5

1 6

ＥＰＳ（２）

ＭＣＣＢ２５０２０〇 1 0 0
ＥＰＳ（２）
集中検針エネルギーモニター

ＰＳＲ（Ａ）

ＰＳＲ（Ａ）

ＰＳＲ（Ａ）

ＰＳＲ（Ｂ）

ＰＳＲ（Ｂ）

ＰＳＲ（Ｂ）

ＰＳＲ（Ａ）

ＰＳＲ（Ａ）

ＰＳＲ（Ｂ）

ＰＳＲ（Ｂ）

学生相談室（７）

学生相談室（７）
O A床コンセント

3 0 0

2 0 0

コンセント

学生相談室（８）

学生相談室（８）
O A床コンセント

3 0 0

2 0 0

コンセント

学生相談室（８）
照明7 9

学生相談室（７）
照明1 0 9

E I A ラック

廊下（２）

廊下（２）

手洗い、オストメイト

打合せスペース・倉庫

打合せスペース・倉庫

打合せスペース・倉庫

打合せスペース・倉庫

打合せスペース・倉庫

打合せスペース・倉庫

ＰＳＲ（Ｂ）

学生相談所待合室
空調機1 5 0

2 0 0 空調機
学生相談室（１）（２）

2 0 0 空調機
学生相談室（１）（２）

空調機2 2 0
学生相談室（３）（４）

空調機2 0 0
学生相談室（３）（４）

空調機2 0 0
学生相談室（５）（６）

空調機2 0 0
学生相談室（５）（６）

空調機2 0 0
学生相談室（７）（８）

空調機2 0 0
学生相談室（７）（８）

1 0 0
学生相談室（９）
空調機

2 0 0 空調機
学生相談室（９）、打合せスペース・倉庫

2 2 0 空調機
ＰＳＲ（Ａ）（Ｂ）

3 0 0 空調機
ＰＳＲ（Ａ）（Ｂ）

ＷＢ推進室
空調機2 0 0

ＷＢ推進室
空調機2 0 0

●　可能な限りメーカー標準盤にて選定すること。

誘導灯
ａ ＭＣＣＢ２５０２０〇 4 0

２５０２０〇1
学生相談所待合室
空調機1 2 0

学生相談所待合室
照明

ＭＣＣＢ２５０２０〇 1 5
学生相談所待合室
非常用照明1

ＭＣＣＢ２５０２０〇

2 2 7

4 0

照明

照明

1

2

ＭＣＣＢ２５０２０〇
ＷＣ（２）、ＨＣＷＣ（２）

ＥＰＳ（２）他

ＭＣＣＢ２５０２０〇 非常用照明3

廊下（２）

廊下（２）
7 5

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

共用盤
鋼板製
屋内壁掛型
種別：　Ｄ

２Ｌ－１

１００ＡＦ
　　　／１００ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－１－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－２－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－３－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－４－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－５－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－６－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－７－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－８－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－９－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／４０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－１０－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）
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ＥＴ
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ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ
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ＥＬＣＢ
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ＥＬＣＢ
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

：デジタル電力量計（検定無し）、パルス出力付き

予備

予備

予備

予備

Ｅ－０２１分電盤図（３）
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

特記事項

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

合計
３，９６１ＶＡ

合計
２，４０８ＶＡ

合計

合計
７，０１５ＶＡ

合計

合計

合計
３，１００ＶＡ

合計
４，５３８ＶＡ

合計

合計
４，８６４ＶＡ

２，９２６ＶＡ

４，０６７ＶＡ１４，４６４ＶＡ

５，３０９ＶＡ

●　単相３線回路の主幹は、中性線欠相保護付とする。

●　分岐ブレーカーは１Ｐサイズ（小型）とする。

●　屋外・水気のある場所及び湿気の多い場所に機械器具を施設する回路の遮断器は、漏電遮断器とする。

　　主幹ＥＬＣＢの場合：１００ｍＡ（時廷形）　　　分岐ＥＬＣＢの場合：　３０ｍＡ（高速形）

●　漏電遮断器の定格感度電流は下記による。

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

9

2

1

1

1

1

2 1 0 9

2 0 2

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

2 0 0

照明

照明

O A床コンセント

O A床コンセント

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

4

3

2

1

1

1

1

2

1 0 5

5 3

2 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

2 0 0

会議室（１）
照明
倉庫（２ -１）
照明

会議室（１）

会議室（１）

会議室（１）
O A床コンセント
会議室（１）
O A床コンセント
倉庫（２ -１）

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

6 3

6 3

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

ＣＳＲ相談室（１）
照明
ＣＳＲ相談室（２）
照明

ＣＳＲ相談室（１）

ＣＳＲ相談室（１）

ＣＳＲ相談室（１）
O A床コンセント
ＣＳＲ相談室（２）

ＣＳＲ相談室（２）

ＣＳＲ相談室（２）
O A床コンセント

)6 0 0(

)6 0 0(

5

6

7

4

3

8

2

1

1

1

1

2

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

9

2

1

1

1

1

1
ＣＳＲ事務室
照明

ＣＳＲ事務室
照明

ＣＳＲ事務室
呼出設備
ＣＳＲ事務室
給湯器
ＣＳＲ事務室
プリンター用コンセント
ＣＳＲ事務室
電気ポット用コンセント
ＣＳＲ事務室
プリンター用コンセント
ＣＳＲ事務室

ＣＳＲ事務室
O A床コンセント

1 0 5

1 0

2 0 0

1 2 0 0

9 0 0

1 0 0 0

8 0 0

4 0 0

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

9

1 0

2

1

1

1

1

2

ＣＳＲ学習室
照明
ＣＳＲ待合室兼受付
照明

ＣＳＲ学習室
給湯器
ＣＳＲ学習室

ＣＳＲ学習室

ＣＳＲ学習室
プリンター用コンセント
ＣＳＲ学習室
O A床コンセント
ＣＳＲ待合室兼受付

ＣＳＲ待合室兼受付

ＣＳＲ待合室兼受付
O A床コンセント

1 2 0 0

2 0 0

2 0 0

8 0 0

2 0 0

3 0 0

3 0 0

2 0 0

6 3

1 7 6

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ａ

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

8

9

1 1

1 2

1 3

1 0

1 4

1 5

1 6

1

3

2

1

3

2

1

2

3 0

6 5

4 0

1 8

1 9 4

2 2 7

2 0 0

4 0 0

3 0 0

3 0 0

6 1 0

1 0 0

1 2 6 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 0 0

誘導灯

照明
廊下（３ -２）
照明

照明

照明
給湯室（２）
照明

ＥＰＳ（３）

ＥＰＳ（３）

ＨＣＷＣ（３）

ＨＣＷＣ（３）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（３）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（３）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（３）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（３）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（３）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（３）
温水洗浄便座
給湯室（２）
給湯器
給湯室（２）

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇
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ＭＣＣＢ２５０２０〇5

4

3

2

1

1

1

1

2

相談室大
照明
書庫
照明

相談室大

相談室大

相談室大
暖房器具
書庫

3 0 0

3 0 0

1 0 0 0

2 0 0

1 5 8

4 2

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇
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２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇
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5

6

7

4

3

2

1

1

1

1

2
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相談室小（２）
照明
相談室小（３）
照明

相談室小（２）

相談室小（２）
暖房器具
相談室小（３）

相談室小（３）

相談室小（３）
暖房器具

)6 0 0(

)6 0 0(
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ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

3

2

２５０２０〇

２５０２０〇

1

1

1

1

1
多目的室大（２）
照明

多目的室大（２）
照明

多目的室大（２）

多目的室大（２）

3 0 0

3 0 0

1 5 8

1 0

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

2

1

1

1

1

2

1

相談室中
照明
相談室小（１）
照明

照明

相談室中

相談室中

相談室中
暖房器具
相談室小（１）

相談室小（１）

相談室小（１）
暖房器具

3 0 0

3 0 0

1 0 0 0

2 0 0

2 0 0

1 0 0 0

1 4 5

1 0 9

1 0

)6 0 0(

)6 0 0(

●　回路番号記号は下記による。

：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ１００Ｖ ：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ２００Ｖ

：電灯回路　ＡＣ２００Ｖ：電灯回路　ＡＣ１００Ｖ

Ｔ ：一般形　露出形　ドアのある構造 Ｄ ：一般形　露出形　ドアの無い構造

Ｖ Ｗ ：壁掛形

：コンセント回路　ＡＣ１００Ｖ ：コンセント回路　ＡＣ２００Ｖ

：自立形

●　キャビネット形式、種別は下記による。

●　盤図内の記号は下記を示す。

Ｗｈ

Ｔ　　　：年間スケジュールタイマー　ＪＩＳ協約型　停電補償付　１回路型

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

ＣＴＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ　　　：多回路エネルギーモニタ　ＣＴ（集中検針設備にて計上）

ＭＣＣＢ２５０２０〇 )6 0 0(

２５０２０〇
多目的室大（２）
給湯器1 2 0 0

２５０２０〇
多目的室大（２）

4

5

冷蔵庫用コンセント1 0 0 0

冷蔵庫用コンセント1 0 0 0

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

1 7

1 8

ＭＣＣＢ２５０２０〇 1 0 0
ＥＰＳ（３）
集中検針エネルギーモニター

多目的室大（１）（Ｂ）

多目的室大（１）（Ｂ）

多目的室大（１）（Ａ）

多目的室大（１）（Ａ）

多目的室大（１）（Ａ）

多目的室大（１）（Ｂ）

多目的室大（１）（Ａ）

多目的室大（１）（Ｂ）

多目的室大（１）（Ａ）

手洗い、オストメイト

廊下（３ -１）

ＷＣ（３）、ＨＣＷＣ（３）

ＥＰＳ（３）他

E I A ラック

廊下（３ -１）（３ -２）

廊下（３ -１）（３ -２）

相談室小（１）

3 0 0 空調機
多目的室大（１）（Ａ）（Ｂ）

5 5 0 空調機
多目的室大（１）（Ａ）（Ｂ）

1 0 0
会議室（１）
空調機

1 5 0
会議室（１）
空調機

2 0 0 空調機
ＣＳＲ相談室（１）他  

2 0 0 空調機
ＣＳＲ相談室（１）他  

ＣＳＲ事務室
空調機1 0 0

ＣＳＲ事務室
空調機1 0 0

空調機2 2 0
ＣＳＲ学習室、ＣＳＲ待合室兼受付

空調機2 5 0
ＣＳＲ学習室、ＣＳＲ待合室兼受付

相談室大
空調機2 0 0

相談室大
空調機3 0 0

2 2 0 空調機
相談室小（２）（３）

2 0 0 空調機
相談室小（２）（３）

多目的室大（２）
空調機2 0 0

多目的室大（２）
空調機3 0 0

空調機2 0 0
相談室中、相談室小（１）

空調機2 0 0
相談室中、相談室小（１）

●　可能な限りメーカー標準盤にて選定すること。

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－１１－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－１２－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－１３－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－１４－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／５０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

２Ｌ－１５－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／４０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

共用盤
鋼板製
屋内壁掛型
種別：　Ｄ

３Ｌ－１

１００ＡＦ
　　　／１００ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－１－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－２－Ｈ

５０ＡＦ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－３－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－４－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／４０ＡＴ

ＥＴ

ＥＴ（ＥＬＣＢ）ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

　　　／３０ＡＴ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

：デジタル電力量計（検定無し）、パルス出力付き

予備

予備

予備

予備

Ｅ－０２２分電盤図（４）
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

特記事項

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

合計
９，８１４ＶＡ

合計
５，７１５ＶＡ

合計
４，５４７ＶＡ

合計
３，９３７ＶＡ

合計
２，５５８ＶＡ

合計
２，７１８ＶＡ

合計
２，５７８ＶＡ

合計

合計
２，５７９ＶＡ

１７，０７０ＶＡ

●　単相３線回路の主幹は、中性線欠相保護付とする。

●　分岐ブレーカーは１Ｐサイズ（小型）とする。

●　屋外・水気のある場所及び湿気の多い場所に機械器具を施設する回路の遮断器は、漏電遮断器とする。

　　主幹ＥＬＣＢの場合：１００ｍＡ（時廷形）　　　分岐ＥＬＣＢの場合：　３０ｍＡ（高速形）

●　漏電遮断器の定格感度電流は下記による。

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

9

1 1

1 2

1 3

1 0

1 4

1 5

1 6

1 7

2

1

1

1

1 照明

相談員室
呼出設備
相談員室
冷蔵庫用コンセント
相談員室
給湯器
相談員室
電子レンジ用コンセント
相談員室

相談員室
プリンター用コンセント
相談員室

相談員室

相談員室
O A床コンセント
相談員室
O A床コンセント
相談員室
O A床コンセント
相談員室
O A床コンセント
待合室

待合室

2 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 2 0 0

2 0 0

8 0 0

2 0 0

3 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

2 0 0

2 0 0

3 4 4

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

4

3

2

7

8

1

1

1

1

1 1 4 5

1 0

3 1 0

4 0 0

2 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 0 0 0

教員室
照明

教員室
照明

教員室

教員室
冷蔵庫用コンセント
教員室
電子レンジ用コンセント
教員室
電気ポット用コンセント
教員室
O A床コンセント
教員室
O A床コンセント

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

9

1 1

1 0

2

1

1

1

1

2

2 1 8

1 0 9

2 0 0

2 0 0

2 0 0

3 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

研究室（３－４）
照明
研究室（３－４）
照明

研究室（３－４）

研究室（３－４）

研究室（３－４）

研究室（３－４）

研究室（３－４）

研究室（３－４）

研究室（３－４）
O A床コンセント
研究室（３－４）
O A床コンセント
研究室（３－４）
O A床コンセント

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

9

2

1

1

1

1
研究室（３－５）
照明

研究室（３－５）

研究室（３－５）

研究室（３－５）

研究室（３－５）

研究室（３－５）
O A床コンセント
研究室（３－５）
O A床コンセント
研究室（３－５）
O A床コンセント

2 0 0

3 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

2 3 7

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

1 5 8

2 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

研究室（３－３）
照明

研究室（３－３）

研究室（３－３）

研究室（３－３）

研究室（３－３）
O A床コンセント
研究室（３－３）
O A床コンセント5

6

4

3

2

1

1

1

1

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

4

3

2

1

1

1

1

3 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

2 1 8
研究室（３－２）
照明

研究室（３－２）

研究室（３－２）

研究室（３－２）

研究室（３－２）
O A床コンセント
研究室（３－２）
O A床コンセント

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

4

3

2

1

1

1

1

2 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

1 5 8
研究室（３－１）
照明

研究室（３－１）

研究室（３－１）

研究室（３－１）

研究室（３－１）
O A床コンセント
研究室（３－１）
O A床コンセント

)6 0 0(

〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ａ

ＭＣＣＢ２５０２０

ＭＣＣＢ２５０２０〇

3

2

1

1

2 0

2 5 9

誘導灯

照明

ＨＣＷＣ（４）
照明

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇4

3

2

1

1 7 9

3 0 0

8 0 0

8 0 0

コピー機置場
照明

コピー機置場

コピー機置場
プリンター用コンセント
コピー機置場
プリンター用コンセント

)6 0 0(

●　回路番号記号は下記による。

：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ１００Ｖ ：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ２００Ｖ

：電灯回路　ＡＣ２００Ｖ：電灯回路　ＡＣ１００Ｖ

Ｔ ：一般形　露出形　ドアのある構造 Ｄ ：一般形　露出形　ドアの無い構造

Ｖ Ｗ ：壁掛形

：コンセント回路　ＡＣ１００Ｖ ：コンセント回路　ＡＣ２００Ｖ

：自立形

●　キャビネット形式、種別は下記による。

●　盤図内の記号は下記を示す。

Ｗｈ

Ｔ　　　：年間スケジュールタイマー　ＪＩＳ協約型　停電補償付　１回路型

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

ＭＣＣＢ

ＣＴ ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ　　　：多回路エネルギーモニタ　ＣＴ（集中検針設備にて計上）

待合室他 廊下（４）

2 2 6

ＭＣＣＢ２５０２０〇 4 0 照明
ＥＰＳ（４）他

ＭＣＣＢ２５０２０〇 3 5 照明
給湯室（３）（４）

空調機3 2 0
相談員室他

空調機4 5 0
相談員室他

1 0 0
教員室
空調機

1 5 0
教員室
空調機

3 2 0
研究室（３－４）
空調機

2 0 0
研究室（３－４）
空調機

研究室（３－５）
空調機2 0 0

研究室（３－５）
空調機2 0 0

2 0 0
研究室（３－３）
空調機

2 0 0
研究室（３－３）
空調機

2 0 0
研究室（３－２）
空調機

2 0 0
研究室（３－２）
空調機

2 2 0
研究室（３－１）
空調機

2 0 0
研究室（３－１）
空調機

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

5

6

7

8

9

1 1

1 2

1 3

1 0

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

4

1

3

2

ＭＣＣＢ

ＭＣＣＢ

2 0 0

1 0 0

4 0 0

3 0 0

3 0 0

6 1 0

1 2 6 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 2 7 0

1 0 0

1 2 0 0

1 0 0

1 2 0 0

1 0 0

ＥＰＳ（４）

ＥＰＳ（４）

給湯器

給湯器
屋上

増幅器用コンセント
ＥＰＳ（４）

ＨＣＷＣ（４）

ＨＣＷＣ（４）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（４）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（４）
温水洗浄便座
ＷＷＣ（４）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（４）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（４）
温水洗浄便座
ＭＷＣ（４）
温水洗浄便座
給湯室（３）

給湯室（３）

給湯室（４）

給湯室（４）

防雨型コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

2 2

ＭＣＣＢ 1 0 0 集中検針エネルギーモニター
ＥＰＳ（４）

手洗い、オストメイト

E I A ラック

廊下（４）

コンセント
廊下（４）

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

2 3

2 4

5 0 0
ＥＶ
ＥＶ制御盤

２５０２０〇

２５０２０〇

●　可能な限りメーカー標準盤にて選定すること。

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－５－Ｈ

１００ＡＦ
　　　／７５ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－６－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／４０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－７－Ｈ

５０ＡＦ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－８－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－９－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－１０－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

３Ｌ－１１－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

共用盤
鋼板製
屋内壁掛型
種別：　Ｄ

４Ｌ－１

１００ＡＦ
　　　／１００ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

４Ｌ－１－Ｈ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

　　　／３０ＡＴ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

予備

：デジタル電力量計（検定無し）、パルス出力付き

予備

予備

予備

Ｅ－０２３分電盤図（５）
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

特記事項

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品
負　荷　名　称

コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

合計
４，０４５ＶＡ

合計
５，１３７ＶＡ

合計
４，５１０ＶＡ

合計
２，５０８ＶＡ

合計
４，５３６ＶＡ

合計
２，７３０ＶＡ

合計
１０，６２７ＶＡ

合計
２，５０８ＶＡ

合計
３，４１０ＶＡ

合計
２，５０８ＶＡ

合計
２，２７８ＶＡ

●　単相３線回路の主幹は、中性線欠相保護付とする。

●　分岐ブレーカーは１Ｐサイズ（小型）とする。

●　屋外・水気のある場所及び湿気の多い場所に機械器具を施設する回路の遮断器は、漏電遮断器とする。

　　主幹ＥＬＣＢの場合：１００ｍＡ（時廷形）　　　分岐ＥＬＣＢの場合：　３０ｍＡ（高速形）

●　漏電遮断器の定格感度電流は下記による。

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

2

1

1

1

3 0 0

3 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

職員居室
照明

職員居室
空調機

職員居室

職員居室

職員居室

職員居室

職員居室
O A床コンセント
職員居室
O A床コンセント

2 4 5

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

1 5 8

1 5 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

准教授室（１）
照明

准教授室（１）
空調機

准教授室（１）

准教授室（１）

准教授室（１）

准教授室（１）
O A床コンセント

5

4

3

2

1

1

1

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

2 3 7

3 0 0

4 0 0

4 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

教職員居室
照明

教職員居室
空調機

教職員居室

教職員居室

教職員居室

教職員居室

教職員居室

教職員居室
O A床コンセント
教職員居室
O A床コンセント
教職員居室
O A床コンセント
教職員居室
O A床コンセント

5

6

7

4

3

8

9

1 1

1 0

2

1

1

1

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

9

2

1

1

1
教授室
照明

教授室
空調機

教授室

教授室

教授室

教授室
O A床コンセント
教授室
O A床コンセント
教授室
O A床コンセント
教授室
O A床コンセント

3 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

2 1 0

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

4

3

2

1

1

1 2 1 0

4 0 0

6 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

会議室（２）
照明

会議室（２）
空調機

会議室（２）

会議室（２）

会議室（２）

会議室（２）

会議室（２）

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

1 5 8

1 5 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

准教授室（２）
照明

准教授室（２）
空調機

准教授室（２）

准教授室（２）

准教授室（２）
O A床コンセント
准教授室（２）
O A床コンセント

5

4

3

2

1

1

1

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇5

4

3

2

1

1

1
准教授室（３）
照明

准教授室（３）
空調機

准教授室（３）

准教授室（３）

准教授室（３）

准教授室（３）
O A床コンセント

1 5 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

1 5 8

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

7

4

3

8

9

1 0

2

1

1

1

1

2 0 0

2 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

3 1 6
研究室（４ -３）
照明

研究室（４ -３）

研究室（４ -３）

研究室（４ -３）

研究室（４ -３）

研究室（４ -３）
O A 床コンセント
研究室（４ -３）
O A 床コンセント
研究室（４ -３）
O A 床コンセント
研究室（４ -３）
O A 床コンセント

)6 0 0(

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇5

4

3

2

1

1

1

1
研究室（４ -２）
照明

研究室（４ -２）

研究室（４ -２）

研究室（４ -２）

研究室（４ -２）
O A 床コンセント

3 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

1 5 8

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

5

6

4

3

2

1

1

1

1
研究室（４ -１）
照明

研究室（４ -１）

研究室（４ -１）

研究室（４ -１）

研究室（４ -１）
O A 床コンセント
研究室（４ -１）
O A 床コンセント

3 0 0

2 0 0

2 0 0

4 0 0

4 0 0

2 1 0

)6 0 0(

ＭＣＣＢ２５０２０〇 1 6 7 照明1

●　回路番号記号は下記による。

：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ１００Ｖ ：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ２００Ｖ

：電灯回路　ＡＣ２００Ｖ：電灯回路　ＡＣ１００Ｖ

Ｔ ：一般形　露出形　ドアのある構造 Ｄ ：一般形　露出形　ドアの無い構造

Ｖ Ｗ ：壁掛形

：コンセント回路　ＡＣ１００Ｖ ：コンセント回路　ＡＣ２００Ｖ

：自立形

●　キャビネット形式、種別は下記による。

Ｗｈ

Ｔ

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ ＣＴＣＴ

ＣＴ

　　　：年間スケジュールタイマー　ＪＩＳ協約型　停電補償付　１回路型

ＣＴ　　　：多回路エネルギーモニタ　ＣＴ（集中検針設備にて計上）

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

ＭＣＣＢ２５０２０〇

1 5 0

2 0 0

3 0 0

2 0 0

4 0 0

1 2 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 0 0 0

教員研究室
空調機

教員研究室
給湯器
教員研究室

教員研究室
電気採暖機用コンセント
教員研究室
電気採暖機用コンセント
教員研究室
電気採暖機用コンセント
教員研究室
冷蔵庫用コンセント
教員研究室
電子レンジ用コンセント
教員研究室
電気ポット用コンセント
教員研究室

教員研究室

教員研究室

)6 0 0(

)6 0 0(

)6 0 0(

5

6

7

4

3

8

9

1 1

1 2

1 3

1 0

1 4

2

1

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

ＭＣＣＢ２５０２０〇1 1 0 照明

教員研究室

教員研究室
3 2 0

研究室（４ -３）
空調機

3 0 0
研究室（４ -３）
空調機

研究室（４ -２）
空調機2 2 0

研究室（４ -２）
空調機2 0 0

研究室（４ -１）
空調機2 2 0

研究室（４ -１）
空調機2 0 0

1

●　盤図内の記号は下記を示す。

●　可能な限りメーカー標準盤にて選定すること。

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

４Ｌ－２－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

４Ｌ－３－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

４Ｌ－４－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／４０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

４Ｌ－５－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

４Ｌ－６－Ｈ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

４Ｌ－７－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

４Ｌ－８－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

４Ｌ－９－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

４Ｌ－１０－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

４Ｌ－１１－Ｈ

５０ＡＦ
　　　／３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＡＣ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

４Ｌ－１２－Ｈ

１００ＡＦ
　　　／７５ＡＴ

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

屋内壁掛型

住戸盤
樹脂製

種別：　Ｔ

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ） ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

幹線平面図参照

幹線サイズ
通信機械室

幹線平面図参照

幹線サイズ
通信機械室

系統図参照
太陽光設備
詳細

H

H

H

H H H

HHH H

H H

H HH

H

H HH H

H

H H H

H H

H H H

H

HH

H H

H

H H H

H H

H

H

HH

H H H H H H H H H H H H H H HH H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

８

１４

２２

６０

１００

１５０

５.５

３８ Ｅ８

Ｅ１４

Ｅ２２

Ｅ３８

Ｅ５.５

Ｅ２.０

Ｅ２.０

Ｅ３.５

ＦＰ３８

３８

Ｅ２.０ Ｅ２.０

Ｅ２.０

１４ ２２ ６０ ３８ ３８ ２２ ３８ ３８ ２２

２２ ２２

１００ ６０ ３８ ２２ ３８ ２２ １４

Ｅ２.０ Ｅ２.０

５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ８ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５

５.５ ５.５

５.５ ５.５ ５.５ ５.５

３８

５.５

５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５

Ｅ５.５Ｅ８

Ｅ５.５ Ｅ５.５ Ｅ５.５

Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０ Ｅ２.０

Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０

５.５
２２

３８ ３８ ２２ １４ １４ ３８ ２２

５.５ ５.５

５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５ ５.５

Ｅ５.５ Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０Ｅ２.０

１４ １４５.５

３８ ８
Ｅ２.０

Ｅ２.０Ｅ２.０ Ｅ２.０Ｅ２.０ Ｅ２.０

８ ８

５.５

５.５ ８

８

Ｅ８　　 Ｅ５.５ Ｅ３.５ Ｅ５.５

パワーコンディショナー　５ .６ｋＷ以上

１

２

３

４

５

６

７

ＰＣ

ＰＣ

ＰＣ

２Ｌ-５-Ｈ

３Ｌ-５-Ｈ

１Ｌ-６-Ｈ

２Ｌ-１１-Ｈ２Ｌ-９-Ｈ ２Ｌ-１０-Ｈ

２Ｌ-１４-Ｈ ２Ｌ-１２-Ｈ２Ｌ-１５-Ｈ２Ｌ-１

３Ｌ-７-Ｈ ３Ｌ-８-Ｈ

３Ｌ-１

２Ｌ-１３-Ｈ

３Ｌ-１０-Ｈ ３Ｌ-９-Ｈ３Ｌ-１１-Ｈ

３Ｌ-６-Ｈ

２Ｌ-８-Ｈ２Ｌ-７-Ｈ２Ｌ-６-Ｈ ２Ｌ-１-Ｈ

４Ｌ-７-Ｈ ４Ｌ-８-Ｈ ４Ｌ-９-Ｈ

４Ｌ-１０-Ｈ４Ｌ-１１-Ｈ

２Ｌ-２-Ｈ ２Ｌ-４-Ｈ ２Ｌ-３-Ｈ

３Ｌ-３-Ｈ

３Ｌ-２-Ｈ３Ｌ-１-Ｈ

４Ｌ-２-Ｈ ４Ｌ-３-Ｈ

３Ｌ-４-Ｈ

４Ｌ-４-Ｈ ４Ｌ-５-Ｈ ４Ｌ-６-Ｈ

４Ｌ-１

１Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-５-Ｈ

４Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-３-Ｈ１Ｌ-２-Ｈ １Ｌ-１ＰＤ-２制御盤 ＰＤ-１制御盤 ＰＦＵ-１ユニット

ＲＰ-１ＲＰ-２

１Ｐ-２１Ｐ-１

１Ｐ-３

４Ｌ-１２-ＨＥＶ制御盤

１Ｌ-１ ２Ｌ-１ １Ｌ-３-Ｈ １Ｌ-１-Ｈ １Ｌ-２-Ｈ ２Ｌ-１-Ｈ ２Ｌ-６-Ｈ ２Ｌ-５-Ｈ ２Ｌ-３-Ｈ ２Ｌ-４-Ｈ ２Ｌ-２-Ｈ ２Ｌ-８-Ｈ ２Ｌ-７-Ｈ ２Ｌ-９-Ｈ ２Ｌ-１０-Ｈ ２Ｌ-１１-Ｈ ２Ｌ-１２-Ｈ１Ｌ-５-Ｈ １Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-６-Ｈ

３Ｌ-６-Ｈ ３Ｌ-５-Ｈ ３Ｌ-４-Ｈ ３Ｌ-２-Ｈ ３Ｌ-１-Ｈ ３Ｌ-３-Ｈ ３Ｌ-７-Ｈ ３Ｌ-８-Ｈ ３Ｌ-９-Ｈ３Ｌ-１ ４Ｌ-１ ３Ｌ-１０-Ｈ３Ｌ-１１-Ｈ ４Ｌ-１-Ｈ４Ｌ-２-Ｈ４Ｌ-３-Ｈ４Ｌ-４-Ｈ４Ｌ-５-Ｈ４Ｌ-６-Ｈ４Ｌ-８-Ｈ４Ｌ-７-Ｈ ４Ｌ-１２-Ｈ ４Ｌ-１１-Ｈ ４Ｌ-９-Ｈ ４Ｌ-１０-Ｈ

２Ｌ-１５-Ｈ ２Ｌ-１４-Ｈ ２Ｌ-１３-Ｈ

ＲＰ-１ ＲＰ-２ＲＰ-１ＲＰ-１ ＰＤ-１制御盤 ＰＤ-２制御盤１Ｐ-２ １Ｐ-１ １Ｐ-３ ＥＶ制御盤 配電盤 空調動力盤（一般）ＲＰ-２けやき保育園　電灯 けやき保育園　動力 ＰＦＵ-１ユニット

１００ ６０ ６０３８ ３８ ６０

６０ １００ ３８

３８

３８

６０１００

３８

８ ２２３８ ３８ ６０ ３８ ８２２
５.５３８

ＦＰ３８２２

電気室

Ｅ０
Ｅ５.５ｓｑ Ｅ３８ｓｑ

ＥＡＥＤ
Ｅ２２ｓｑ

ＥＣ
Ｅ２２ｓｑ

ＥＢＥＤ
（ＥＬＣＢ）
Ｅ２２ｓｑＤ＆Ｉ　Ｂ棟へ

６.６ｋＶ ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

Ｅ６０ｓｑ

通信機械室へ

けやき保育園へ

Ｅ３８

Ｅ３８

ＷＤＨ

１ ２ ４３ ５ ６ ７

ＥＶ

ＥＶ

Ｌ１２

Ｌ１２

Ｌ１４

Ｌ１５

Ｌ１６

Ｌ１１

Ｌ１７

、Ｐ２２Ｐ２１
Ｅ７５×４

、、
Ｅ７５×４

Ｐ１３ Ｐ１４Ｐ１２

Ｐ１２

Ｐ１１

Ｐ１３

Ｐ１４

Ｌ１８

Ｌ１９

Ｌ２０

Ｌ２１

Ｐ１５

Ｐ１６

Ｐ１７

Ｐ１８

Ｐ１９

Ｐ２０

Ｐ２０ Ｐ２１、

、Ｌ２３ Ｐ２２

Ｌ１１ Ｌ１２ Ｌ１４ Ｌ１５Ｌ１３ Ｌ１６ Ｌ１７

Ｌ１８ Ｌ１９ Ｌ２０ Ｌ２１ Ｌ２２

Ｐ１２Ｐ１１ Ｐ１４Ｐ１３ Ｐ１５ Ｐ１７ Ｐ１８ Ｐ１９
Ｐ２１

Ｐ１６
Ｌ２３ Ｐ２２

ＨＰ１１
Ｐ２０

ＨＰ１１

Ｌ２２

Ｌ２３

Ｐ２１

Ｐ２２

ケーブルラック

注記）
　１ . 図中太線の機器及び配管配線の新設を行う。

　　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）
　２ . 防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。

　３ . 高圧ケーブルはＥ -Ｅタイプとすること。

Ｅ－０２４

負荷名称幹線番号

１Ｌ-１、２Ｌ-１

１Ｌ-１-Ｈ　　　　～　１Ｌ-３-Ｈ

１Ｌ-４-Ｈ　　　　～　１Ｌ-６-Ｈ

２Ｌ-１-Ｈ　　　　～　２Ｌ-６-Ｈ

２Ｌ-７-Ｈ　　～　２Ｌ-１２-Ｈ

４Ｌ-１-Ｈ　　～　４Ｌ-８-Ｈ

３Ｌ-１-Ｈ　　～　３Ｌ-６-Ｈ

３Ｌ-７-Ｈ　　～　３Ｌ-１１-Ｈ

３Ｌ-１、４Ｌ-１

○

○

○

○

○

○

配線 ラック

幹線サイズ・保護管

露出配管

ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

（Ｅ６３）

（Ｅ６３）

（Ｅ６３）

（Ｅ６３）

（Ｅ６３）

（Ｅ７５）

幹線番号

ＲＰ-１（１）

ＲＰ-２（１）

ＲＰ-１（２）

ＲＰ-１（３）

ＲＰ-２（２）

負荷名称

○

○

○

○

ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ１００ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ１００ｓｑ

（Ｅ６３）

（Ｅ６３）

（Ｅ７５）

（Ｅ７５）

○ （Ｅ６３）ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ

○

○

○

○

○

ラック配線 露出配管

幹線サイズ・保護管

ＥＭ-ＣＥ８ｓｑ-３Ｃ （Ｇ３６）（Ｅ３１）

２Ｌ-１３-Ｈ　～　２Ｌ-１５-Ｈ

弥生門門衛所・車庫・倉庫　電源盤

１Ｐ-１、１Ｐ-２

○ＰＤ-１制御盤、ＰＤ-２制御盤、１Ｐ-３

ＥＶ制御盤 ○ＥＭ-ＣＥ８ｓｑ-３Ｃ

○

ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ

（Ｅ６３）（Ｇ７０）

（Ｅ６３）（Ｇ５４）

（Ｅ６３）（Ｇ５４）

（Ｅ６３）（Ｇ５４）

ＥＭ-ＣＥＴ２２ｓｑ （Ｅ５１）（Ｇ４２）

通信機械室図面参照

（Ｅ３１）

（Ｇ９２）

（Ｇ５４）

○○太陽光発電設備　系統図参照

通信機械室図面参照

太陽光設備図面参照

１Ｌ-１、２Ｌ-１ １Ｌ-１-Ｈ、１Ｌ-２-Ｈ、１Ｌ-３-Ｈ ２Ｌ-１-Ｈ、２Ｌ-２-Ｈ、２Ｌ-３-Ｈ、２Ｌ-４-Ｈ、２Ｌ-５-Ｈ、２Ｌ-６-Ｈ ２Ｌ-７-Ｈ、２Ｌ-８-Ｈ、２Ｌ-９-Ｈ、２Ｌ-１０-Ｈ、２Ｌ-１１-Ｈ、２Ｌ-１２-Ｈ１Ｌ-４-Ｈ、１Ｌ-５-Ｈ、１Ｌ-６-Ｈ

３Ｌ-１-Ｈ、３Ｌ-２-Ｈ、３Ｌ-３-Ｈ、３Ｌ-４-Ｈ、３Ｌ-５-Ｈ、３Ｌ-６-Ｈ

弥生門門衛所
車庫・倉庫　電源盤

３Ｌ-７-Ｈ、３Ｌ-８-Ｈ、３Ｌ-９-Ｈ、３Ｌ-１０-Ｈ、３Ｌ-１１-Ｈ３Ｌ-１、４Ｌ-１

弥生門門衛所　車庫・倉庫　電源盤

ＥＭ-ＣＥＴ３８゜では

遮断器に接続のこと

既設５０ＡＦに接続不可のため、

４Ｌ-１-Ｈ、４Ｌ-２-Ｈ、４Ｌ-３-Ｈ、４Ｌ-４-Ｈ、４Ｌ-５-Ｈ、４Ｌ-６-Ｈ、４Ｌ-７-Ｈ、４Ｌ-８-Ｈ

２Ｌ-１３-Ｈ、２Ｌ-１４-Ｈ、２Ｌ-１５-Ｈ

４Ｌ-９-Ｈ、４Ｌ-１０-Ｈ、４Ｌ-１１-Ｈ、４Ｌ-１２-Ｈ

同２２゜に直線接続し、

ＲＰ-１（１） ＲＰ-２（１）ＲＰ-１（３）ＲＰ-１（２）１Ｐ-１、１Ｐ-２ ＰＤ-１、ＰＤ-２、１Ｐ-３ ＥＶ制御盤 太陽光発電設備 通信機械室

空調動力盤（一般）

通信機械室

空調動力盤（一般）

ＲＰ-２（２）

電灯

けやき保育園 けやき保育園

動力

ＰＦＵ-１ユニット

ＰＦＵ - １ユニット ○ＮＨ-ＦＰＴ３８ｓｑ （Ｅ６３）

４Ｌ-９-Ｈ　　～　４Ｌ-１２-Ｈ ○ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ （Ｅ６３）

（Ｅ５１）（Ｇ４２）

けやき保育園　電灯 ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ （Ｇ５４）（Ｅ６３）

けやき保育園　動力

ＥＭ-ＣＥＴ２２ｓｑ （Ｅ５１）（Ｇ４２）

ＥＭ-ＣＥ５.５ｓｑ-３Ｃ （Ｇ２８）（Ｅ３１）

通信機械室　空調動力盤（一般）

通信機械室　配電盤

Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ電灯設備（電灯幹線）、動力設備（動力幹線）、接地線　系統図

高圧饋電盤
高圧受電盤

記号
キュービクルリスト

名　称

低圧電灯Ｔｒ盤
低圧電灯ＭＣＣＢ盤
低圧動力Ｔｒ盤
低圧動力ＭＣＣＢ盤
接地端子盤

３
６
５
０

３
６
５
０

３
８
１
５

３
９
０
０ＷＰ

ＷＰ

ＷＰ

▼２階

▼３階

▼４階

▼屋上階

▼地下ピット

▼１階

幹線リスト

記　号 名称

動力盤

凡　例

分電盤

プルボックス
（Ｗ：ｗ×１００　Ｄ：ｄ×１００　Ｈ：ｈ×１００）

天井内ころがし配線
露出配管配線

記　号 名称記　号 名称
ＥＭ -ＣＥ５ .５ｓｑ -３Ｃ
ＥＭ -ＣＥ８ｓｑ -３Ｃ
ＥＭ -ＣＥＴ１４ｓｑ
ＥＭ -ＣＥＴ２２ｓｑ

ＥＭ -ＣＥＴ６０ｓｑ
ＥＭ -ＣＥＴ１００ｓｑ
ＥＭ -ＣＥＴ１５０ｓｑ （Ｅ７５）（Ｇ７０）

（Ｅ６３）（Ｇ７０）

（Ｅ３９）（Ｇ３６）
（Ｅ３９）（Ｇ３６）

（Ｅ５１）（Ｇ５４）

（Ｅ３１）（Ｇ２８）
（Ｅ２５）（Ｇ２２）
配管、備考

ＥＭ -ＣＥＴ３８ｓｑ （Ｅ５１）（Ｇ４２）

（Ｅ５１）（Ｇ４２）

接地種別

ＥＭ -ⅠＥ８ｓｑ×２
ＥＭ -ⅠＥ１４ｓｑ×２

ＥＤ、ＥＤ（ＥＬＢ）
ＥＤ、ＥＤ（ＥＬＢ）

ＥＭ -ⅠＥ３８ｓｑ×２
（ケーブルラック上接地母線）

ＥＤ、ＥＤ（ＥＬＢ）

ＥＤ、ＥＤ（ＥＬＢ）ＥＭ -ⅠＥ２２ｓｑ×２
ＥＤ、ＥＤ（ＥＬＢ）ＥＭ -ⅠＥ２２ｓｑ×２

ＥＭ -ⅠＥ５ .５ｓｑ×２ ＥＤ、ＥＤ（ＥＬＢ）
ＥＭ -ⅠＥ２ .０×２ ＥＤ、ＥＤ（ＥＬＢ）

ＥＭ -ⅠＥ２ .０ ＥＤ
ＥＤＥＭ -ⅠＥ３ .５

ＮＨ -ＦＰＴ３８ｓｑ

幹線モールド分岐　又は　接地線分岐

※太陽光設備幹線は
太陽光設備系統図参照

防火区画貫通処理、機械はつり

備　　考

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

　３０／　３０

　　　ＡＦ　　ＡＴ
　３０／　３０

　　　ＡＦ　　ＡＴ
　３０／　３０

　　　ＡＦ　　ＡＴ

AY1c

AY1

AY2

AY3

AX7AX2AX2AX1 AX3 AX4 AX5 AX6

強電、通信設備　地下ピット平面図参照

強電、通信設備　地下ピット平面図参照

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴＣＴ

ＣＴ

１Ｌ-６-Ｈ

１Ｌ-６-Ｈ

ＫＥＹＰＬＡＮ

１Ｌ-１

２段架台に設置 ２段架台に設置

１Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-２-Ｈ １Ｌ-３-Ｈ １Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-５-Ｈ

１Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-２-Ｈ １Ｌ-３-Ｈ １Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-５-Ｈ１Ｌ-１

１Ｌ-１ へ

１Ｐ-１ １Ｐ-２１Ｐ-３

ＰＦＵ-１ユニット

ＰＤ-２制御盤

ＰＤ-１制御盤

１Ｐ - １　動力盤

１Ｐ - ２　動力盤

１Ｐ - ３　動力盤

Ｐ１１

Ｐ１１

Ｐ１７

H

H

H

H

H

H

特記なき配管配線は下記による。
ＥＭ - ＥＥＦ２ .０ - ３Ｃ

ＥＭ - ＥＥＦ２ .０ - ３Ｃ

ＥＭ -ＩＥ２ .０×３

ＥＶ制御盤

ケーブルラック

ホーム分電盤
動力盤

電灯分電盤

冷媒遮断弁
ＣＴ接続

別途建築工事

プルボックス（記載なきは３３３）

集中検針設備図参照

防火区画貫通処理 Ｅ３９　又は　大臣認定工法

(ａ×１００)Ｗ×(ｂ×１００)Ｄ×(ｃ×１００)Ｈ【ｍｍ】
傍記にＷＰは防雨型

ＥＭ - ＥＥＦ２ .０ - ３Ｃ ( Ｅ２５ )
( Ｅ２５ )

２種金属線ぴ  Ａ型４０×３０

隠ぺい、壁打込配管配線
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２２ )

ＥＭ - ＦＣＰＥＥ - Ｓ１ .２ - ５Ｐ 天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２８ )
ＥＭ - ＦＣＰＥＥ - Ｓ１ .２ - ５Ｐ (Ｅ３１ )

露出配管配線

露出配管配線
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にて配線

電灯分岐
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電灯分岐
にて配線

電灯分岐
にて配線

電灯分岐
にて配線

電灯分岐
にて配線

電灯分岐
にて配線

電灯分岐
にて配線

1-4-2
ACP

100VA

1φ100V
100VA

1φ200V

×2

1φ200V
100VA

1φ100V
200VA

ＥＶ

Ｅ５１

５５３

PS(1-5)
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(1-3)
PS

PS(1-7)

防災備蓄倉庫

階段(2)階段(1)

EV

留学生

倉庫

HCWC(1)

総合窓口

倉庫

PS(1-4)

消火

ポンプ室

セミナーエリア
PS (1-1)

WWC（1）

給湯室(1)
相談・打合せ

スペース

留学生

相談室(1)

留学生

相談室(2)

留学生

相談室(3)

総合窓口

面談室(1)

総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)

総合窓口

面談室(4)

総合窓口

精神保健支援室

MWC（1）

PS(1-2)

留学生受付・事務室

電気室

EPS(1)・

防災盤室

端子台接続

端子台接続 端子台接続

H

S

S

S

S S

S

Ｅ－０２５電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐）　１階平面図

名称 備考記号
電灯（電灯幹線）、動力設備 (動力幹線、動力分岐 )  凡例

注記
１ .ホーム分電盤の取付け高さは天井付近の壁面とすること。

　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」

３ .付近にケーブルラックがある場合は利用すること。
４ .ＥＨＰの室内機電源配線は室外機から別途機械設備工事により配線。
５ .幹線系統は系統図参照。
６ .高圧ケーブルはＥ - Ｅタイプとすること。

　（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」

２ .防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、
　又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。

キュービクルリスト

高圧饋電盤
高圧受電盤

記号 名　称

低圧電灯Ｔｒ盤
低圧電灯ＭＣＣＢ盤
低圧動力Ｔｒ盤
低圧動力ＭＣＣＢ盤
接地端子盤

７ .空配管には導入線を収納すること。
８ .屋上のケーブルラックには上部カバーを設けること。

ＷＰ
４４２

ＷＰ
４４２ ４４２

ＷＰ

３

５ＣＰ

５ＣＰ

５ＣＰ

５ＣＰ

強弱セパレート付き

幹線番号

屋外露出壁掛型　屋外防雨鋼板製

幹線番号

屋外露出壁掛型　屋外防雨鋼板製

３ ２００ 直入始動ＥＨＰ-１-１ 　０．６９ ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

φ Ｖ 方式 ｋＷ

相 電圧 始動機器番号

電気方式

分岐ＥＬＣＢ 電気容量

電線サイズ

動力盤～ユニットＡ（配管）

３

３ＥＨＰ-１-３

ＥＨＰ-１-３ ２００ 直入始動　３０ＡＦ／　２０ＡＴ 　１．４７

２００ 直入始動　３０ＡＦ／　２０ＡＴ 　１．４７

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

φ Ｖ 方式 ｋＷ

相 電圧 始動機器番号

電気方式

分岐ＥＬＣＢ 電気容量

電線サイズ

動力盤～ユニットＡ（配管）

接続

接続

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）３ ２００ 直入始動 　０．９５ＥＨＰ-１-２

２００　３０ＡＦ／　２０ＡＴ 電源送り制御電源 － －

２００　３０ＡＦ／　２０ＡＴ 電源送り制御電源 － －

主幹

主幹 幹線番号

屋外露出壁掛型　屋外防雨鋼板製

主幹

３ ２００ 直入始動　３０ＡＦ／　２０ＡＴ ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

φ Ｖ 方式 ｋＷ

相 電圧 始動機器番号

電気方式

分岐ＥＬＣＢ 電気容量

電線サイズ

ＰＵ-１ 　１．５０

動力盤～ユニットＡ（配管）
接続

２００　３０ＡＦ／　２０ＡＴ 電源送り制御電源 － －

強弱セパレート付き

ＺＭ-６００Ｂ

ＺＭ-１０００Ａ

ＺＭ-４００Ａ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

１

１

１

1CAX AX7C

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社
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Ｅ－０２６電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐）　２階平面図

強弱セパレート付き
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廊下(3-2) 廊下(3-1)

EPS(3)

電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐）　３階平面図

強弱セパレート付き
ＺＭ-１０００Ａ

1CAX AX7C

0219335244
テキストボックス
概要図
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

AY1c

AY1

AY2

AY3

AX7AX2AX2AX1 AX3 AX4 AX5 AX6

４Ｌ-１

ＫＥＹＰＬＡＮ

４Ｌ-１-Ｈ

４Ｌ-２-Ｈ ４Ｌ-３-Ｈ

４Ｌ-４-Ｈ ４Ｌ-５-Ｈ ４Ｌ-６-Ｈ ４Ｌ-７-Ｈ ４Ｌ-８-Ｈ ４Ｌ-９-Ｈ

４Ｌ-１０-Ｈ４Ｌ-１１-Ｈ４Ｌ-１２-Ｈ

４Ｌ-１４Ｌ-１-Ｈ ４Ｌ-２-Ｈ
４Ｌ-３-Ｈ

４Ｌ-４-Ｈ ４Ｌ-５-Ｈ ４Ｌ-６-Ｈ ４Ｌ-７-Ｈ ４Ｌ-８-Ｈ ４Ｌ-９-Ｈ

４Ｌ-１０-Ｈ４Ｌ-１１-Ｈ４Ｌ-１２-Ｈ

H H

H

HH

HH
H

H

H

H

H

１

１ １ １１ １

１

１ １

１

１

１

１

１

系統図参照

天井から天井スラブまでＺＭ -８００敷設（長さ８００）
ハト小屋への突き出しは（Ｅ７５ +スリーブ）×４をそれぞれのハト小屋に敷設）

HEU
4-10

×2 ×2
4-11
HEUHEU

4-9

FE
4-1

FV
4-1

FE
4-2

HEU
4-2

4-1
HEU

×2

FV
4-4

HEU

×3
4-12

4-3
FV

HEU
4-8

HEU
4-74-6

HEUHEU
4-5

FV
4-2

4-4
HEU

×2
4-3
HEU

×2

ACP

×2
4-1-1

ACP
4-2-1

×2

EHP
4-2

EHP
4-1

×2

4-3-1
ACP

×3

4-8
EHPEHP

4-74-6
EHPEHP

4-5
×2

4-4
EHP

4-3
EHP

×2

4-9
EHP 1φ200V

100VA
1φ200V
100VA

1φ100V
150VA

1φ100V
150VA

1φ100V
150VA

1φ100V
100VA

1φ100V
100VA

電灯分岐
にて配線

電灯分岐
にて配線

電灯分岐
にて配線

電灯分岐
にて配線

1φ200V
100VA

1φ100V
150VA

1φ100V
150VA

1φ100V
200VA

1φ100V
200VA

1φ100V
150VA

1φ100V
150VA

1φ100V
100VA

電灯分岐
にて配線

電灯分岐
にて配線

Ｅ
Ｖ

Ｅ５１

PS(4-4)

WWC（4）

階段(2)HCWC(4)

MWC（4）

PS(4-1)

EV

PS(4-2) PS(4-5)PS(4-3)

階段(1)

職員居室

コピー機置場

准教授室(1)

教職員居室

教授室 会議室(2)
准教授室（2） 准教授室（3） 研究室(4-3)

研究室(4-2)

研究室（4-1）

教員研究室

S

給湯室（4）

給湯室（3）

S S

EPS(4)

廊下(4-1)

Ｅ－０２８電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐）　１階平面図

強弱セパレート付き
ＺＭ-１０００Ａ

1CAX AX7C

0219335244
テキストボックス
概要図



屋上トップライト
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AX11CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

　　　ＡＦ　　ＡＴ

　　　ＡＦ　　ＡＴ

　　　ＡＦ　　ＡＴ

　　　ＡＦ　　ＡＴ

　　　ＡＦ　　ＡＴ

２２５／１２５

２２５／１２５

２２５／１２５

１００／１００

１００／１００

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＣＴ

ＲＰ-１

ＲＰ-２

ＲＰ -１　動力盤

ＲＰ-１（１）
Ｐ１２

ＲＰ-１（２）
Ｐ１３

Ｐ１４
ＲＰ-１（３）

ＲＰ - ２　動力盤

ＲＰ-２（１）

ＲＰ-２（２）

Ｐ１５

Ｐ１６

（Ｅ７５ +スリーブ）×４をそれぞれのハト小屋に敷設

系統図参照

ACP
1-5

ACP
3-2

ACP
2-1

ACP
3-4

ACP
3-3

ACP
2-2

EHP
4-2

EHP
4-1

4-4
EHP

4-4
EHP

EHP
4-6

4-3
EHP

EHP
4-5

ACP

4-1

EHP EHP
2-12-2

EHP EHP
2-34-8

EHP EHP
4-7

ACP
1-31-2

ACP

4-9

ACP
1-1

ACP
1-4

ACP
4-3

ACP
4-2

ACP
3-1

階段(1)

端子台接続

端子台接続

端子台接続

端子台接続

端子台接続

Ｅ－０２９電灯（電灯幹線）、動力設備（動力幹線、動力分岐）　屋上階平面図

ユニットＡ

ユニットＡ

ユニットＡ

ユニットＢ

ユニットＢ

ユニットＢ

幹線番号 主幹 分岐ＥＬＣＢ

ＡＣＰ-２-２１００ＡＦ／１００ＡＴ

ＡＣＰ-２-１

ＡＣＰ-３-４

１００ＡＦ／　７５ＡＴ

　５０ＡＦ／　４０ＡＴ

ＥＨＰ-４-４

ＥＨＰ-４-２

ＥＨＰ-４-５

ＥＨＰ-４-６

ＥＨＰ-４-３

ＡＣＰ-１-５

ＡＣＰ-３-２

ＥＨＰ-４-４

ＥＨＰ-４-１

１００ＡＦ／　７５ＡＴ

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ

機器番号

ＡＣＰ-３-３　５０ＡＦ／　４０ＡＴ

主幹

屋外露出自立型　屋外防雨鋼板製

幹線番号
電気方式 電線サイズ

動力盤～ユニットＡ（配管） ユニットＡ～ユニットＢ（配管）相
φ
電圧
Ｖ

電気容量
ｋＷ

始動
方式

３２００

ＥＭ－ＣＥ５.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ、Ｅ５.５ｓｑ（Ｇ５４） ＥＭ－ＣＥ５.５ｓｑ-４Ｃ（Ｇ２８）直入始動

３２００

３２００ ＥＭ－ＣＥ５.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ５.５ｓｑ-４Ｃ（Ｇ２８）

　-

直入始動

３

３

３２００

３２００

３

３

２００

３２００

３２００

２００

２００

３

２００

２００

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ５.５ｓｑ-４Ｃ（Ｇ２８）

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　-

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

３２００直入始動

直入始動

　-

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ ２００電源送り 　－

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ ２００電源送り 　－

機器番号分岐ＥＬＣＢ

ＥＨＰ-４-８

ＥＨＰ-４-９

ＡＣＰ-１-２

ＡＣＰ-１-４

ＡＣＰ-１-１

ＡＣＰ-１-３

ＥＨＰ-４-７

ＥＨＰ-２-３

ＥＨＰ-２-２

ＥＨＰ-２-１

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ

接続

ＡＣＰ-４-１

ＡＣＰ-４-２

ＡＣＰ-３-１

ＡＣＰ-４-３

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ ２００電源送り 　－

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ 制御電源

電気方式 電線サイズ

動力盤～ユニットＡ（配管） ユニットＡ～ユニットＢ（配管）φ Ｖ 方式 ｋＷ
相 電圧 始動 電気容量

３

３２００

３２００

３

２００

２００

３２００

３２００

３

３２００

２００

３

３

２００

２００

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　-

　-

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ５.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ５.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

３

３

２００

２００

３２００

２００

　-

　-

　-

　-

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ５.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ５.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

直入始動

直入始動

直入始動

直入始動

多回路エネルギーモニター

多回路エネルギーモニター

多回路エネルギーモニター

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ 多回路エネルギーモニター

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ 多回路エネルギーモニター

２００ －電源送り 　－

２００電源送り 　－

２００電源送り 　－

接続

　３０ＡＦ／　２０ＡＴ ２００制御電源 －電源送り 　－

屋外露出自立型　屋外防雨鋼板製

※集中検針設備の多回路エネルギーモニター用スペースを見込むこと ※集中検針設備の多回路エネルギーモニター用スペースを見込むこと

Ｚ３５-８００Ｂ

１

１

１

１

３

１

１

１３．１　

　５．２４

　０.０２

　０.０２

　０.０２

　０.０２

　９．６７

　５．２４

２．１１６

０．９５３

２．１１６

０．８１３

０．８１３

１．１７３

１．２０３

１.７９０

９.６７０

　０.０２

０．６９０

０．９５０

０．６９０

０．８１３

０．９５３

１．２０３

３．８５０

１．７９０

３．８５０

１．７９０

　４．９２

　１．７９

　１．７９

　３．８５

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ、Ｅ５.５ｓｑ（Ｇ４２）

　３０ＡＦ／　３０ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　３０ＡＴ

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３.５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ、Ｅ５.５ｓｑ（Ｇ４２）

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　１５ＡＴ

　３０ＡＦ／　３０ＡＴ

　３０ＡＦ／　３０ＡＴ

　３０ＡＦ／　３０ＡＴ

　３０ＡＦ／　３０ＡＴ

１

強弱セパレート付き
上部カバー付き

強弱セパレート付き

強弱セパレート付き

強弱セパレート付き

強弱セパレート付き

Ｚ３５-６００Ｂ

Ｚ３５-６００Ｂ

Ｚ３５-４００ＢＺ３５-５００Ｂ

Ｚ３５-４００Ｂ

上部カバー付き

上部カバー付き

上部カバー付き上部カバー付き

上部カバー付き

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

限流ヒューズ

断路器

ケーブルヘッド

PF

DS

CH

漏電継電器

過電流継電器

力率計

電力量計

電力計

力率計

電流計

電圧計

マルチメータ

試験用電流端子

試験用電圧端子

零相変流器

過電流継電器

計器用変圧器

変流器

高圧交流負荷開閉器

OCR

VT

CT

LBS

EL

UVR

0CR

Hz

Wh

W

COSφ

A

V

MLM

CTT

VTT

ZCT

不足電圧継電器

真空遮断器VCB
固定形、電動バネ操作式

、コンデンサ引外し

名　　　称記　号 備　　　考

モールド形　2026トップランナー

配線用遮断器

低圧ヒューズ

MCCB

F

警報接点付

変圧器Tr

コンデンサ引外し電源装置CTD

OVGR

ZPD コンデンサ形零相基準入力装置

地絡過電圧継電器
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Ｔ
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注記
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

システム系統図

太陽光発電設備設置工事 特記仕様書（参考）

1. 一般事項

1.1 適用範囲

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとします。

(1) 労働基準法

(2) 労働安全衛生法

(3) 建築基準法

(4) 電気事業法

(5) 電気工事士法

(6) 消防関係法規

(7) 電気設備技術基準

(8) 電力品質確保に係る

　　　　　系統連系技術要件ガイドライン

(9) 日本産業規格（JIS）

(11) 日本電気規格調査会標準規格（JEC）

(10) 日本電機工業会標準規格（JEM）

(12) 日本電線工業会規格（JCS）

(13) 内線規程

(14) 系統連系規程

検収後１年以内に設計もしくは製作不良、その他工事者の責任に帰すべき

不都合が発生した場合は、速やかにこれを無償で修理、または、良品と交換

するものとします。

なお、上記保証期間を経過した後に、機器製作不良等工事者の責に帰すると

判断される原因により事故が生じた場合、その修理・取替に要する費用に

ついては、協議の上決定するものとします。

1.3 適用規格･法規等

1.4 保証条件

2. システム概要

2.1 設備の概要

名称

発電設備の種類

設備容量

太陽電池発電所

：

：

：

：

連系する電力系統

2.2 システム構成

電力会社の低圧配電線、三相3線 200V

本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池架台、 パワーコンディショナ(連系保護装置含む）

より構成します。

太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生し、パワーコンディショナ

に対して直流電力を給電します。

パワーコンディショナは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相

と同期した交流電力に変換し、交流集電箱にて集電した後、対象とする負荷へ電力を供給します。

連系保護装置等により、パワーコンディショナは系統の異常時には連系を遮断します。

不要な高頻度のポンピング（ON／OFF動作）を避けます。

2.3 運転方式（系統連系）

パワーコンディショナは、下記の通り全自動運転を行うものとします。

太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとパワーコンディショナ

を自動的に起動します。

太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止します。

太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として日中発電時のみ

を対象とします。日中発電時に日射不足により給電不能となる場合は自動的

に運転を停止させます。

太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を取って行い、

交流系統に事故が発生した場合やパワーコンディショナ故障時は、速やか

1.2 納入場所

東京都文京区

本仕様書は、東京大学(仮称)ダイバーシティ&インクルージョン棟(A棟)

2.5 系統連系保護方式

本システムにおける連系保護装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとします。

電気設備技術基準の解釈第229条の規定による保護継電器の種類・設置相数

および検出場所を表－１に示します。

（高圧連系）

表－１

設置相数保護継電器の種類 検出場所

過電圧継電器

不足電圧継電器

周波数上昇継電器

周波数低下継電器

単独運転検出機能 (受動・能動)

(UFR)

(OFR)

(UVR)

(OVR) 2相

3相

パワーコンディショナ内1相

1相

-

受電盤内逆電力継電器 (RPR) 2相

2.6 納入機器範囲

納入機器は表－３に示す通りとします。

表－３

No. 機  器  名 仕  様 数量 備   考

1. 太陽電池モジュール 単結晶シリコン 450W

太陽電池架台2.

パワーコンディショナ3.

1式陸屋根用

三相3線式 10kW

14枚

1台

3. 機器仕様

3.1 太陽電池

種類      :  単結晶シリコン太陽電池

出力特性  :  表－４参照

4.1 据付、配線工事

（１）据付工事

（２）配線工事

納入機器の配線工事

4.2 接地用配線工事

（１）納入機器のC種及びD種接地工事

（接地は既設のものを使用するものとします。）

4.3 工事範囲外

5. 試運転・完成検査項目

表－5

ｹｰﾌﾞﾙ

配線ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

表示装置

計測監視

装置

蓄電

ｼｽﾃﾑ

太陽電池

・接続箱

外観・構造試験

絶縁抵抗試験

絶縁耐圧試験

保護装置特性

動作確認試験

14枚

太陽電池種類 単結晶シリコン

定格出力 450W

実行変換効率 22.5%

外形寸法 1,762×1,134×35(㎜)

質量 25.4㎏

系統連携 三相3線

定格出力

自立運転機能 単相2線 3kVA

10kW

外形寸法 760×550×220(㎜)

46.5㎏質量

1台

EM-CEES 2sq-2C
OVGR

ALc

ALb

ALa

FG

SG

RS485

S＋

S－

P1(＋)

U

V

W

交流出力

2
PV1

太陽電池架台

1
延長ケーブル

3

N1(＋)

14

太陽電池モジュール(450W)

FG

（C種）

K1A

K2C

K2A

K1C

R1

R2

インバータ異常

系統異常

運転

D12

D11

再投入待ち

R12

R11

自立運転

受電盤

S

T

R

R

S

OR1

OR2
OVGR入力

自立出力

1φ2W

ELCB

50AT/100mA

(2次側はV相接地)

最大ｹｰﾌﾞﾙサイズ

WN

WP

WPN

WPP

出力電力(AC) 4-20mA

※電力パルスはDC80V 20mA以下で入力

交流発電電力量が設定値(初期設定1kWh)に

達するごとに0.1秒間短絡

電力パルス(※)

PV-CC 4sq-1C×2本

電技解釈46条適合ｹｰﾌﾞﾙ(S-JQA認証品)

中央監視装置へ必要な接点出力

中央監視装置

EM-FCPEE-S1.2sq-4P

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ容量   5.6kW以上

容量    :  6.3kW以上

太陽電池容量　　　6.3kW以上

項目

区分

最大出力動作電圧

最大出力動作電流

開放電圧

最大出力

短絡電流

: モジュール温度 25℃

3.2 太陽電池架台

構造

外形寸法

： 関係法規に基づき必要な強度を有するものとする強度

3.3 パワーコンディショナ

種類

容量

入力電圧範囲

出力電圧

電力変換効率

出力基本波力率

交流電流ひずみ率

制御方式

運転/停止

保護機能

計測機能

接続箱機能

外形寸法

塗装色

周囲条件

: 0.95以上

: 総合5％以下 各次3%以下

: 「2.3運転方式」によるものとします。

: 「2.4系統連系保護方式」によるものとします。

: 表示項目（切替式）

・直流電圧　・直流電流　・直流電力

・交流電圧　・交流電流　・交流電力　・交流電力量

: 収納機器：入力回路断路端子および逆流防止ダイオード

　　　　　　配線用しゃ断機・SPD設置

: 系統連系パワーコンディショナ

: 白色(マンセルN9.5)

: 周囲温度 -25℃～+60℃、相対温度25～95%（結露なし）

：最大出力追従制御

: 三相相3線式 AC202V　50/60Hz

自立運転機能

絶縁方式 : 高周波トランス絶縁

: 1Φ2W 1.0kVA未満

: 10.0kW

: DC150～DC600V

: 97.4%

: 入力6回路

（１）太陽電池架台設置工事

太陽電池/パワーコンディショナの据付工事

商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば再投入にて運転を再開させれます。

: 陸屋根用(5度) 1段14基

新営その他電気設備工事について適用します。

東京大学(仮称)ダイバーシティ&インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

別途建築工事

屋内壁掛型

外形寸法  :  機器姿図参照

表－４

モジュール出力

450W

33.91 V

13.27 A

40.25 V

14.17 A

条件  : 日射強度 AM1.5  1kW/m 2

: 機器姿図参照

: 機器姿図参照

4. 太陽光設備メーカー工事範囲

試運転・完成検査項目は、下表に示す通りとする。

(-)

3
5

1
7
6
2
±
2
.
0

±2.01134

9
7
0
±
1
.
0

(+)

1
4
0
0
±
1
.
0

1084±1.0

590
220 57

5
2
0

4
7
0

700

(
2
2
0
)

5
2

760

5
5
0

太陽電池モジュール 参考型式：KT450W-108NL4

京セラ製：KT450W-108NL4相当品

パワーコンディショナ

京セラ製：LBSK-10-T3C相当品

EM-FCPEE-S1.2sq-5P×2

EM-IE 5.5sq

EM-CET22sq

EM-IE 5.5sq

太陽電池アレイ

パワーコンディショナ（屋内 EPS内設置）

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
0

1  2  3  4  5  6  7  8  9  01

2

3

4

1

2

3

5

6

1

2

3

4

5

6

Ｅ－０３１
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ発電設備（太陽光発電）　システム系統図、機器姿図

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

強電、通信設備　地下ピット平面図参照

理学部切替所へ

特記なき配管配線は下記による。

太陽電池モジュール

プルボックス（記載なきは３３３）

接続箱

接地極
Ｅ３９　又は　大臣認定工法防火区画貫通処理

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ -Ｓ１ . ２ - ５Ｐ×２
ＥＭ -ＣＥＴ２２ｓｑ、Ｅ２ . ０

天井内ころがし配線

露出配管配線ＰＶ -ＣＣ４ .０ｓｑ -１Ｃ×２、Ｅ５ . ５ｓｑ

ＰＶ -ＣＣ４ .０ｓｑ -１Ｃ×２、Ｅ５ . ５ｓｑ
天井内ころがし配線
天井内ころがし配線

(保護管Ｅ３９ )

（Ｇ２２）

(保護管Ｅ５１ )
（保護管ＰＦ２２）

種別は図中参照

ＷＰ：防雨型

パワーコンディショナー

１

２

３

４ ６

５

１

２

３

４

５

６

ＳＢ

ＰＣ

ＰＣ

電気室

系統図参照

ＣＥＴ

５ＣＰ

１ ２ ４３ ５ ６

ＣＥＴ

５ＣＰ

４４２
ＷＰ

PS(1-5)

エントランス

留学生受付・事務室

(1-3)
PS

PS(1-7)

PS(1-2)

防災備蓄倉庫

階段(2)階段(1)

EV 給湯室(1)

HCWC(1)

電気室

PS(1-4)

留学生

相談室(1)

総合窓口

倉庫

留学生

倉庫

消火

ポンプ室

相談・打合せ

スペース

セミナーエリア PS (1-1)

WWC（1）

留学生

相談室(2)

留学生

相談室(3)

総合窓口

面談室(1)

総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)

総合窓口

面談室(4)

MWC（1）

総合窓口

精神保健支援室

EPS(1)・

防災盤室

Ｅ－０３２発電設備（太陽光発電）　１階平面図

名称記号 備考

高圧饋電盤
高圧受電盤

記号 名　称

低圧電灯Ｔｒ盤
低圧電灯ＭＣＣＢ盤
低圧動力Ｔｒ盤
低圧動力ＭＣＣＢ盤

注記

キュービクルリスト 系統図

２ . 付近にケーブルラックがある場合は利用すること。
３ . 幹線系統は系統図参照。
４ . 太陽電池アレイの周囲は１ｍのメンテナンススペースをとること。

　（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）

　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」

２ . 防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、
　又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。国土交通大臣認定工法にて行う場合は

３
６
５
０

３
８
１
５

３
６
５
０

３
９
０
０

５ＣＰ

▼４階

▼３階

▼屋上階

▼２階

▼１階

0219335244
テキストボックス
概要図



屋上トップライト

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX1

1CAX AX7C

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

１ｍ以上

１ｍ以上

ＰＣ

450W×14枚

ソーラーパネル

ソーラーステイステージ

ソーラーステイベースH

1
1
3
4

1
1
3
4

1
1
4
3

3
3
6
.
7

墨
出
し
間
隔

墨
出
し
間
隔

ソーラース
テイベースL

201～220

1
1
2
9
.
7

パ
ネ
ル
見
下
げ
寸
法

太陽電池架台参考図(別途建築工事)

107～122

パ
ネ
ル
間
隔

3
5
0
以
上

5°

1672
墨出し間隔

パネル間隔
10

パネル寸法
1762

系統図参照

系統図参照

太陽電池アレイ

442
WP

CET

5CP

Ｅ－０３３発電設備（太陽光発電）　４階、屋上階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

ｎ

ｎ

ｎ

ｎ

構内情報通信網設備　系統図

構内交換設備　系統図

テレビ共同受信設備　系統図

情報ラック-４

情報ラック-３

情報ラック-２

１Ｔ-１

３Ｔ-１-１
３Ｔ-１-１へ

４Ｔ-１

２Ｔ-１

３Ｔ-１

３Ｔ-１

４Ｔ-１

４Ｔ-１

３Ｔ-１

６ＢＢ ４ＢＢ

２

２ ２ ２

２

４

２

２２

２ ６

２

２

２

２２

２

２ ２ ２ ２

２２

２

２ ２

２

２

２ ２ ２ ２

２ ２ ２

４ ４ ４

２

２

３１１

４ ４ ４ ４ ４

４ ４

別途建築工事

( ａ×１００ ) Ｗ× (ｂ×１００ )Ｄ
× (ｃ×１００ )Ｈ【ｍｍ】

ＴＥＬ　床埋込６極４芯×ｎ

ＥＶ制御盤
端子盤

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２
+ ＬＡＮ８極８芯×１（Ｃａｔ６Ａ） +ＴＥＬ６極４芯×１
ＴＥＬ　壁付け埋込６極４芯×１
ＴＥＬ　ローゼット６極４芯×ｎ

自立型ＵＨＦアンテナ

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２
+ テレビ端子×１

プルボックス（記載なきは３３３）

支持管、マストベース共

ＥＭ -Ｓ - ５Ｃ - ＦＢ
ＥＭ -Ｓ - ７Ｃ - ＦＢ

特記なき配管配線は下記による。

端子盤

ブースター
２分岐器
２分配器

ＡＵ - ２、基礎別途建築工事

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-ＬＷ６Ａ-ＰＷ　　+ＪＥＣ-ＢＮ-ＷＵＪ４-ＰＷ　相当品

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-ＷＵＪ４-ＰＷ　+ＮＫＰ-１ＵＦ-ＰＷ　相当品
ｎはポート数　三和テクノロジーズ製：２ＣＭシリーズ　相当品

ＤＸアンテナ：ＭＨＢ-５０Ｙ +ＭＰ-３００-４０ +ＵＷＮ２０Ｓ１　相当品
神保電器　ＣＳＷ-Ｋ７Ｓ-ＰＷ　相当品

ｎはポート数　パナソニック製：１１０１、１３０１シリーズ　相当品

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×３

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×１
ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×２

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×４

特記なき配管配線は下記による。 端子盤リスト

２Ｔ -１
３Ｔ -１

４Ｔ -１

１Ｔ -１
盤名称

３Ｔ - １ - １

１５０Ｐ
ＴＥＬ１ ＴＥＬ２

１０Ｐ

－
－
－

－
２０Ｐ
３０Ｐ
３０Ｐ

３０Ｐ

ＥＭ - ＣＣＰ - ＡＰ０ . ５ - １５０Ｐ
ＥＭ - ＴＫＥＥ０ . ５ - ３０Ｐ

拡声

１５Ｐ

５Ｐ

１０Ｐ
－

－
ＷＣ
－

－

５Ｐ
５Ｐ

５Ｐ

火報
－

－
２０Ｐ

３０Ｐ
４０Ｐ

ＴＶ

系
統
図
参
照

ＥＭ - ＴＫＥＥ０ . ５ - １０Ｐ

既設ＭＤＦにＩモジュール形端子板１０対×１５個新設

通信機械室通信暗渠

通信機械室通信暗渠

アクセスポイント用　取付高さ：ＣＨ - ２００

ＥＩＡラック機器表参照

ＥＩＡラック機器表参照

別途工事

+ ＬＡＮ８極８芯×１（Ｃａｔ６Ａ） +ＴＥＬ６極４芯×１
ＬＡＮ　ローゼット８極８芯×ｎ（Ｃａｔ６Ａ）

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２
+ ＬＡＮ８極８芯×１（Ｃａｔ６Ａ）

自立型ＥＩＡラック

壁掛型ＥＩＡラック
スイッチングハブ
埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２

ＬＡＮ　壁付け埋込８極８芯×ｎ（Ｃａｔ６Ａ）

ＬＡＮ　床埋込８極８芯×ｎ（Ｃａｔ６Ａ）

ケーブルラック防火区画貫通処理

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-ＬＷ６Ａ-ＰＷ　　+ＪＥＣ-ＢＮ-ＷＵＪ４-ＰＷ　相当品

ｎはポート数　パナソニック製：ＮＲ３１７１シリーズ　相当品

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-ＬＷ６Ａ-ＰＷ　相当品

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-ＬＷ６Ａ-ＰＷ　+ＪＥＣ-ＢＮ-ＷＵＪ４-ＰＷ　相当品

ｎはポート数　パナソニック製：１１０１、１３０１シリーズ　相当品

特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ -ＵＴＰ０ . ５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×２
ＥＭ -ＵＴＰ０ . ５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×３

ＥＭ -ＵＴＰ０ . ５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×１

ＥＭ -ＵＴＰ０ . ５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×４
ＥＭ -ＵＴＰ０ . ５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×６

・Ｆ０コード４芯×９
・スプライスボックス４芯用 +３２芯用
・ＳＰＢ　３２Ｃ用ＬＣコネクタ
・ＳＰＢ　　４Ｃ用ＬＣコネクタ
既設ＥＩＡラックに下記を新設

　 + ＥＭ -ＳＭ - ４Ｃ
ＥＭ -ＵＴＰ０ . ５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×２

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×６

ＥＭ -ＳＭ - ３２Ｃ

１ １３ ３ ３ ３ ３

ＡＰ ＡＰＡＰ

ＡＰＡＰ

ＡＰ ＡＰ ＡＰ ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＡＰ ＡＰ ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＡＰ

ＡＰＡＰＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ ＡＰ ＡＰ

ＡＰ ＡＰ ＡＰＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＥＩＡ

ＥＩＡ

ＥＩＡ

Ｂ Ｂ Ｂ

ＢＢＢＢ

Ｂ Ｂ

ＴＫＥＥ３０Ｐ

７Ｃ
７Ｃ

ＴＫＥＥ３０Ｐ

３２ＳＭ

ＴＫＥＥ１０Ｐ ＴＫＥＥ３０Ｐ

ＣＣＰ１５０Ｐ

ＺＭ-４００Ａ

ＺＭ-１０００Ａ

ＭＤＦ

ＺＭ-３００Ａ

４ＳＭ+２Ｌ

４ＳＭ+２Ｌ

４ＳＭ+２Ｌ

ＥＶ

５Ｃ

７Ｃ

３Ｔ

Ｔ

２Ｔ

４Ｔ

６Ｔ

ＣＣＰ１５０Ｐ

ＴＫＥＥ１０Ｐ

ＴＫＥＥ３０Ｐ

２Ｌ
３Ｌ

Ｌ Ｌ Ｌ
３Ｌ Ｌ

Ｌ

２Ｌ ３Ｌ２Ｌ ３Ｌ２Ｌ ＬＬ

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

３ＬＬ

Ｌ

２Ｌ
３Ｌ

Ｌ

Ｌ

２ＬＬＬＬ

３Ｌ
２Ｌ Ｌ

Ｌ Ｌ ２Ｌ

３Ｌ
ＨＵＢ

２Ｌ２Ｌ２Ｌ Ｌ

ＨＵＢ

ＬＬ Ｌ

ＨＵＢ

２Ｌ

Ｌ
６Ｌ

Ｌ

４Ｌ

２Ｌ ＬＬ

Ｌ
ＨＵＢ

Ｌ Ｌ
Ｌ ２Ｌ

Ｌ ＬＬＬＬ Ｌ ＬＬ

３Ｌ２Ｌ Ｌ

３Ｌ
２Ｌ Ｌ

２Ｌ Ｌ Ｌ

３Ｌ２Ｌ Ｌ

３Ｌ２Ｌ Ｌ

３Ｌ
２Ｌ Ｌ

ＨＵＢ
ＬＬ ２Ｌ

Ｌ ＬＬ
ＨＵＢ
ＬＬＬ

Ｌ ３Ｌ

２Ｌ

３Ｌ
２Ｌ Ｌ

３Ｌ
２Ｌ Ｌ

３Ｌ
２Ｌ Ｌ

４Ｌ

２Ｌ

ＨＵＢ

２Ｌ
２ＬＬ

２Ｌ

ＨＵＢ

２Ｌ２Ｌ

３Ｌ３Ｌ ２Ｌ Ｌ

ＨＵＢ

３Ｌ
２Ｌ２Ｌ２Ｌ Ｌ

ＬＬ
２Ｌ

ＬＬＬＬ
２Ｌ

３Ｌ ２Ｌ Ｌ

ＬＬ２Ｌ ＬＬ２Ｌ

Ｌ

Ｌ
ＨＵＢ
Ｌ Ｌ Ｌ

ＨＵＢ
Ｌ Ｌ

ＬＬ
２Ｌ

Ｌ Ｌ Ｌ

ＬＬ２Ｌ

ＬＬ２ＬＬＬ２ＬＬＬ２Ｌ

Ｌ
２Ｌ ２Ｌ

Ｌ
３Ｌ

３Ｌ
２Ｌ Ｌ

２Ｌ Ｌ ２Ｌ Ｌ
３Ｌ

２Ｌ Ｌ
３Ｌ

２Ｌ Ｌ

ＨＵＢ

３Ｌ ２Ｌ

Ｌ Ｌ

２ＬＬ

３Ｌ ４Ｌ ４Ｌ

３Ｌ

２Ｌ Ｌ ３Ｌ ２Ｌ Ｌ

Ｌ Ｌ
２Ｔ

Ｔ

Ｔ Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ Ｔ

１１Ｌ ０６Ｌ
+ＡＰ０７Ｌ

０７Ｌ
+ＡＰ０７Ｌ

０１Ｌ
+ＡＰ０８Ｌ

２４Ｌ
+ＡＰ１３Ｌ

２２Ｌ
+ＡＰ０９Ｌ

０８Ｌ
+ＡＰ１５Ｌ

１７Ｌ
+ＡＰ１３Ｌ

４６Ｌ
+ＡＰ２２Ｌ

１２Ｌ
+ＡＰ０６Ｌ

２２Ｌ

１０Ｌ

Ｔ Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

４Ｔ

４ＴＴ

Ｔ
Ｔ

２Ｔ

Ｔ２Ｔ Ｔ ＴＴ

２Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ
４Ｔ

Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ
４Ｔ

Ｔ Ｔ
２Ｔ

Ｔ

ＴＴＴ

ＴＴ ＴＴ

ＴＴ２Ｔ

ＴＴ２Ｔ

２Ｔ
Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ

４Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ Ｔ Ｔ Ｔ

Ｔ

Ｔ Ｔ ＴＴ

ＨＵＢ
Ｌ Ｌ

３Ｌ ２Ｌ

１５０Ｐ

１３Ｔ ０７Ｔ

Ｔ

１２Ｔ

３０Ｐ

３０Ｐ

Ｔ

２Ｔ

ＴＴ

５Ｃ
５Ｃ

２Ｌ

３Ｌ

６Ｌ

４Ｌ

２Ｔ

３Ｔ
４Ｔ６Ｔ

５Ｃ

５Ｃ
７Ｃ

７Ｃ

５Ｃ
７Ｃ

+ＡＰ０６Ｌ

２ＬＬ

１２Ｔ

Ｔ

Ｔ
Ｔ

Ｔ

Ｔ Ｔ

１７Ｔ

３Ｔ ３Ｔ ３Ｔ ３Ｔ ３Ｔ

ＨＵＢ

２Ｌ

Ｌ
ＨＵＢ

２Ｌ

２ＬＬ

Ｔ Ｔ

２０+１０Ｐ

１０Ｔ

３０Ｐ

Ｔ Ｔ

ＨＵＢ

２Ｌ

Ｌ

３Ｌ

４Ｌ

６Ｌ

３２ＳＭ

４ＳＭ+２Ｌ

３Ｌ

ＥＶ

Ｔ

１４Ｔ

５Ｔ

２１Ｔ

Ｌ Ｌ４Ｌ

+ＡＰ０６Ｌ

+ＡＰ１２Ｌ

ＥＶ

３８Ｕ
ＥＩＡ

ＥＩＡ

３８Ｕ
ＥＩＡ

既設

ラック

ＥＩＡ

Ｅ－０３４構内情報通信網、構内交換、テレビ共同受信設備　系統図
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

名称記号 備考

備考記号 名称

記号 名称 備考
３
９
０
０

３
６
５
０

３
６
５
０

３
８
１
５

３
６
５
０

３
８
１
５

３
９
０
０

３
６
５
０

３
６
５
０

３
８
１
５

３
９
０
０

３
６
５
０

５
０
５
０

５
０
５
０

３
９
０
０

３
９
０
０

ＥＰＳ（４）

ＥＰＳ（３）

ＥＰＳ（２）

ＥＰＳ・
防災盤室

電気室

学生相談室
（９）

打合わせ
スペース・倉庫

休憩室・
給湯室

学生相談室
（３）

学生相談室
（４）

多目的室大
（２）

相談室
中

相談室小
（１）

待合室

学生相談室
（２）

相談室小
（３）

センター長室

（２）
相談室小

学生相談室
（７）

学生相談所
待合室

教授室 会議室（２）

学生相談室
（５）

学生相談室
（６）

学生相談室
（１）

相談・打合わせ
スペース

学生相談室
（８）

教職員居室

留学生相談室
（１）

留学生相談室
（２）留学生受付・事務室

ＣＳＲ

研究室（３-４）

ＣＳＲ
相談室（１）

研究室 研究室
（３-１） （３-２）

准教授室（２） 准教授室（３）

研究室
（３-５）

研究室
（４-３）

研究室
（３-３）

研究室
（４-２）

研究室
（４-１）

ＷＢ推進室

待合室兼受付

総合窓口
面談室（１）

総合窓口
面談室（２）

総合窓口
面談室（３）

総合窓口
面談室（４）

ＣＳＲ事務室

総合窓口精神保健支援室

ＣＳＲ
相談室（２）

会議室（１）

留学生相談室
（３）

学生相談室
（９）

打合わせ
スペース・倉庫

学生相談室
（３）

学生相談室
（４）

多目的室大
（２）

相談室
中

相談室小
（１）

待合室

学生相談室
（２）

相談室小
（３）

センター長室

（２）
相談室小

（７）

学生相談所
待合室

教授室 会議室（２）

学生相談室
（５）

学生相談室
（６）

学生相談室
（１）

相談・打合わせ
スペース

学生相談室
（８）

留学生相談室
（１）

留学生相談室
（２）

ＣＳＲ

教員室

研究室 研究室
（３-１） （３-２）

研究室
（４-３）

研究室
（３-３）

研究室
（４-２）

研究室
（４-１）

ＷＢ推進室

待合室兼受付

総合窓口
面談室（２）

総合窓口
面談室（３）

総合窓口
面談室（４）

留学生相談室
（３）

学生相談室

会議室（１）ＣＳＲ事務室

セミナーエリア

コピー機置場 教員居室 准教授室（１）

教員居室 准教授室（１）

相談室大

相談室大倉庫

研究室
（３-５）

研究室
（３-４）

教職員居室

教員研究室

准教授室（２） 准教授室（３）

留学生受付・事務室 総合窓口
面談室（１）

相談員室
教員室

教員研究室

教員室

ＥＰＳ（４）

ＥＰＳ（２）

ＥＰＳ（３）

ＥＰＳ（４）

ＥＰＳ（３）

教員研究室
屋上ＵＨＦアンテナへ

３Ｔ-１へ

教員研究室

４Ｔ-１へ

相談員室

相談員室

相談員室

総合窓口精神支援保健室

ＣＳＲ学習室

多目的室大（１）（Ｂ）多目的室大（１）（Ａ）ＰＳＲ（Ａ） ＰＳＲ（Ｂ）

ＰＳＲ（Ｂ）
（１）（Ａ）
多目的室大 多目的室大

（１）（Ｂ）

４階

１階

２階

３階

地下ピット

地下ピット

３階

４階

１階

地下ピット

２階

３階

４階

１階

２階

１階

２階

１階

２階

教員室

ＷＰ

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

系統図参照

系統図参照

強電、通信設備　地下ピット平面図参照

ｎ

ｎ

ｎ

ｎ

１Ｔ-１情報ラック-１

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×１
ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×１
ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×１

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×１

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×１

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×３

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×４

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×２

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×２

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×２

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×３

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×１
ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×２

( 保護管ＰＦ１６ )
( 保護管ＰＦ２２ )
( 保護管ＰＦ２８ )
( 保護管ＰＦ２８ )

( 保護管ＰＦ１６ )

( 保護管ＰＦ１６ )
( 保護管ＰＦ１６ )
( 保護管ＰＦ１６ )

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×４ ( 保護管ＰＦ１６ )

( 保護管ＰＦ２８ )
( 保護管ＰＦ２８）×３

ＥＭ - Ｓ - ５Ｃ -ＦＢ
ＥＭ - Ｓ - ７Ｃ -ＦＢ

露出配管配線

( 保護管ＰＦ１６ )
( 保護管ＰＦ１６ )

床打込配管配線

天井内コロガシ配線（引下げ部は保護管に収納すること）

二重床内コロガシ配線（引下げ部は保護管に収納すること）

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×２０ ( 保護管Ｅ３９ )

別途工事

(ａ×１００ )Ｗ× ( ｂ×１００ )Ｄ
× ( ｃ×１００ ) Ｈ【ｍｍ】

アクセスポイント用　取付高さ：ＣＨ -２００

ＡＵ -２、基礎別途建築工事
ＤＸアンテナ：ＭＨＢ-５０Ｙ +ＭＰ-３００-４０ +ＵＷＮ２０Ｓ１

別途建築工事

ＥＩＡラック機器表参照

ＥＩＡラック機器表参照

端子盤

自立型ＥＩＡラック

壁掛型ＥＩＡラック

ＥＶ制御盤

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２
+テレビ端子×１

スイッチングハブ

埋込コンセント　２Ｐ１５ＡＥ×２

自立型ＵＨＦアンテナ

+ＬＡＮ８極８芯×１（Ｃａｔ６Ａ）

ＬＡＮ　ローゼット８極８芯×ｎ（Ｃａｔ６Ａ）

露出丸ボックス  2 方出、 3方出

ケーブルラック

ＴＥＬ　壁付け埋込６極４芯×１

+ＬＡＮ８極８芯×１（Ｃａｔ６Ａ） + ＴＥＬ６極４芯×１

支持管、マストベース共

ＴＥＬ　ローゼット６極４芯×ｎ

ＴＥＬ　床埋込６極４芯×ｎ

アウトレットボックス

プルボックス（記載なきは３３３）

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×２
ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×３
ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×４

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×１５

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×５
ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×６

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）×１
特記なき配管配線は下記による。

( 保護管ＰＦ２８ ) ×２

( 保護管ＰＦ１６ )

( 保護管ＰＦ２２ )

( 保護管ＰＦ２２ )

( 保護管ＰＦ２２ )

( 保護管ＰＦ１６ )

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-ＬＷ６Ａ-ＰＷ　相当品

ｎはポート数　パナソニック製：ＮＲ３１７１シリーズ　相当品

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-ＬＷ６Ａ-ＰＷ　+ＪＥＣ-ＢＮ-ＷＵＪ４-ＰＷ　相当品

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-ＷＵＪ４-ＰＷ　+ＮＫＰ-１ＵＦ-ＰＷ　相当品

ＬＡＮ　床埋込８極８芯×ｎ（Ｃａｔ６Ａ）
ｎはポート数　三和テクノロジーズ製：２ＣＭシリーズ　相当品

ｎはポート数　パナソニック製：１１０１、１３０１シリーズ　相当品

ｎはポート数　パナソニック製：１１０１、１３０１シリーズ　相当品

防火区画貫通処理 Ｅ３９　又は　大臣認定工法

ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×１７
ＥＭ - ＢＴＩＥＥ０ .４ - ２Ｐ×１７ ( 保護管ＰＦ２８ )

神保電器　ＣＳＷ-Ｋ７Ｓ-ＰＷ　相当品

ＬＡＮ　壁付け埋込８極８芯×ｎ（Ｃａｔ６Ａ）

神保電器　ＪＥＣ-ＢＮ-ＬＷ６Ａ-ＰＷ　　+ＪＥＣ-ＢＮ-ＷＵＪ４-ＰＷ　相当品
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４Ｔ

５Ｃ

７Ｃ

２０Ｔ

１７Ｔ

１７Ｔ

４Ｌ

MWC（1）

PS (1-1)

エントランス

留学生受付・事務室

(1-3)
PS

PS(1-7)

PS(1-2)

防災備蓄倉庫

階段(2)階段(1)

EV

セミナーエリア

留学生

倉庫

HCWC(1)

総合窓口

倉庫

総合窓口

面談室(1)

電気室

PS(1-4)

WWC（1）

消火

ポンプ室

相談・打合せ

スペース

留学生

相談室(1)

留学生

相談室(2)

留学生

相談室(3)

総合窓口

面談室(2)
総合窓口

面談室(3)

総合窓口

面談室(4)

給湯室(1)

総合窓口

精神保健支援室

PS(1-5)

EPS(1)・

防災盤室

３８Ｕ
ＥＩＡ

ＥＩＡ

３８Ｕ
ＥＩＡ

Ｅ－０３５構内情報通信網、構内交換、テレビ共同受信設備　１階平面図

情報ラック - ２

情報ラック - ３

情報ラック - ４

・ＳＰＢ　　４Ｃ用ＬＣコネクタ
・ＨＵＢ用スペース４台分
・スプライスボックス４芯用
・Ｆ０コード４芯×１

・ＳＰＢ　　４Ｃ用ＬＣコネクタ
・ＨＵＢ用スペース４台分
・スプライスボックス４芯用
・Ｆ０コード４芯×１

・ＳＰＢ　　４Ｃ用ＬＣコネクタ
・ＨＵＢ用スペース４台分
・スプライスボックス４芯用
・Ｆ０コード４芯×１

ＥＩＡラック機器表
盤名称 収容

情報ラック - １

・パッチパネルＣａｔ６Ａ　２４ポート

・パッチパネルＣａｔ６Ａ　４８ポート

・パッチパネルＣａｔ６Ａ　７２ポート

名称記号
構内情報通信網、構内交換、テレビ共同受信設備  凡例

備考
注記
１ . 壁付けジャックの取付高さは特記無きはＦＬ +４００とする ｡

・ＳＰＢ　３２Ｃ用ＬＣコネクタ
・ＨＵＢ用スペース６台分
・スプライスボックス４芯用 + ３２芯用

・パッチパネルＣａｔ６Ａ　４８ポート

形状・備考

壁掛型

壁掛型

壁掛型

・ＥＩＡラック１１Ｕ以上、換気孔、ファン付き

・ＥＩＡラック１１Ｕ以上、換気孔、ファン付き

・ＥＩＡラック１１Ｕ以上、換気孔、ファン付き

・ＥＩＡラック３８Ｕ以上、換気孔、ファン付き 自立型
Ｄ７００以上

２ . 防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、

　「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」
　（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）
３ . 付近にケーブルラックがある場合は利用すること。
４ . 傍記にＢのＴＥＬはビジネスフォン用を示す。
５ . 幹線系統は系統図参照。

　又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」

・ＳＰＢ　１６Ｃ用ＬＣコネクタ

・Ｆ０コード４芯×９

１ＦＬ-８００～１ＦＬ+２８００
ＺＭ-４００

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事
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系統図参照

２Ｔ-１

情報ラック-２
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２ ２

２
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２

２
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２Ｌ２Ｌ２Ｌ
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ＡＰ

ＥＩＡ

倉庫(2-1)

PS(2-1)

EV

PS(2-3)

WB推進室休憩室・

給湯室

廊下(2-1)

CSR

相談室(1)

WWC（2）MWC（2）

CSR

待合室兼受付

HCWC(2)

会議室(1)

CSR

事務室

センター長室

CSR

相談室(2)

CSR

学習室

階段(2)

学生相談所 待合室
PS(2-2)

学生

相談室(8)
打合せ

スペース・倉庫

学生

相談室(5)
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相談室(9)

階段(1)

学生

相談室(2)

学生

相談室(4)
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相談室(1)

学生
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相談室(7)

EPS(2)
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多目的室大(1)(B)
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Ｅ－０３６構内情報通信網、構内交換、テレビ共同受信設備　２階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

系統図参照

ＡＰＡＰ

ＡＰ ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ
ＡＰ

ＡＰ
ＡＰ

２

４

ＡＰＡＰ

ＡＰ

ＡＰ ＡＰ

６

ＡＰ

ビジネスフォン用

２０+１０Ｐ

端子盤と同じ幅、厚さの金属ダクトを敷設
端子盤から天井及びＯＡ方向に

ＯＡフロアＦＬ+５０～ＣＨ２６００
一次側ＥＭ-ＴＫＥＥ-１０Ｐを端子板１０Ｐに接続
二次側ＥＭ-ＢＴＩＥＥ０.５-２Ｐを端子板２０Ｐに接続
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Ｅ－０３７

階段(1)
階段(2)

HCWC(3)

研究室(3-5)

PS(3-1)

相談室小(3)

相談室中

EV

PS(3-5)

書庫

相談室大

WWC（3）
MWC（3）

研究室(3-3)

多目的室大(2)

廊下(3-2)

研究室(3-1)
研究室(3-2)

廊下(3-1)

PS(3-3)

研究室(3-4)

相談室小(1)

相談員室

待合室

PS(3-2) 給湯室

(2)

教員室

EPS(3)

相談室小(2)

PS(3-6)

構内情報通信網、構内交換、テレビ共同受信設備　３階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事
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研究室(4-3)教授室 会議室(2)

階段(1)
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PS(4-1)

EV
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コピー機置場

給湯室（3）

准教授室（2）
准教授室（3）
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Ｅ－０３８構内情報通信網、構内交換、テレビ共同受信設備　４階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



屋上トップライト
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

露出配管配線
ＥＭ-Ｓ-７Ｃ-ＦＢ（Ｇ２２）

系統図参照

７Ｃ

階段(1)

Ｅ－０３９構内情報通信網、構内交換、テレビ共同受信設備　屋上階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

拡声設備　機器姿図拡声設備　系統図

安田講堂へ　代表信号

Ｅ－０４０拡声設備　系統図、機器姿図
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

３
９
０
０

３
６
５
０

３
６
５
０

３
８
１
５

４
７
８
５

4T-1

3T-1

2T-1 15P

10P

5P

CP

5P

10P

15P

30P

CP

× 5
× 5

× 5

× 4
× 4

× 4

× 2

× 2

× 2

× 2

AMP

マイク

M

２０

１

スピーカー回線

１８０Ｗ
２０局

＜１階　ＥＰＳ（１）・防災盤室＞ＡＭＰ

ＡＭＰ

× 5
× 1 2

× 1 2

× 2 0

× 2 0

壁掛型

業務用アンプ

信号切替

制御器

ＡＣ１００Ｖ

安田講堂へ

ＡＭＰ

× 5
× 1 0

× 1 0

× 6

× 6

地下ピット

ＥＰＳ（１）・
防災盤室

エントランス
他

1

電気室

2

精神保健支援室
他

廊下（２－１）
ＷＣ（２）

3

多目的室大

4 4

ＣＳＲ事務室
他

廊下（３－１）
他

5

相談員室
他

6 6

8

ＣＳＲ
待合室兼受付

スピーカー種類・員数

５

４

６

４

２５

１１

５

２

１

３

１

１１１１

１スピーカー員数　合計（台）

スピーカー容量　合計（Ｗ） １

５

５

５ １

9

7

4

3

1 2

5

1 0

8

6

2

ＮＯ .

1

名称（放送エリア）

業　務
系統番号 階

系　統　名　称

1 1

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

階段（１）

ＥＶ

階段（２）

予備

スピーカー
容量（Ｗ）

１

２

３

安田講堂（将来対応）

１Ｗ １Ｗ １Ｗ １Ｗ １Ｗ

エントランス他

廊下（２－１）、ＷＣ（２）

精神保健支援室他

廊下（３－１）他

廊下（４－１）、ＷＣ（４）

ケース：樹脂　ライトグレー

２０系統

スイッチ×４（内蔵音源再生）

ライン：５０  Ｈｚ～１５  ｋＨｚ

ケース：鋼板　ライトアイボリー

音声入力×７、制御入力×２７、制御出力×１３

定 格 出 力

ヒューズレス方式

放送選択スイッチの設定の任意登録、そ の 他

仕 上

チ ャ イ ム

周 波 数 特 性

回 線 短 絡 保 護

緊 急 放 送

セルフチェック機能、音声過入力リミット機能

入 出 力

上り４音、下り４音、２音、ゴングの４種類

系 統 数

電 源

ー

性

ル

特

レ ベ

５段切換

上

器節

カ

波

音

周

出 力

量

仕

音

ス ピ

調

圧

数

ー 防滴１２  ｃｍコーン型

力入格定 １Ｗ（１０ｋΩ）

９４ｄＢ（１Ｗ、１ｍ）

１６０Ｈｚ～１６ｋＨｚ

１８０Ｗ

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

１階

２階

３階

４階

１階

２階

３階

４階

階段（２）

10

12

5

9

7

8

6

4

3

2

1

10

11

研究室（３ - １）
研究室（３ - ２）

教員研究室
研究室（４ - １）

教員研究室他

相談員室他

放送系統表

１階

屋上階

２階

３階

４階

倉庫

５

１

５

１４ １５

（１）（Ａ）他

多目的室大（１）（Ａ）他

凡例

注記

EM-AE1.2-5P

EM-AE1.2-10P

EM-AE1.2-15P

EM-AE1.2-30P

EM-AE1.2-3C 天井内ころがし配線

天井内ころがし配線

天井内ころがし配線

天井内ころがし配線

木製壁掛型スピーカー（ＡＴＴ付）

天井埋込型スピーカー

業務放送系統番号

端子盤

天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付）

：

：

：

：

：

天井露出型スピーカー（ＡＴＴ付）：

：No.

：

：

EM-AE1.2-3C(E19) 露出配管配線

EM-AE1.2-3C(PF16) 隠ぺい、打込配管配線

天井内ころがし配線

天井内ころがし配線

エレベーター制御盤

アッテネーター（神保電器　ＮＫＰ -３ＵＦ - ＰＷ　相当品）

特記なき配線・配管は下記とする。

　から放送できる仕様とすること。

・安田講堂警備室の既設ＡＭＰ（パナソニックシステムネットワークス製）

EM-FCPEE0.65-2P

壁掛型業務用放送設備

１２

８９

２４ １

２１

２１６１

６１

ＥＶ

11

廊下（４－１）
ＷＣ（４）

7

他

8

教授室

セミナーエリア
他

2

階段（１）

9

Ｌ級

 露出型スピーカー   ＡＴＴ付壁掛型業務用放送設備

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

強電、通信設備　地下ピット平面図参照

アウトレットボックス
防火区画貫通処理

天井埋込型スピーカー（ＡＴＴ付）
天井露出型スピーカー（ＡＴＴ付）
木製壁掛型スピーカー（ＡＴＴ付）
アッテネーター

天井埋込型スピーカー

端子盤
壁掛型業務用放送設備

天井内ころがし配線 ( 保護管ＰＦ１６ )
露出配管配線 Ｅ１９

ＰＦ１６隠ぺい、打込配管配線

特記なき配管配線は下記による。
ＥＭ - ＡＥ１ . ２ - ３Ｃ
ＥＭ - ＡＥ１ . ２ - ３Ｃ
ＥＭ - ＡＥ１ . ２ - ３Ｃ

神保電器　ＮＫＰ-３ＵＦ-ＰＷ　相当品

Ｅ３９　又は　大臣認定工法

系統図参照系統図参照 系統図参照

ＡＭＰへ

ＡＭＰへ

ＡＭＰへ

ＡＭＰへ

ＡＭＰ

ＡＭＰ

MWC（1）

留学生

倉庫WWC（1）

総合窓口

精神保健支援室

PS(1-5)

PS (1-1)

消火

ポンプ室

HCWC(1)

給湯室(1)

電気室

(1-3)
PS

PS(1-4) PS(1-7)

PS(1-2)

防災備蓄倉庫

セミナーエリア

留学生受付・事務室

留学生

相談室(1)

留学生

相談室(2)

留学生

相談室(3)

階段(1)

相談・打合せ

スペース

総合窓口

倉庫 総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)

総合窓口

面談室(4)

総合窓口

面談室(1)

階段(2)

EPS(1)・

防災盤室

EV

エントランス

Ｅ－０４１拡声設備　１階平面図

注記

記号
拡声設備  凡例

名称 備考

３ .幹線系統は系統図参照。
２ .付近にケーブルラックがある場合は利用すること。

４ .アッテネーターの取付け高さはＦＬ +１１００とする ｡
５ . 安田講堂警備室の既設ＡＭＰ（パナソニックシステムネットワークス製）から放送できる仕様とすること。

１ .防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。

　「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」

1

2

109

2

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

119

1CAX AX7C

２Ｔ-１

系統図参照系統図参照 系統図参照

２Ｔ -１へ

２Ｔ - １へ

階段(2)

学生

相談室(4)

EPS(2)

HCWC(2)

CSR

待合室兼受付

MWC（2）

倉庫(2-1)

学生

相談室(3)

学生

相談室(2)

学生相談所 待合室

学生

相談室(7)

学生

相談室(5)

学生

相談室(1)

階段(1)

PS(2-1)

WWC（2）

EV

PS(2-2)

(2-6)
PS

PS(2-3) PS(2-5)

学生

相談室(8)

学生

相談室(9)

学生

相談室(6)

センター長室 WB推進室休憩室・

給湯室

CSR

事務室

CSR

学習室

CSR

相談室(2)

CSR

相談室(1)

会議室(1)

廊下(2-1)

打合せ

スペース・倉庫

多目的室大(1)(A) 多目的室大(1)(B)PSR(B)PSR(A)

Ｅ－０４２拡声設備　２階平面図

4

3

4

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

３Ｔ-１

系統図参照 系統図参照系統図参照

３Ｔ - １へ

３Ｔ - １へ

Ｅ－０４３

階段(1)
階段(2)

HCWC(3)

WWC（3）

PS(3-3)

PS(3-1)

MWC（3）

相談室大

相談室小(3)

相談員室

相談室小(2)書庫

給湯室(2)

EV

PS(3-2) PS(3-5)

研究室(3-4)多目的室大(2) 教員室相談室中 相談室小(1) 研究室(3-5)

研究室(3-2) 研究室(3-3)研究室(3-1)

廊下(3-1)廊下(3-2)

PS(3-6)

待合室

EPS(3)

拡声設備　３階平面図

5

6

6

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

４Ｔ-１

系統図参照

４Ｔ - １へ

４Ｔ - １へ

系統図参照

ＡＭＰへ

コピー機置場

PS(4-4)

職員居室

会議室(2)

准教授室(1)

給湯室（4）

WWC（4）

階段(1)

階段(2)HCWC(4)

MWC（4）

EPS(4)

PS(4-1)

給湯室（3）
PS(4-2) PS(4-5)PS(4-3)

PS(4-6)

教職員居室 教授室

准教授室（2）

准教授室（3） 研究室(4-3)

研究室（4-1） 研究室(4-2)教員研究室

廊下(4-1)

EV

Ｅ－０４４拡声設備　４階平面図

7

8

8

11

0219335244
テキストボックス
概要図



屋上トップライト

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX11CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

系統図参照

階段(1)

Ｅ－０４５拡声設備　屋上階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

誘導支援設備（トイレ等呼出）　系統図

２Ｔ-１

４Ｔ-１

３Ｔ-１

１Ｔ-１

３Ｔ-１

誘導支援設備（インターホン）　系統図

安田講堂へ　代表信号

アイホン　ＪＵ - ＤＡ相当品
アイホン　ＷＳ - １ＭＥ -Ｔ相当品　子機２台納品
アイホン　ＪＳ - ＤＡ相当品
アイホン　ＪＳ - １ＭＥ -Ｔ相当品

インターホン親機（ワイヤレス子機対応）
ドアホン（ワイヤレス子機対応）

インターホン親機
ドアホン

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ０ . ９ - ５Ｐ
ＥＭ -ＡＥ０ .９ - ２Ｃ

特記なき配管配線は下記による。

端子盤

復旧ボタン付き廊下灯
呼出ボタン
呼出ボタン（引き紐付き）

アイホン　ＮＲ - ９２Ｃ２７相当品　ＦＬ +１８００
トイレ呼出表示器　２０窓

特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ -ＡＥ０ .９ - ２Ｃ

ＥＭ -ＥＥＦ２ . ０ - ２Ｃ

ＥＭ -ＢＴＩＥＥ０ . ４ - ２Ｐ

ＥＭ -ＡＥ０ .９ - ３Ｃ

ＥＭ -ＡＥ０ .６５ - ２Ｃ

ＥＭ -ＡＥ０ .９ - １０Ｐ
ＥＭ -ＡＥ０ .９ - ５Ｐ
ＥＭ -ＡＥ０ .９ - ６Ｃ

ＥＭ -ＡＥ１ .２ - ４Ｃ

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ０ . ９ - ４Ｃ×２
ＥＭ -ＦＣＰＥＥ０ . ９ - ４Ｃ

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ -Ｓ０ . ９ - ４Ｃ

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ０ . ９ - １０Ｐ

セキュリティ自動通報装置

４周波切替対応型

個別警戒 / 解除付き受信機

チャンネル表示盤（２０回路）
チャンネル表示盤（１０回路）

多チャンネル受信ユニット（１０回路）

４周波切替対応型ペンダント型送信機

黄色フラッシュ・サイレン付き受信機
中継器

２Ｃ

２Ｃ ２Ｃ

２Ｃ

２Ｃ

２Ｃ２Ｃ２Ｃ

２Ｃ２Ｃ２Ｃ

２Ｃ２Ｃ２Ｃ

２Ｃ２Ｃ２Ｃ

３Ｃ３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ

３Ｃ ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ

３Ｃ３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ３Ｃ

３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ

４Ｃ

２Ｃ

０.６５

３Ｃ

４Ｃ

１０Ｐ

５Ｐ

６Ｃ

ｔ

Ｄ

Ｔ

ｄ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ｄ ｔ

Ｔ ＤＤ

ｄｔ

Ｃ

５ＣＰ

６Ｃ

６Ｃ

６Ｃ

ＦＦＦＦ

Ｆ Ｆ ＦＦＦＦＦＦＦＦＦ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｔ

ＴＦ

ＦＦＦ

Ｆ

２０Ｌ

Ｆ Ｆ

ＣＰＳ １０ＣＰ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｔ

ＣＰ

ＣＰ

ＣＰＳ

１０ＣＰ

ＳＥＣ

ＲＥＣ

ＲＥＣ

１０Ｌ

Ｂ

１０Ｓ

２０Ｓ

ＣＨ

Ｓ

１０ＣＰ

相談員室

総合窓口

精神保健支援室

学生相談所

待合室

Ｅ－０４６誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）　系統図
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

【誘導支援設備 ( インターホン )  凡例】
名称記号 備考

備考記号
【誘導支援設備 ( トイレ等呼出 )  凡例】

名称

３
９
０
０

３
６
５
０

３
６
５
０

３
８
１
５

３
６
５
０

３
９
０
０

３
６
５
０

３
９
０
０

３
６
５
０

３
６
５
０

ＨＣＷＣＷＷＣＭＷＣ

（１）（１）（１）

ＥＰＳ（２）
ＨＣＷＣ

（２）

ＷＷＣ

（２）

ＭＷＣ

（２）

ＨＣＷＣＷＷＣＭＷＣ

ＨＣＷＣＷＷＣＭＷＣ

２０Ｌ

１階

ＥＰＳ（４）

ＥＰＳ（３）

（４）（４）（４）

（３） （３） （３）

２階

３階

４階

ＥＰＳ（１）

・防災盤室

学生相談室

（２）

学生相談室

（３）（１）

学生相談室

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

Ｂ Ｂ ＢＢ Ｂ

学生相談所

待合室

学生相談室

（４）

学生相談室

（５）

留学生

相談室（１）

留学生

相談室（２）

留学生

相談室（３）

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

スペース

Ｂ

Ｓ

Ｂ

Ｓ

Ｂ

Ｓ

Ｂ

Ｓ

Ｂ

学生相談室学生相談室学生相談室

（８）（７）（６）

総合窓口 総合窓口

面談室（１）

総合窓口

面談室（２）

総合窓口

面談室（３）

総合窓口

面談室（４）

ＢＢ Ｂ

Ｓ

Ｂ

Ｓ

Ｂ

Ｓ

Ｂ

Ｓ

Ｂ

Ｓ

Ｂ

ＲＥＣ１０Ｌ

電気室

ＥＰＳ（３）

１階

２階

学生相談所学生相談室

待合室 スペース・倉庫

打ち合わせ

１階

２階

３階

地下ピット

３階

Ｂ
０.６５

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

書庫

多目的室大

（２）

相談室小

（３）

相談室小

（２）相談室大

Ｓ Ｓ Ｓ ＳＳＳＳＳ

待合室

相談室小

（１）相談室中

ＳＥＣＲＥＣＳ

相談員室

Ｓ

Ｓは相談員室の で受信Ｂ※３階ハラスメント相談所系統の

Ｂ

　のいずれかが鳴動した際、共に鳴動
※２階学生相談室（１）～（９）、打ち合わせスペース・倉庫

ＳＳ Ｓ

相談室（１）学習室

ＣＳＲＣＳＲ

相談室（２）

ＣＳＲ

事務室

ＣＳＲ

ＲＥＣ１０Ｌ　のいずれかが鳴動した際、共に鳴動

※ＣＳＲ学習室、
　ＣＳＲ相談室（１）、
　ＣＳＲ学習室（２）、
　ＰＳＲ

教員室

１０ＣＰ

精神保健支援室

（９）

ＰＳＲ

（Ａ）

Ｂ

Ｓ

Ｓ

ＰＳＲ

Ｂ

Ｓ

Ｓ

（Ｂ）

１０Ｓ

ＳＥＣＲＥＣ１０Ｌ

０.６５

１０Ｓ ２０Ｓ

ＣＨ

相談・打合せ エントランス

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

ｔ ｄ

Ｔ Ｄ

ＳＥＣ １０Ｓ

２０Ｓ

ＲＥＣ１０Ｌ ＲＥＣＣＨ

Ｓ Ｂ

ＳＣ－８１０Ｘ
相当品相当品

アイホン
ＪＳ－１Ｍ-Ｔ

相当品
ＪＳ-ＤＡ
アイホン

相当品

アイホン
ＪＵ-ＤＡ

相当品

アイホン
ＷＳ－１ＭＥ-Ｔ

相当品

アイホン
ＷＳ－２ＷＤ

竹中エンジニアリング

相当品

竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング

相当品
ＲＸＦ－１０００Ｂ

竹中エンジニアリング

相当品
ＲＸＦ－１０００ＣＨ

相当品
ＴＸＦー１２２
竹中エンジニアリング

相当品

竹中エンジニアリング
ＲＴＸＦー１２２

竹中エンジニアリング

相当品
ＥＸＲ－２５ＹＦ

Ｅ－０４７誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）　機器姿図
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

３

４

５

６

７

８

９

10 20

19

18

17

16

15

14

13

12

音 量

チャイム

ON

OFF

OFF

ON

セット／

リセット

２

１

＜発報時＞２秒 押 OFF：消灯 押0.5秒 リセットON：緑点灯

11

電源 監視中 通信中 入力 遠隔出力

セキュリティ自動通報装置インターホン親機　+　ドアホン

インターホン親機（ワイヤレス対応）　+　ドアホン　+ワイヤレス子機×２台

ＣＨＮ-１０（Ｆ）

チャンネル表示盤（１０回路）

ＣＨＮ-２０（Ｆ）

チャンネル表示盤（２０回路）

多チャンネル受信ユニット（１０回路） 個別警戒/解除付き受信機

（小電力のセキュリティシステムの無線設備）

４２６ＭＨｚ帯４波使用周波数帯

３５０ｍＡ／５Ｗ消費電流／消費電力

または　ＤＣ１０～３０Ｖ（極性あり）

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　電源入力

１０回路

…受信後、ワンショット動作（約４秒）

送信機タイプが〔1：携帯〕〔2：パッシブ〕

…送信機動作身連動（４秒以上保持動作）

接点動作：送信機タイプが〔3：接点〕

ａ接点／ｂ接点切替式（個別）

警報個別出力

…受信後、ワンショット動作（約４秒）

送信機タイプが〔1：携帯〕〔2：パッシブ〕

…送信機動作身連動（４秒以上保持動作）

接点動作：送信機タイプが〔3：接点〕

ＡＣ／ＤＣ３０・０.５Ａ（ｃ接点）

接点方式：無電圧リレー接点警報総合出力

約１００ｍ（見通し距離）受信可能距離

接点方式：無電圧半導体接点　ＡＣ／ＤＣ３０・０.２５Ａ　

異常時・メモリー時：点滅 １０

ＬＥＤ 警報受信時：点灯

送信機登録可能台数 ６０台（送信機）

-１０℃～+５０℃（結露なきこと）

外観 ＡＢＳ樹脂

使用可能周囲温度

ＣＨ表示灯

（小電力のセキュリティシステムの無線設備）

４２６ＭＨｚ帯４波使用周波数帯

消費電流／消費電力

または　ＤＣ１０～３０Ｖ（極性あり）

電源入力

１０回路

…受信後、ワンショット動作（約４秒）

送信機タイプが〔1：携帯〕〔2：パッシブ〕

…送信機動作身連動（４秒以上保持動作）

接点動作：送信機タイプが〔3：接点〕

ａ接点／ｂ接点切替式（個別）

警報個別出力

…受信後、ワンショット動作（約４秒）

送信機タイプが〔1：携帯〕〔2：パッシブ〕

…送信機動作身連動（４秒以上保持動作）

接点動作：送信機タイプが〔3：接点〕

ＡＣ／ＤＣ３０・０.５Ａ（ｃ接点）

接点方式：無電圧リレー接点警報総合出力

約１００ｍ（見通し距離）受信可能距離

接点方式：無電圧半導体接点　ＡＣ／ＤＣ３０・０.２５Ａ　

異常時・メモリー時：点滅 １０

ＬＥＤ 警報受信時：点灯

送信機登録可能台数 ６０台（送信機）

-１０℃～+５０℃（結露なきこと）

外観 ＡＢＳ樹脂

使用可能周囲温度

ＣＨ表示灯

３８０ｍＡ／６Ｗ

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　

個別出力

入力

電源電圧

外部供給電源

仕 様

代表出力

無電圧（ａ接点、ｂ接点）全ｃｈ共通切替（コモン共通入力可能）

無電圧１ｃ接点　赤ＬＥＤ点滅連動　ＤＣ３０Ｖ１Ａ負荷

入力電源ＡＣ１００Ｖ時：ＤＣ９００ｍＡ

ＡＣ１００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）消費電力２４Ｗ

ＤＣ１２Ｖ時本体消費電流が４００ｍＡで余り電流が外部供給可

外　観

質 量

使用周囲温度

音　　量

ケース：ＡＢＳ樹脂（ホワイト）　パネル：ＰＦＴ（クリーム）

１８００ｇ約

－１０℃～+５５℃（結露なきこと）

ボリューム　０ｄＢ～７０ｄＢ（１ｍ先）

赤ＬＥＤ点滅連動　ＤＣ３０Ｖ１Ａ負荷

無電圧ａ接点、ｂ接点個別切替

ペンダント型送信機（４周波切替対応型）

消費電流／消費電力

電源電圧

ＡＣ１００Ｖ時　９Ｗ　／　ＤＣ１２Ｖ時　１４０ｍＡ

または　ＤＣ１２Ｖ±１０％

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　

判定時間：

異常入力 無電圧接点入力：８点（ａ接点／ｂ接点選択）

０．２／０．５／１／２／５／１０／２０／５０／１００

状態名３ＣＨ（各１０秒）併設電話より録音

現場名１ＣＨ（２０秒）、入力名８ＣＨ（各１０秒）任意音声

音声１／音声２／データ

登録件数：最大２０桁（ポーズ含む）

登録数：最大１０件

アナログ一般回線（１回線）電話回線

通報先

通報先種別

停電補償時間：満充電時、最大３０分（２回通報処理）

（ＤＣ１２Ｖ・８００ｍＡｈ）停電用内部電池

設置場所 屋内

質量 約８５０ｇ（停電用内部電池含まず）

外観 樹脂（ホワイト）

中継機

サイレン出力

受信可能距離

使用周波数帯

消費電流／消費電力

電源入力

フラッシュ出力

３３０ｍＡ／２．５Ｗ

閃光色：黄色（高輝度ＬＥＤ×１２個）

約１００ｍ（見通し距離）

４２６ＭＨｚ帯４波（小電力セキュリティシステムの無線設備）

解除へ移行後、約０．６秒の間２回点灯

警備へ移行後、約０．２秒１回点灯

点滅周期：警報時、約０．４秒点滅、０．４秒消灯をくり返す

解除へ移行時、約０．６秒の間２回鳴動（フラッシュに同期）

警備へ移行時、約０．２秒1回鳴動（フラッシュに同期）

鳴動周期：警報時、連続鳴動

警備／解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量

音量：警報時、無音～９５ｄＢ異常（音量ボリュームにより可変）

メモリー表示動作時、約３秒ごとに点灯

（０．２秒点灯、０．２秒消灯、０．２秒点灯）

ＤＣ１０～３０Ｖ（極性なし）またはＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

黄色フラッシュ・サイレン付き受信機（４周波切替対応型）

電源表示灯（緑色） 通電時：点灯（ただし、警備表示ありの場合警備中は消灯）

送信機で電池切れ

専用非常電源使用時のみ

停電バックアップ時：点滅（１秒点灯、１秒消灯）

定期送信異常報知時：点滅（０．３秒の間２回点灯、１．２秒消灯）

送信機天地切れ報知時：点滅（０．１秒点灯、１．２秒消灯）

＋ ：点滅（両方滅動作を交互表示）
定期送信異常報知時

警報メモリー動作

送信機電池切れ

報知機能 サイレン：２０秒ごとに約０．２秒鳴動

警報動作時の報知動作：約３秒ごとにフラッシュライト点灯

解除動作時の報知動作：解除へ移行動作後

２秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作

電源表示灯：点滅（０．１秒点灯・１．２秒消灯）

質量

外観

約４７０ｇ

樹脂　本体：ホワイト　レンズ部：イエロー

送信周波数帯

約３年（１日１回送信・常温時）

電源電圧

電池寿命

４２６ＭＨｚ帯４波

コイン型リチウム電池　ＣＲ２０３２×１個（ＤＣ３Ｖ）

電池切れ報知時：点滅

送信時　　　　：点灯または点滅

約１００ｍ以内（見通し距離）電波到達距離

表示灯（赤色ＬＥＤ）

樹脂（筐体：ホワイト、送信ボタン：レッド）

約２５ｇ（電池含む）質量

送信機タイプ切替機能、送信モード切替機能、付帯機能

外観

送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信機能

約３年（１日１回送信・常温時）

電源電圧

電池寿命

４２６ＭＨｚ帯４波

質量

外観

AC100V 50／60Hz 3W

使用周波数帯

出力 １０ｍＷ以下

受信可能距離

登録可能台数

約１００ｍ（見通し距離）

60台〔送信機（リモコン含む）、中継機合計〕

停電補償 あり（約30分）

端子式配線接続

約６００ｇ

樹脂（筐体：ホワイト）

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

拡声自動交互通話/プレストーク通話

本体:自己消火性樹脂

AC100V　50/60Hz電源電圧

通話方式

形　　状

材　　質

3.5型TFTカラー液晶ディスプレー

パネル部:難燃性樹脂

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

モニター付親機から供給

自動交互通話通話方式

1/5型カラーCMOSカメラ

自己消火性樹脂

形　　状

材　　質

電源電圧

難燃性樹脂

1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)

DC2.4V/700mAh 

拡声自動交互通話/プレストーク通話

2.4型TFTカラー液晶

材　　質

通信方式

モニター

通話方式

電源電圧

充電時間

使用可能距離 約100m/親機-ワイヤレス子機間の見通し距離

約10時間

モニター付ワイヤレス子機

形　　状

電源電圧

充電台

AC100V 50/60Hz

据置・壁取付両用型

(専用ニッケル水素電池:WJW-BT)

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

モニター付親機から供給

自動交互通話通話方式

1/5型カラーCMOSカメラ

難燃性樹脂

形　　状

材　　質

電源電圧

防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)備　　考

拡声自動交互通話/プレストーク通話

難燃性樹脂

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス＋セパレーター)

自動録画、再生、保護、消去

AC100V　50/60Hz

1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)

3.5型TFTカラー液晶

材　　質

通信方式

録画機能

通話方式

形　　状

ディスプレー

電源電圧

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

系統図参照

強電、通信設備　地下ピット平面図参照

H

アイホン　ＪＵ -ＤＡ相当品
アイホン　ＷＳ -１ＭＥ -Ｔ相当品　子機２台納品
アイホン　ＪＳ -ＤＡ相当品
アイホン　ＪＳ -１ＭＥ -Ｔ相当品

インターホン親機（ワイヤレス子機対応）

トイレ呼出表示器　２０窓
復旧ボタン付き廊下灯
呼出ボタン
呼出ボタン（引き紐付き）

端子盤

セキュリティ自動通報装置

ドアホン

ドアホン（ワイヤレス子機対応）

アイホン　ＮＲ -９２Ｃ２７相当品　ＦＬ +１８００

特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ -ＡＥ０ .９ - ５Ｐ
ＥＭ -ＡＥ０ .９ - １０Ｐ

ＥＭ -ＡＥ０ .９ - ６Ｃ
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ )
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ２２ )

天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ )
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ )ＥＭ -ＡＥ０ .９ - ３Ｃ

ＥＭ -ＥＥＦ２ . ０ - ２Ｃ
ＥＭ -ＢＴＩＥＥ０ . ４ - ２Ｐ

天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ )
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ )

ＥＭ -ＡＥ０ .９ - ２Ｃ 天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ )
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ )ＥＭ -ＡＥ０ .６５ - ２Ｃ

インターホン親機

４周波切替対応型黄色フラッシュ・サイレン付き受信機

防火区画貫通処理 Ｅ３９　又は　大臣認定工法

多チャンネル受信ユニット（１０回路）
個別警戒 /解除付き受信機

チャンネル表示盤（２０回路）
チャンネル表示盤（１０回路）

４周波切替対応型ペンダント型送信機
中継器

ＥＭ -ＢＴＩＥＥ０ . ４ - ２Ｐ 露出配管配線 Ｅ１９
天井内ころがし配線
天井内ころがし配線ＥＭ -ＦＣＰＥＥ０ . ９ - ４Ｃ×２

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ０ . ９ - １０Ｐ
(保護管ＰＦ２２ )
( 保護管ＰＦ２８ )

天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ )ＥＭ -ＦＣＰＥＥ０ . ９ - ４Ｃ
天井内ころがし配線 (保護管ＰＦ１６ )ＥＭ -ＦＣＰＥＥ -Ｓ０ . ９ - ４Ｃ

Ｆ ＦＦＦ

Ｆ

２Ｃ

２Ｃ

２Ｃ

Ｆ

２Ｃ

３Ｃ

３Ｃ

３Ｃ３Ｃ

３Ｃ

３Ｃ

５Ｐ

１０Ｐ

６Ｃ

３Ｃ

２Ｃ

０.６５

Ｆ Ｆ Ｆ

０.６５

Ｃ

ｔ

Ｄ

Ｔ

ｄ

ｄ

ｔ

ＢＢ ＢＢＢ

Ｂ

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

ＳＥＣＲＥＣ

Ｂ

２０Ｌ

Ｓ

２０Ｌ

Ｃ

ＳＥＣ

ＲＥＣ１０Ｌ

Ｆ

Ｔ

Ｂ

Ｂ

１０Ｓ

２０Ｓ

１０Ｓ ２０Ｓ１０Ｌ

ＲＥＣＣＨ

Ｓ

Ｔ

ＣＰ

１０ＣＰ

ＣＰ

ＣＰＳ

ＣＰＳ

１０ＣＰ

Ｔ

１０ＣＰ

PS(1-5)

エントランス

留学生受付・事務室

(1-3)
PS

PS(1-7)

PS(1-2)

防災備蓄倉庫

階段(2)階段(1)

EV 給湯室(1)

HCWC(1)

電気室

PS(1-4)

留学生

相談室(1)

総合窓口

倉庫

留学生

倉庫

消火

ポンプ室

相談・打合せ

スペース

セミナーエリア PS (1-1)

WWC（1）

留学生

相談室(2)

留学生

相談室(3)

総合窓口

面談室(1)

総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)

総合窓口

面談室(4)

MWC（1）

EPS(1)・

防災盤室

総合窓口

精神保健支援室

Ｅ－０４８誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）　１階平面図

【誘導支援設備 (インターホン )  凡例】
名称 備考

【誘導支援設備 (トイレ等呼出 )  凡例】

注記
１ . 黄色フラッシュ・サイレン付き受信機の取付高さは天井付近の壁面とする ｡

３ . 付近にケーブルラックがある場合は利用すること。
４ . 幹線系統は系統図参照。

２ . 防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。

　「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」

記号

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

119

1CAX AX7C

２Ｔ-１
系統図参照

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ
Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＦＦＦ Ｆ

２Ｃ

Ｆ

２Ｃ

３Ｃ
３Ｃ

３Ｃ ３Ｃ

３Ｃ
３Ｃ

３Ｃ

３Ｃ

Ｆ

Ｆ

２Ｃ

２Ｃ

ｔ

ｄ

Ｃ

倉庫(2-1)

PS(2-1)

EV

PS(2-2) PS(2-3)

階段(2)階段(1)

会議室(1)

学生

相談室(5)

打合せ

スペース・倉庫 センター長室
休憩室・

給湯室

廊下(2-1)

学生相談所 待合室

CSR

待合室兼受付

学生

相談室(9)

学生

相談室(8)

学生

相談室(7)

学生

相談室(6)

学生

相談室(1)

学生

相談室(2)

学生

相談室(3)

学生

相談室(4)

CSR

学習室

CSR

事務室

CSR

相談室(1)

CSR

相談室(2)
WWC（2）

MWC（2）

HCWC(2)

WB推進室 多目的室大(1)(A) 多目的室大(1)(B)

EPS(2)

PSR(A) PSR(B)

ＣＰＳ

Ｅ－０４９誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）　２階平面図

ＢＢ

Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

ＲＥＣ

Ｓ

Ｓ

１０Ｌ

Ｂ

Ｒ
Ｅ
Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

ＳＳＳＳ

Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｂ Ｂ

１０ＣＰ

１０Ｌ

Ｂ

Ｂ

Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ

１０Ｓ

１０ＣＰ

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

３Ｔ-１

ワイヤレス子機２台納品

系統図参照

２Ｃ

２Ｃ

２Ｃ
２Ｃ

３Ｃ
３Ｃ

３Ｃ ３Ｃ

３Ｃ
３Ｃ

３Ｃ

３Ｃ

２Ｃ

Ｆ

０.６５

Ｄ

Ｃ

Ｔ

Ｄ

Ｔ

Ｓ

ＳＳ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｂ

Ｓ
Ｅ
Ｃ

Ｒ
Ｅ
Ｃ

ＣＨ

Ｅ－０５０

階段(1)
階段(2)

PS(3-3)

研究室(3-4) 研究室(3-5)

PS(3-1)

EV

PS(3-2) PS(3-5)給湯室

(2)

WWC（3）
MWC（3）

研究室(3-3)研究室(3-2)研究室(3-1)

相談室中多目的室大(2)

書庫 相談室大 相談室小(2) 相談室小(3)

相談室小(1) 待合室

教員室

廊下(3-2)

相談員室

HCWC(3)
EPS(3)

PS(3-6)

廊下(3-1)

誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）　３階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００
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AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

４Ｔ-１
系統図参照

２Ｃ

２Ｃ
２Ｃ

３Ｃ
３Ｃ

３Ｃ ３Ｃ

３Ｃ
３Ｃ

３Ｃ

３Ｃ

Ｃ

研究室(4-3)教授室 会議室(2)

准教授室(1)

階段(1)

階段(2)

PS(4-1)

EV

PS(4-2) PS(4-5)PS(4-3)

コピー機置場

職員居室

給湯室（3）

准教授室（2）
准教授室（3）

教職員居室

給湯室（4）

研究室（4-1） 研究室(4-2)教員研究室

廊下(4-1)

WWC（4）
MWC（4）

HCWC(4)
EPS(4)

Ｅ－０５１誘導支援設備（インターホン、トイレ等呼出）　４階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

プルボックス（記載なきは３３３）

ホーム分電盤
動力盤

電灯分電盤
計測盤

ケーブルラック

特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ -ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）
ＥＭ -ＦＣＰＥＥ - Ｓ１ .２ - ３Ｐ

ＣＴケーブル
ＣＴケーブル×２

H

L

A

C

2C

C C

C C
H H

C

CC

C C

CCC

HH

HH

H

H

H

H

H

H

３
６
５
０

３
６
５
０

３
８
１
５

▼２階

▼３階

▼４階

▼屋上階

AA

C C C

C C C C

C C C

CCCCC

C C

C C

CCC

C

HHH

H H H

HH

H H H

HHHHH

HHH

H

H H

C
H

３Ｆ計測盤

C C

C

C

C

H

H

H H

H

H

C

H

C C
H H

A

４Ｌ-１２-Ｈ ４Ｌ-１１-Ｈ４Ｌ-１ ４Ｆ計測盤４Ｌ-２-Ｈ ４Ｌ-３-Ｈ４Ｌ-１-Ｈ

ＲＰ-２ ＲＰ-１

４Ｌ-４-Ｈ ４Ｌ-５-Ｈ ４Ｌ-６-Ｈ

３Ｌ-２-Ｈ３Ｌ-１-Ｈ

３Ｌ-５-Ｈ

２Ｌ-２-Ｈ ２Ｌ-４-Ｈ ２Ｌ-３-Ｈ

３Ｌ-３-Ｈ ３Ｌ-４-Ｈ

２Ｌ-５-Ｈ ２Ｌ-８-Ｈ２Ｌ-７-Ｈ２Ｌ-６-Ｈ ２Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-３-Ｈ１Ｌ-２-Ｈ １Ｌ-１ １Ｆ計測盤 １Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-５-Ｈ

１Ｌ-６-Ｈ

２Ｌ-１１-Ｈ２Ｌ-１０-Ｈ２Ｌ-９-Ｈ

２Ｌ-１

３Ｌ-７-Ｈ ３Ｌ-８-Ｈ３Ｌ-６-Ｈ

２Ｌ-１２-Ｈ２Ｌ-１３-Ｈ２Ｌ-１４-Ｈ２Ｌ-１５-Ｈ

３Ｌ-１０-Ｈ ３Ｌ-９-Ｈ３Ｌ-１１-Ｈ３Ｌ-１

４Ｌ-７-Ｈ ４Ｌ-８-Ｈ ４Ｌ-９-Ｈ

４Ｌ-１０-Ｈ

A

A

２Ｆ計測盤

A

C

C

C

C

▼１階

３
９
０
０

１Ｐ-２ １Ｐ-３

１Ｐ-１

C

2C 2C

Ｅ－０５２
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ集中検針設備　系統図

名称記号
【集中検針設備  凡例】

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

ＯＰＥＮ

UNIT

計測盤

名称

１Ｆ計測盤

２Ｆ計測盤

３Ｆ計測盤

４Ｆ計測盤

形状

壁掛盤

壁掛盤

壁掛盤 ７００６００

７００６００
７００６００

６００ １０００

２１

１

１ ３

１

３

ユニット ユニット
本体ＬＡＮ対応

ＨＷ

参考寸法

壁掛盤 １

ユニット
表示設定

１

ユニット
増設

１

ユニット
異種系統

計測機器

１

Ｅ－０５３集中検針設備　機器姿図、システム図
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

<ＬＡＮ対応ユニット>

機能一覧

（１）計測端末接続台数※接続端末１台あたり

　　　エネルギー計測端末　本体ユニット・接続可能なパワーコンディショナ：合計１０台

（２）Ｗｅｂ接続　同時接続可能ユーザー数：２ユーザーまで

（３）計測データ蓄積

　　　日別ロギングデータ：２ヶ年（昨年、今年）

　　　時間別ロギングデータ：４ヶ月（今月分含む）

　　　月別ロギングデータ：１２１ヶ月（過去１０ヶ年分＋今月）

　　　詳細ロギングデータ（１分）：２時間分（過去１時間、今時間）

　　　時計データ：満充電時間約１０分後、２００時間

　　　計測データ：不揮発性メモリー

　　　インターネットプロトコル：ＩＰｖ４

（６）見せる化機能

　　　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ｅｄｇｅ

（４）停電補償

（５）対応ＯＳ・Ｗｅｂブラウザー

機能仕様２

・Ｗｅｂ接続機能により、イントラネット上の汎用パソコンから下記項目ができるものとする。

・管理用パソコンは別途工事とする。

　②　多回路エネルギーモニタの各種設定

　①　ＣＳＶデ－タのダウンロード

　ものである。

・本システムは、多回路エネルギーモニタを設置し、電気の使用量計測、グラフ表示、データ保存を行う

・多回路エネルギーモニタは、計測する各回路にＣＴを取り付け、専用ＣＴケーブルで接続することによ

 り計測を行う ものとする。

・多回路エネルギーモニタの電源入力回路は必ず専用のブレーカなどを設け、運用開始後でも電源を切っ

  て容易にメンテナンスができるようにすること。 

　　　各画面は５秒から６０秒までの時間間隔で、自動的に表示切替を行う。

　　　電力量のデータをグループ化しグループ画面として棒グラフ表示を行う。グループ数は１０グルー

　　　プとする。

（７）メール送信（ネットワーク環境内にメールサーバが必要）

　　　計測データ送信形態：ＣＳＶファイル（時間別ロギングデータ、詳細ロギングデータ）

　　　送信先メールアドレス設定可能件数：３件

　　　メールサーバ認証方式：ＡＰＯＰ・ＳＭＴＰ

（８）データ取得

　　　汎用ＰＣからＨＴＴＰ（ＦＴＰ）で、蓄積計測データをＣＳＶデータで取得可能なこと。

＜エネルギー計測端末＞

（１）測定可能相線式

　　　単相２線／単相３線／三相３線

（２）測定値

　　　最大１６回路

（３）計測回路数

　　　本体ユニット単体で４回路、増設または異種系統ユニット追加ごと４回路追加のこと。

（４）その他機能

　　　詳細ロギング：１分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量を計測可能とする。

　　　　　　　　　　最新１日分のデータを保存のこと。ＳＤメモリーカードにて取出可能とする。

　　　瞬時電力（ｋＷ）／積算電力量（ｋＷｈ）／電圧（Ｖ）／電流（Ａ）／力率（％）

　　　Ｗｉｎｄｏｗｓ　１１　Ｐｒｏ
※２ 計測機器類は木板に取り付け

　ＲＳ４８５通信線、総配線長８００ｍ

　　　収集した電力量のデータを「現在値」「積算値」「時間別」「グラフ画面」の表示を汎用ＰＣで行

　　　う事が可能。

　　　　　　　　　　可能とする。またＳＤメモリーカードにてデータを最大２ヶ月分取出可能とする。

　　　自動ロギング：１ヶ月単位のデータファイルとして「時間別」「日別」「月別」の積算電力を保存

システム概要 システム図

点数表

Ａ

計測回路

計測回路

計測回路

計測回路

動力盤（ＲＰ－２）

電灯盤・分電盤

計測回路

計測回路

計測回路

計測回路※２

※３

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

多回路

モニタ
エネルギー

多回路

モニタ
エネルギー

ＡＣ１００Ｖ

機器姿図

※３ ＲＰ-１、ＲＰ-２は各動力盤内に取り付け

ＡＣ２００Ｖ

４階

表示設定ユニット増設ユニット

多回路エネルギーモニタ（計測盤、動力盤内に取付け）

本体ユニット

異種系統ユニット ２００時間

単相２線、単相３線：１００／２００Ｖ

三相３線：１１０、２００Ｖ

２０ＶＡ

／３０Ａカンタッチブレーカ

定格入力電圧

停電補償

定格入力電流

消費電力

５Ａ／５０Ａ／１００Ａ／２５０Ａ／４００Ａ／６００Ａ

ＬＡＮ対応ユニット（計測盤に取付け）

多回路エネルギーモニタ　ＣＴ

ＣＴケーブル

ａ
Ａ寸法 １０ｍ、３０ｍ、５０ｍ

容量 ５０Ａ、１００Ａ、２５０Ａ、４００Ａ

定格入力電圧

定格消費電力

停電補償時間

ＬＡＮポート

ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ

６Ｗ（１２ＶＡ）

２００時間（満充電、周囲温度２５℃時）

ＲＳ－４８５通信 計測器端末最大接続台数：１０台　　　最大配線長：８００ｍ

（相対湿度）

使用周囲温度

計測データ蓄積 時間別ロギングデータ：最大４ヶ月分

－１０～５０℃

（８０％Ｒｈ以下　ただし結露なきこと）

通信方式：１０ＢＡＳＥ―Ｔ／１００ＢＡＳＥ―ＴＸ　ポート数：１コ

ＲＰ－１
ＲＰ－２

合計

１Ｐ－１

１Ｌー１
１Ｌー１－Ｈ

１Ｐ－３
１Ｐ－２

１Ｌー２－Ｈ
１Ｌー３－Ｈ
１Ｌー４－Ｈ
１Ｌー５－Ｈ
１Ｌー６－Ｈ
２Ｌー１
２Ｌー１－Ｈ
２Ｌー２－Ｈ
２Ｌー３－Ｈ
２Ｌー４－Ｈ
２Ｌー５－Ｈ
２Ｌー６－Ｈ
２Ｌー７－Ｈ
２Ｌー８－Ｈ
２Ｌー９－Ｈ
２Ｌー１０－Ｈ

３Ｌー１－Ｈ
３Ｌー２－Ｈ
３Ｌー３－Ｈ
３Ｌー４－Ｈ

３Ｌー１

４Ｌー１－Ｈ
４Ｌー２－Ｈ
４Ｌー３－Ｈ
４Ｌー４－Ｈ
４Ｌー５－Ｈ
４Ｌー６－Ｈ
４Ｌー７－Ｈ
４Ｌー８－Ｈ
４Ｌー９－Ｈ
４Ｌー１０－Ｈ

４Ｌー１

２Ｌー１１－Ｈ
２Ｌー１２－Ｈ
２Ｌー１３－Ｈ
２Ｌー１４－Ｈ
２Ｌー１５－Ｈ

４Ｌー１１－Ｈ
４Ｌー１２－Ｈ

３Ｌー５－Ｈ
３Ｌー６－Ｈ
３Ｌー７－Ｈ
３Ｌー８－Ｈ
３Ｌー９－Ｈ
３Ｌー１０－Ｈ
３Ｌー１１－Ｈ

計測
ポイント

１
１
１
１
１

ユニット

１

１
１
１
１
１
１
１

１
１
１
１
１
１
１

１
１

１
１
１
１
１
１
１

１
１

１
１
１
１
１
１

１
１
１
１
１
１
１

１

１
１
１

１

１

１

盤名称

１４

LAN対応
多回路エネルギーユニット

ユニット

１

１

１

１

本体

１
１

２
２

１３

８０

計測盤

１Ｆ計測盤

２Ｆ計測盤

３Ｆ計測盤

４Ｆ計測盤

各動力盤内設置

ＣＴ
50A 100A 250A

２

２
２

２

２
２
２

２

２
２
２
２
２

２
２

２

２
２
２
２
２

２
２
２
２
２
２
２

２
２

２
２

２
２
２
２
２
２
２

２

２
２
２

２

２

２
２

400A
ＣＴケーブル

10m

１

１

１

30m 50m

１
１
１
１

１
１
１
１

１
１
１

１

１
１
１

１
１
１
１
１
１

１
１
１
１

１
１

１

１

１
１
１
１
１
１

１

１

エネルギーモニタ

４
４

２

２６
２

２８

１４８ ０

２
２

１４
１６

３３

３
２

５１２ １５

１Ｌ－１
本体ユニット：

本体ユニット：ＲＰ－１
本体ユニット：ＲＰ－２

２Ｌー１
本体ユニット：

３Ｌー１
本体ユニット：

４Ｌー１
本体ユニット：

電源供給元
盤名称

本体ユニット：１Ｐー１
１

増設
ユニット

１

３

２

３

３
３

１５

ユニット

１

１

異種系統

７

１

１

１
１

１
１
１

３６

１

１

※１ ＬＡＮ対応ユニット１台に、多回路エネル

　　ギーモニタ本体ユニットが最大１０台接続可能

ＣＴケーブル

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ　１．２-３Ｐ

線種記号

ＥＭ－ＵＴＰ０.５-４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）

備考

通信幹線

専用線

Ａ

Ｃ

Ｌ

配線凡例

Ａ
電灯盤・分電盤

計測回路

計測回路

計測回路

計測回路

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

多回路

モニタ
エネルギー

※２

ＡＣ１００Ｖ ３階

ユニット
ＬＡＮ対応

※１,２

ＡＣ１００Ｖ～２４０Ｖパソコン ＨＵＢ

（管理用サーバ）

ＬＡＮ対応ユニットより一次側は別途工事とする

Ｌ Ｌ

計測回路

計測回路

計測回路

計測回路

動力盤（ＲＰ－１）

※３

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

多回路

モニタ
エネルギー

ＡＣ２００Ｖ

電灯盤・分電盤

計測回路

計測回路

計測回路

計測回路

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

多回路

モニタ
エネルギー

※２

ＡＣ１００Ｖ ２階

計測回路

計測回路

計測回路

計測回路

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

多回路

モニタ
エネルギー

※２

ＡＣ１００Ｖ

電灯盤・分電盤
１階

計測回路

計測回路

計測回路

計測回路

動力盤（ＲＰ－１）

※３

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

多回路

モニタ
エネルギー

ＡＣ２００Ｖ

Ａ

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

ＰＤ-１制御盤ＰＦＵ-１ユニット ＰＤ-２制御盤
ＥＭ -ＣＥＥ２ｓｑ -４Ｃ×２
ＥＭ -ＣＥＥ２ｓｑ -６Ｃ
Ｅ３９露出配管配線

警報盤
ＥＭ -ＣＥＥ２ｓｑ -４Ｃ
ＥＭ -ＣＥＥ２ｓｑ -６Ｃ

特記なき配管配線は下記による。
ＥＭ -ＣＥＥ２ｓｑ -２Ｃ

EPS(1)・

防災盤室

▼１階

CEE

３
９
０
０

CEE

CEE
CEE CEE

排水ポンプ一括警報
排水ポンプ満水警報

１Ｐ-３

増圧給水ポンプ状態・警報 消火ポンプ一括
呼水槽満水・減水警報
消火水槽満水・減水警報

排水ポンプ一括警報
排水ポンプ満水警報

CEE

CEE

CEE

警報部

ＮＰ

仕様

警報部

回路数

入力信号

停電補償

その他

警報時

外部一括警報接点付

形式

電源

鋼板製露出壁掛型

ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ

１５回路以上

無電圧 a 接点

表示灯点灯＋警報ブザー鳴動

ランプチェック付

Ｘ１ ＰＤ - １制御盤

ＰＤ - １制御盤Ｘ２

ＰＤ - ２制御盤

ＰＤ - ２制御盤

Ｘ３

Ｘ４

Ｘ５

Ｘ６

消火水槽・満水・減水警報

排水ポンプ一括警報

排水ポンプ満水警報

排水ポンプ一括警報

排水ポンプ満水警報

呼水槽満水・減水警報

消火ポンプ一括Ｘ７

Ｘ８ １Ｐ - ３ 増圧ポンプ状態・警報

ニカド蓄電池内蔵（１０分容量）

警報表示盤　仕様

※機器姿図は参考とする。

警報表示盤　機器姿図、仕様、警報点数

警報表示盤　警報点数

ＰＦＵ -１ユニット

ＰＦＵ -１ユニット

ＰＦＵ -１ユニット

Ｅ－０５４
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ中央監視設備　系統図、機器姿図

名称記号
【中央監視設備  凡例】

キーＮｏ．Ｈ２００

ハンドル
ＡＢ-53-1

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

系統図参照

１Ｌ-１-Ｈ

１Ｌ-２-Ｈ １Ｌ-３-Ｈ １Ｌ-４-Ｈ １Ｌ-５-Ｈ１Ｌ-１

１Ｐ-１ １Ｐ-２１Ｌ-６-Ｈ

ＰＦＵ-１ユニット

ＰＤ-２制御盤

ＰＤ-１制御盤１Ｐ-３

１Ｆ計測盤

H

H

H

H

H

H

特記なき配管配線は下記による。

プルボックス（記載なきは３３３）

ホーム分電盤
動力盤

電灯分電盤
計測盤

ケーブルラック

警報盤

ＥＭ -ＣＥＥ２ｓｑ -４Ｃ×２
ＥＭ -ＣＥＥ２ｓｑ -６Ｃ
Ｅ３９露出配管配線

天井内ころがし配線 ( 保護管ＰＦ１６ )ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）
天井内ころがし配線ＥＭ - ＦＣＰＥＥ - Ｓ１ .２ - ３Ｐ ( 保護管ＰＦ２２ )

天井内ころがし配線 ( 保護管ＰＦ２２ )
天井内ころがし配線 ( 保護管ＰＦ２２ )
天井内ころがし配線

露出配管配線
露出配管配線

ＥＭ - ＣＥＥ２ｓｑ -４Ｃ
Ｅ３１
Ｅ２５

( 保護管ＰＦ２８ )

ＥＭ - ＣＥＥ２ｓｑ -６Ｃ

ＥＭ - ＣＥＥ２ｓｑ -２Ｃ
ＥＭ - ＣＥＥ２ｓｑ -４Ｃ
ＥＭ - ＣＥＥ２ｓｑ -６Ｃ

天井内ころがし配線ＣＴケーブル ( 保護管ＰＦ２２ )
天井内ころがし配線 ( 保護管ＰＦ２８ )ＣＴケーブル×２

ＥＭ - ＣＥＥ２ｓｑ -２Ｃ + ＣＴケーブル 露出配管配線 Ｇ３６

ＥＭ - ＣＥＥ２ｓｑ -２Ｃ 露出配管配線 Ｇ２２

露出配管配線 Ｇ２２ＣＴケーブル
露出配管配線ＣＴケーブル×２ Ｇ２８防火区画貫通処理 Ｅ３９　又は　大臣認定工法

CG

2CG

PS(1-5)

エントランス

(1-3)
PS

PS(1-7)

PS(1-2)

防災備蓄倉庫

階段(2)階段(1)

EV 給湯室(1)

電気室

PS(1-4)

留学生

相談室(1)

総合窓口

倉庫

留学生

倉庫

消火

ポンプ室

相談・打合せ

スペース

セミナーエリア PS (1-1)

WWC（1）

留学生

相談室(2)

留学生

相談室(3)

総合窓口

面談室(1)

総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)

総合窓口

面談室(4)

MWC（1）

総合窓口

精神保健支援室

HCWC(1)

留学生受付・事務室

EPS(1)・

防災盤室

C

CC

C

C

C

C

H

CCEE CEE

CEE

CEE

CEE+CG 2CG

L

A

CEE

CEE

CEE

CEE

CEE

C

2C

CEE+CG

CEE

2C

Ｅ－０５５集中検針、中央監視設備　１階平面図

名称記号 備考
【集中検針設備  凡例】

【中央監視設備  凡例】

注記

２ .付近にケーブルラックがある場合は利用すること。
３ .幹線系統は系統図参照。

１ .防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。

　「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

119

1CAX AX7C

２Ｌ-７-Ｈ ２Ｌ-８-Ｈ ２Ｌ-９-Ｈ ２Ｌ-１１-Ｈ２Ｌ-１０-Ｈ

２Ｌ-１ ２Ｌ-１３-Ｈ
２Ｌ-１４-Ｈ

２Ｌ-１２-Ｈ
２Ｌ-１５-Ｈ２Ｌ-２-Ｈ ２Ｌ-３-Ｈ

２Ｌ-６-Ｈ
２Ｌ-１-Ｈ

２Ｌ-４-Ｈ

２Ｌ-５-Ｈ

２Ｆ計測盤

H

H HH

H

H

H H

H

H H

H

H

H

H

系統図参照

倉庫(2-1)

PS(2-1)

EV

PS(2-2) PS(2-3)

階段(2)階段(1)

会議室(1)

学生

相談室(5)

打合せ

スペース・倉庫 センター長室
休憩室・

給湯室

廊下(2-1)

学生相談所 待合室

CSR

待合室兼受付

学生

相談室(9)

学生

相談室(8)

学生

相談室(7)

学生

相談室(6)

学生

相談室(1)

学生

相談室(2)

学生

相談室(3)

学生

相談室(4)

CSR

学習室

CSR

事務室

CSR

相談室(1)

CSR

相談室(2)
WWC（2）

MWC（2）

HCWC(2)
EPS(2)

PSR(B) WB推進室 多目的室大(1)(A) 多目的室大(1)(B)PSR(A)

C

C

C

CCCC

C

C

C

C

C

C

C
C

C

Ｅ－０５６集中検針、中央監視設備　２階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

３Ｌ-１-Ｈ ３Ｌ-９-Ｈ３Ｌ-１１-Ｈ

３Ｌ-４-Ｈ ３Ｌ-５-Ｈ ３Ｌ-７-Ｈ ３Ｌ-８-Ｈ

３Ｌ-１０-Ｈ
３Ｌ-２-Ｈ

３Ｌ-１

３Ｌ-３-Ｈ ３Ｌ-６-Ｈ

３Ｆ計測盤

HH H

H HH HH

HH

H

系統図参照

C

C C C C C C

CCCCC

Ｅ－０５７

階段(1)
階段(2)

PS(3-3)

研究室(3-4) 研究室(3-5)

PS(3-1)

EV

PS(3-2) PS(3-5)給湯室

(2)

WWC（3）
MWC（3）

研究室(3-3)研究室(3-2)研究室(3-1)

相談室中多目的室大(2)

書庫 相談室大 相談室小(2) 相談室小(3)

相談室小(1) 待合室

教員室

廊下(3-2)

相談員室

HCWC(3)

PS(3-6)

廊下(3-1)

EPS(3)

集中検針、中央監視設備　３階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

４Ｌ-１４Ｌ-１-Ｈ ４Ｌ-２-Ｈ
４Ｌ-３-Ｈ

４Ｌ-４-Ｈ ４Ｌ-５-Ｈ ４Ｌ-６-Ｈ ４Ｌ-７-Ｈ ４Ｌ-８-Ｈ ４Ｌ-９-Ｈ

４Ｌ-１０-Ｈ４Ｌ-１１-Ｈ４Ｌ-１２-Ｈ
４Ｆ計測盤

H H

H

HH

HH
H

H

H

H

H

系統図参照

C

C C C C C C

C C C C C C

研究室(4-3)教授室 会議室(2)

准教授室(1)

階段(1)

階段(2)

PS(4-1)

EV

PS(4-2) PS(4-5)PS(4-3)

コピー機置場

職員居室

給湯室（3）

准教授室（2）
准教授室（3）

教職員居室

給湯室（4）

研究室（4-1） 研究室(4-2)教員研究室

廊下(4-1)

WWC（4）
MWC（4）

HCWC(4)
EPS(4)

Ｅ－０５８集中検針、中央監視設備　４階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



屋上トップライト

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX11CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

ＲＰ-１

ＲＰ-２

系統図参照

階段(1)

A

A

Ｅ－０５９集中検針、中央監視設備　屋上階平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

ＷＰ

電源

通信

エラー

約３．６ｋｇ（バッテリー実装時約５．２ｋｇ）重　量

接点容量 ＤＣ２４Ｖ ０．１Ａ以上（信号用）

接点容量 ＤＣ２４Ｖ ０．３Ａ以下（信号用）

ＡＣ１００Ｖ±１０％

外部出力

外部入力

消費電力

入力電源

３２Ｗ　ｍａｘ

本　体：黒　色彩　色

仕　上

材　質

塗　装

文　字：グレー色

樹　脂

内　容項　目

使用環境温度

カード感知距離

適用カード

Ｍ

Ｆ１ Ｆ２ Ｆ４ Ｆ５

ＦＤＣ

９８

Ｆ３

Ｅ

２

７６

３ Ｅｎ

ＢＡ

５４

１０

ネオプレンスポンジゴム　ｔ＝３．０パッキン

仕　上

材　質

約１．１ｋｇ重　量

項　目 内　容

約２４０ｇ

アクセスコントローラーより供給

樹　脂

入力電源

重　量

彩　色

材　質

項　目 内　容

本体：ライトグレー　パネル：ダークグレー

外部ボックス

アート製：ＸＡ－０２相当品 アート製：Ｗ－９２０１相当品

ハンディーライター

窓部：ＰＣ　ｔ＝２．０　ブラウンスモーク

本体：ＳＵＳ　３０４　ｔ＝１．１　ヘアライン仕上　

約１７５° 開閉
カバー開キ方向

シリンダー錠

アート製：ＸＲ－１０ＷＴ相当品　+外部ボックス

重　量

消費電力

入力電源

彩　色

構　造

材　質

項　目

０℃～４０℃（結露なきこと）

ホワイト

ＤＣ２４Ｖ±１０％　アクセスコントローラーより供給

約１３０ｇ

５．０Ｗ以下

ＩＰＸ３相当

樹　脂

内　容

アクセスコントローラー ＩＣリーダー

ＦｅｌｉＣａ／ＭＩＦＡＲＥ／Ｔｙｐｅ－Ｂ　eＬＷＩＳＥ

ＦｅｌｉＣａ／ＭＩＦＡＲＥ／Ｔｙｐｅ－Ｂ　eＬＷＩＳＥ：５ｃｍ

ＣＴＬ ＣＲ

Ｅ－０６０
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ防犯・入退室管理設備（入退室管理）　仕様、機器姿図

　　出入口に設置するリーダーにより、利用者の入退許可／制限の認証を行い、電気錠を制御する。また、その際の操作履歴の

１．概要

　　保存が可能である。

　　管理用パソコンと本装置との接続にはＬＡＮ（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ）を使用する。

２．機器構成

　　（３）履歴の管理

　　　　　１）データの保存件数

　　　　　　　ａ．履歴データ１０,０００件まで保存することが可能である。

　　　　　　　ｂ．保存可能件数を越えた場合は、古いデータから消去し、最新の１０,０００件が保存される。

　　　　　２）データの参照

　　　　　　　ａ．保存している履歴データから任意の期間を指定し、ＬＣＤに表示して確認することが可能である。

　　（４）他の外部機器との連動

　　　　　１）警報出力

　　　　　　　ａ．警報発生時に、警報信号を出力することが可能である。

　　　　　２）警備セット、発報出力

　　　　　　　ａ．モード４での運用では、警備セットを行うことが可能である。

　　　　　　　ｂ．センサーなどと接続することにより、ループ監視が可能である。

　　　　　３）一斉解錠入力

　　　　　　　ｂ．一斉解錠入力が入っても解錠しない扉を設定することが可能である。

　　　　　４）リーダー読取禁止入力

　　　　　　　ａ．接点出力を受け、リーダー操作による個人認証を禁止させることが可能である。

　　（５）その他

　　　　　１）保守カウンター機能

　　　　　　　ａ．電気錠制御とリーダー操作の回数をカウントし、定期点検や機器交換時期の目安に利用可能である。

　４－２．ＩＣリーダー

　　（１）リーダー制御機能

　　　　　２）カード感知距離は、５ｃｍ程度である。

　　　　　３）本製品は、ＩＰＸ３：ＪＩＳ保護等級防雨型相当である。

　　　　　　　設置の際は、上部・左右の３方向にコーキング処理を行うこと。

　　（２）警報機能

　　（３）操作回数カウンター機能

　５－１．システム基本仕様

５．管理ソフトウェア

　　　　　３）個人登録 

　　　　　　　ａ．個人コードは半角英数、文字数は初期設定で設定した文字数で登録する。   

　　　　　　　ｂ．管理コードは半角英数、文字数は初期設定で設定した文字数で登録する。 

　　　　　　　　　なお、他の個人（個人コード）に登録された管理コードを登録することも可能となる。

　　　　　　　ｃ．氏名は最大１００文字登録可能となる。

　　　　　　　ｄ．所属コードは可変長で半角英数１～１０文字で登録する。

　　　　　　　ｅ．区分コードは可変長で半角英数１～１０文字で登録する。

　　　　　　　　　なお、区分コードは未入力、未登録の区分コードの入力を許容する。

　　　　　　　　　・管理する装置にアクセスコントローラーが含まれる場合は、個人コードの文字数と合わせて最大２０桁と

　　　　　　　　　・管理する装置に液晶表示型カード照合機が含まれる場合は、文字数は０～１桁で半角英数字

　　　　　　　ｇ．認証方式を設定することが可能となる。※認証方式の設定は、ゲートタイプが「ＮＳ」のゲートのみに有効。 

　　　　　　　ｈ．有効期限は２０１４年１月１日から２０３７年１２月３１日までの範囲で設定可能となる。

　　　　　　　ｉ．生体ＩＮＤＥＸが半角数字で４文字または８文字設定登録可能となる。 

　　　　　　　ｊ．ゲートごとに通門コードの設定が可能となる。

　　　　　　　　　ここで通門コードに’-’を選択したときは所属の通門デフォルトが適用され、’Ｃ’、’０’～’９’を

　　　　　　　　　選択したときは選択した通門権限が適用される。 

　　　　　　　ｋ．登録済みの個人の権限を一時停止することが可能となる。

　　　　　　　　　一時停止すると管理用ソフトには登録が残りますがアクセスコントローラーからは削除される。 

　　　　　４）一括通門設定 

　　　　　　　ａ．選択した個人およびゲートについて、一括して通門権限を変更することが可能となる。 

　　　　　　　ｂ．個人及びゲートは、複数件選択することが可能となる。 

　　（３）カレンダー設定・連続解錠時間帯・入退室制限時間帯登録 

　　　　　１）カレンダー設定 

　　　　　　　ａ．２０３７年１２月３１日までのカレンダー設定が可能となる。 

　　　　　　　ｂ．カレンダー設定は曜日通り・休日・特日１～８のいずれかを設定可能となる。

　　　　　　　ｃ．ゲートグループごとに異なるカレンダー設定を登録することが可能となる。 

　　　　　　　ｄ．基本とするカレンダー設定（デフォルトカレンダー）を登録し、ゲートグループに設定することが可能となる。 

　　　　　　　ｅ．アクセスコントローラーには送信操作した月から１年分のカレンダー設定が送信される。 

　　　　　２）連続解錠時間帯 

　　　　　　　ａ．連続解錠時間帯番号は５桁の半角数字で設定する。

　　　　　　　ｂ．連続解錠時間帯名称は最大１００文字登録可能となる。 

　　　　　　　ｃ．連続解錠時間帯設定はゲートグループ単位で１日に最大15時間帯設定可能となる。

　　　　　　  ｄ．曜日及び特日（特日は１～８まであります）ごとに時間帯の設定が可能となる。 

　５－２．監視機能

　　（１）履歴 

　　　　　３）入退室制限時間帯設定 

　　　　　　　ａ．入退室制限時間帯は通門コード毎に10パターン設定可能となる。 

　　　　　　　ｂ．入退室制限時間帯は１日に最大３時間帯設定可能となる。 

　　　　　　　ｃ．通門コードごとに名称を最大１００文字登録可能となる。 

　　　　　　　ｄ．曜日及び特日（特日は１～８まであります）ごとに時間帯の設定が可能となる。 

　　　　　１）発生履歴をリアルタイム表示することが可能となる。 

　　　　　２）表示項目は発生日時、個人コード、氏名、デバイス、履歴種類、履歴画像、個人画像の７項目で、

　　　　　　　うち履歴画像、個人画像については表示/非表示が選択可能となる。

　　　　　３）発生履歴は、ゲート、個人、日付、履歴種類でそれぞれ抽出表示可能となる。 

　　　　　４）抽出した発生履歴はＣＳＶまたはPDF形式にてダウンロードが可能となる。 

　　（２）ステータスモニター 

　　　　　１）管理権限のあるゲートの最終動作日時と状態(施解錠・閉開扉・警報・警戒)を一覧表示可能となる。 

　　　　　１）平面図上に配置したゲートのポイントの色にてゲート状態(施解錠・閉開扉・警報・警戒)を確認可能となる。 

　　　　　２）ゲートをクリックし表示させたメニューからゲートの施解錠、警備セット/解除操作と発生履歴参照、

　　（３）フロアマップ 

　　　　　２）平面図上に配置したフロアのポイントの色にて該当フロア内のゲートの警報発生状態を確認可能となる。 

　　　　　３）フロアのポイントをクリックすることで、該当フロアへ画面遷移可能となる。 

　　　　　　　在室者一覧の情報閲覧が可能となる。 

　　（４）未送信データ 

　　　　　１）アクセスコントローラーおよびセンサーモニター、液晶表示型カード照合機へ送信が完了していない設定データ、

　　　　　    個人登録データが一覧で確認可能となる。 

     （５）通信状態 

           １）アクセスコントローラーおよびセンサーモニター、液晶表示型カード照合機との通信状態が確認可能となる。 

           ２）管理用ソフト内の通信状態を確認することが可能です（Ｗｅｂサーバーと通信処理間）。 

　　　　（２）個人登録

　　　　　　　１）所属登録 

　　　　　　　　　ａ．所属コードは可変長で半角英数１～１０文字で登録する。 

　　　　　　　　　ｂ．所属名称は最大１００文字登録可能となる。 

　　　　　　　　　ｃ．個人登録において個別の通門権限を設定していないときにデフォルトで設定される

　　　　　　　　　　　通門権限（通門デフォルト）が設定可能となる。 

　　　　　　　　　ｄ．登録した所属は個人を抽出する際の抽出条件として使用可能となる。

　　　　　　　　　ｅ．所属登録はＣＳＶ形式でのインポート/エクスポートが可能となる。 

　　　　　　　２）区分登録

　　　　　　　　　ａ．区分コードは可変長で半角英数１～１０文字で登録する。

　　　　　　　　　ｂ．区分名称は最大１００文字登録可能となる。

　　　　　　　　　ｃ．登録した区分は個人を抽出する際の抽出条件として使用可能となる。

　　　　　　　　　ｄ．区分登録はＣＳＶ形式でのインポート/エクスポートが可能となる。 

　　　　　　　　　なお、所属コードは未入力、未登録の所属コードの入力を許容する。

　　　　　　　ｆ．発行回数は初期設定で設定した文字数の半角英数字で登録可能となる。文字数は、０～２桁から選択し設定

　　　　　　　　　することが可能となる。 

　　　　　　　在室者一覧の情報閲覧が可能となる。 

　　　　　４）ゲートのポイントをクリックし表示させたメニューからゲートの施解錠、警備セット/解除操作と発生履歴参照、

　　　　　２）送信が完了していないデータについて、情報閲覧が可能となる。 

　　　　　　　　　　なる。 

　　　　　　　　　　（英字は大文字のみ）となる。 

　　　　　　　※「履歴画像」は、ゲートタイプが「NS」のゲートのみ画像の表示が可能となる。 

　　　　　　　ｃ．警備セット中には、警備信号を出力し、異常発生（ループ異常）時には、発報信号を出力することが可能である。

　　　　　　　ａ．火報機器などからの接点出力を受け、アクセスコントローラーが制御する扉を一斉に解錠することが可能である。

　　本装置は、扉の入退の管理を行うものである。

説明

登録可能なフロア数

管理可能な個人の件数

管理可能な所属の件数

管理可能な区分の件数

管理可能なアクセスコントローラー及びセンサーモニターの装置数

ゲートを入退可能な時間帯の設定が可能である。システム共有となる。

指定した日に適用する入退室制限時間帯及び連続解錠時間帯の設定を曜日通り、

曜日とは異なる設定（休日、特日１～８）を適用するかを設定できる。

ゲートをグループ化して管理できる数

ゲートグループおよび管理者の登録、編集ができる管理者。

ゲート数

フロア数

登録人数

所属数

区分数

連続解錠時間帯

カレンダー設定

０２

０５

０６

０３

０４

入退室制限時間帯

ゲートグループ数

総括管理者（ログイン）

管理者（ログイン）

項目Ｎｏ．

装置数０１ 最大１２０台

最大１,９２０ゲート

最大１００フロア

１００,０００件

最大１,０００件

最大１,０００件

１５時間／日

３時間帯／日１０通り

値

最大１,０００件

最大１０件

最大３０件

曜日通り、休日、特日１～８

ゲートを連続解錠させる時間帯の設定が可能である。ゲートごとに設定が可能。

データベースに蓄積した履歴データ数。

本システムを操作した履歴。

本システムで使用できる未来年月日。

管理者に対し、行える操作(登録情報の閲覧/編集、遠隔操作等)を限定できる。

本システムに同時にログインし使用できるクライアント数。

履歴保存件数

操作ログ履歴

未来最大年号

同時接続数

権限（ログイン）

５００,０００件

２００,０００件

最大３０件

最大３０台

西暦２０３７年１２月３１日まで

与えられたゲートグループに所属するゲートの連続解錠時間帯、カレンダー設定、

遠隔操作が行える。

０７

１１

１２

０９

１０

０８

１５

１６

１３

１４

１７

管理可能なゲート及びセンサーの数

　　（１）ゲート登録 

　　　　　　　ｂ．ゲート名称は最大１００文字登録可能となる。

　　　　　１）フロア登録

　　　　　　　ｂ．フロア名称は最大１００文字登録可能となる。

　　　　　　　ｃ．フロア画像を登録することが可能となる。

　　　　　　　ｄ．フロアの表示順を数字で設定可能となる。もし表示順が重複した場合にはフロア番号の小さい方を先に

　　　　　　　ｅ．登録したフロアをメニューに表示するかどうかを選択可能となる。

　　　　　　　ｆ．フロア上にゲートおよび別のフロアのポイントを配置可能となる。 

　　　　　２）ゲート登録

　　　　　　　管理用ソフトで管理を行うゲート及びセンサー、ゲートを制御する装置、センサーを監視する装置を登録する

　　　　　　　ａ．ゲート番号は５桁の半角数字で登録する。

　５－２．管理機能

　　　　　　　フロアマップ上でゲートおよびセンサーの状態の監視、操作を行う場合にフロアの登録が必要となる。

　　　　　　　（フロアマップでの管理を行わない場合、登録は不要）

　　　　　　　ａ．フロア番号は５文字の英数文字で登録する。 　

　　　　　　　　　推奨サイズは９４０×５５０ｐｉｘｅｌで、ＧＩＦ/ＪＰＥＧ/ＰＮＧ形式に対応する。

　　　　　　　　　表示する。

　　　　　　　必要がある。

５．動作モードについて

　　動作モードの設定により、電気錠の動作を選択可能である。

　５－１．動作モード１（自動施錠モード）

　　（１）リーダーを操作または手動により電気錠が解錠し、扉の開閉後または一定時間経過後に、自動で施錠する。

　　（２）下記の状態中は、扉の開閉が行われても自動施錠しない。

　　　　　１）連続解錠時間帯

　　　　　２）外部解錠入力中

　　　　　３）管理用パソコンからの連続解錠操作中

　５－２．動作モード２（繰返し施解錠モード）

　　（１）リーダーを操作する度に、電気錠が解錠→施錠→解錠→施錠･･･と繰り返される動作である。

　　（２）下記の状態中の施錠操作は無効とされ、解錠状態を保持する。

　　　　　１）外部解錠入力中

　　　　　２）電気錠が解錠・開扉中

　　（３）モード２では連続解錠時間設定機能は使用不可となる。

　　　　　 ８）管理者は以下の操作については自身の管理するゲートグループに対してのみ可能となります。

     ５－３．ログイン機能 

     （１）権限登録 

     　　　１）権限コードは30桁以下の半角英数字で登録する。

     　　　２）名称は最大１００文字登録可能となる。

     　　　 ３）権限選択は表２の操作について、それぞれ独立して操作の可・不可を選択可能となる。 

     　（２）管理者登録 

     　　　１）管理者番号は５桁の半角数字で登録する。 

     　　　２）氏名は最大１００文字登録可能となる。

     　　　３）ログイン名は最大２５５桁の半角英数字で登録する。

     　　　４）パスワードは最大３０文字の半角英数記号文字で登録する。 

     　　　５）権限は総括管理者と管理者の２種類があります。 

     　　　６）統括管理者は管理用ソフトの全操作が可能となる。 

     　　　７）管理者は権限にて登録した操作のみが可能となる。 

　　　　　     ａ．ゲート/センサーの表示と遠隔操作 

　　　　　 　　ｂ．所属の通門デフォルトの登録

　　　　　  　 ｃ．個人の通門権限の登録 

　　　　　 　　ｄ．連続解錠時間帯の登録 

　　　　　 　　ｅ．カレンダー登録 

　　（１）アクセスコントローラー２回線用（バッテリー内蔵）　　　アート製：ＸＡ－０２相当品　　　　　　１台

　　（２）ＩＣリーダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アート製：ＸＲ－０１Ｗ－ＴＤ相当品　　２台

　　（３）ハンディーライター　　　　　　　　　　　　　　　　　　アート製：Ｗ－９２０１相当品　　　　　１台

　　（５）管理装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アート製：Ｘ－ＷＥＢ相当品　　　　　　１式

　　（４）管理用ノートパソコン（机、椅子は別途）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

　　（６）スイッチングＨＵＢ（別途工事）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

　　（７）電気錠（別途建築工事）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

　　専用システムソフトウエアにより詳細な出入管理が可能である。

　　　　　　　ｂ．監理装置により、詳細な履歴データの管理が可能である。

　　（２）ＩＣリーダー用外部ボックス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２台

　３－１．アクセスコントローラー

　　（１）アクセスコントローラー１台にて、１ゲートの出入管理が可能である。

３．システム構成

　　（８）自動扉（別途建築工事）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

　　（９）カード枚数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０枚

　　　　　２）１台の管理用パソコンに対してアクセスコントローラーが２４０台まで接続が可能となる。

　　　　　３）ハンディーライター：アクセスコントローラーの各種設定・個人データの登録・削除が可能である。

　　　　　１）管理用パソコンとの通信は、ＬＡＮにて接続される。

　　　　　１）停電補償：バッテリーにより、停電時３０分の動作を補償する。

　３－２．専用システムソフトウエア

　　（１）管理ソフトウエア

　　（２）１ゲートごとに操作表示器が１台接続可能である。

　　（３）ＩＣリーダー

　　（４）専用ソフトウエア（Ｘ－ＷＥＢ）を使用することにより、詳細な出入管理が可能となる。

　　（５）オプション品

　　　　　２）管理装置

　　　　　１）Ｗｉｎｄｏｗｓアプリケーション

　　カードリーダーは、東京大学の職員証及び学生証（Ｔｙｐｅ－Ｂ　eＬＷＩＳＥ）を読み取ることができるものとする。

　　　　　１）照合にはＦｅｌｉＣａ／ＭＩＦＡＲＥ／Ｔｙｐｅ－Ｂ　eＬＷＩＳＥ対応カードを利用する。

　　　　　１）リーダー蓋開警報　　　２）リーダー通信異常警報　３）テンキー解除機能

　　　　　３）ゲートグループ登録 

　　　　　　　ａ．ゲートグループＮｏは３桁の半角英数字で登録する。 

　　　　　　　ｂ．グループ名称は最大１００文字登録可能となる。 

　　　　　　　ｃ．ゲートグループにゲートを紐付けることが可能となる。ただし、ゲートは１つのゲートグループにのみ

　　　　　　　　　紐付けとなる。 

　　　　　　　ｃ．ゲート登録はＣＳＶ形式でのインポート/エクスポートが可能となる。

６．警報について

　６－１．警報の種類

　　（１）発生条件および復旧条件

　６－２．警報発生時の動作

　　（１）警報の発生時には以下の動作を行い、警報を知らせる。

　　　　　１）アクセスコントローラー本体がブザー鳴動

　　　　　２）リーダーがブザー鳴動

　　　　　３）警報出力（警報発生中は連続メイク）

　　　　　４）警報の履歴データを発生

　　（２）警報の種類により、動作は異なる。

７．動作環境

　７－１．管理用パソコン

　　（１）対応ブラウザ：ＨＴＭＬ５、ＣＳＳ３対応ブラウザ 

　　　　　動作確認済ブラウザ：Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｄｇｅ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ （ＪａｖａＳｃｒｉｐｔを使用） 

　　（２）設定により動作できない場合があります。 

　　（３）画面サイズ：１２００×８００ｐｉｘｅｌ以上 

項目

開扉警報

コジアケ

施錠不良

解錠不良

リーダー蓋開

リーダー通信異常

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

－ ○ － ○

－ － － ○

本体ブザー リーダーブザー 警報出力 履歴データ

施錠不良

解錠不良

リーダー蓋開

リーダー通信異常

電気錠が施錠動作しない時

電気錠が解錠動作しない時

リーダーの蓋（カバー）を開けられた時

リーダーとアクセスコントローラーの通信が異常な時

警報の種類

開扉警報

発生条件

扉を閉め忘れた時（連続解錠状態を除く）　

コジアケ 電気錠が施錠している状態で扉が閉扉した時、

又は新たに解錠操作を行った場合

電気錠が正常に解錠した時

電気錠が正常に解錠した時

リーダーの蓋（カバー）を閉めた時

リーダーとアクセスコントローラーの通信が正常に復旧した時

復旧条件

扉が閉扉した時、又は新たに解錠操作を行った場合

解錠操作を行った場合（手動解錠は除く）

　　　　　　　ａ．入退室時間制限機能･連続解錠時間設定機能は、曜日・休日・特日８種類ごとに設定が可能である。

　　　　　　　　　監視カードと設定することで、入退室時の発生データで監視カードであるかが分かるようになる。

４．機器の機能・特長・概要

　４－１．アクセスコントローラー

　　（１）入退室の管理

　　　　　１）管理人員

　　　　　　　ａ．個人コードの桁数に関わらず、最大５万名の登録が可能である。

　　　　　２）個人コード

　　　　　　　ａ．個人を識別するコードは１～２０桁まで、任意の桁数設定が可能である。

　　　　　３）入退室時間制限機能

　　　　　　　ａ．入室･退室可能な時間帯を設定することが可能である。

　　　　　　　ｂ．上記設定を個人・ゲートごとに反映させることが可能である。

　　　　　４）休日設定機能

　　　　　　　　休日・特日の設定は、カレンダーに設定が可能である。

　　　　　　　ｂ．カレンダーは西暦２０８９年まで対応し、うるう年の計算を自動的に行う。

　　　　　５）有効期限チェック機能

　　　　　　　ａ．個人ごとにカードの有効期限が設定でき、利用可能日の制限が可能である。

　　　　　　　ａ．解錠時間は０.１～９９.９秒の０.１秒間隔で設定が可能である。

　　　　　　　ｂ．不正通行を検知し履歴に残すことが可能である。

　　　　　　　ｃ．フラッパーゲート設定の回線は以下の制限がある。

　　　　　　　ｄ．警備機能が使用できない。

　　　　　　　ｅ．ループ入力は不正通行入力となる。

　　　　　　　ａ．登録してあるカードを利用不可とする運用も可能である。

　　　　　６）フラッパーゲート制御機能

　　　　　７）禁止登録運用

　　　　　８）外部からの接点信号により、リーダーによる照合を禁止することが可能である。

　　　　　　　ａ．アンチパスバック設定

　　　　　　　　　アンチパスバックの制限の有効、無効を設定することが可能である。

　　　　　　　ｂ．警備解除権限設定

　　　　　　　　　警備セット時に、警備解除の権限のあり・なしを設定することが可能である。

　　　　　　　ｃ．リーダー読取禁止設定

　　　　　　　　　リーダーが読取禁止状態で、操作の可・不可を設定することが可能である。

　　　　　　　ｄ．監視カード設定

　　（２）扉・電気錠の管理

　　　　　１）動作モードの選択

　　　　　　　ａ．ゲートごとに動作モードを選択することが可能である。

　　　　　　　ｂ．動作モードの内容については、『５.動作モードについて』を参照。

　　　　　２）連続解錠時間設定機能

　　　　　　　電気錠を常時解錠させておくタイマーを設定することが可能である。

　　　　　３）開扉警報機能

　　　　　　　扉の閉め忘れを防止する為の、警報を発生することが可能である。

　　　　　　　（動作モード２（繰返し施解錠モード）を除く）

　　　　　９）個人ごとに以下の照合操作の可／不可の設定が可能である。

　　　　　２）データベース ：ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ

　　　　　３）登録について学内ネットワークに接続、ブラウザでのカード登録作業ができる仕様とする。

コネクター

Ｂ部詳細

管

配線

電線管

配線

φまたは

Ａ部詳細

電線管 φ

コンクリートボックス

ストライク
建築工事

部Ａ

カップリング(別途建築工事)

電線管 φまたは25 CD管
-
-

配管
配線

別途建築工事
別途建築工事

コネクター
建築工事建築工事

電気錠

丁番

結線

本工事

部Ｂ

管φまたは(電線管 CD25

配線-
別途建築工事配管-

)

本工事

φまたは(電線管25 CD

配線
本工事
本工事
-
-

管)

25

アクセス制御盤へ

配管

ボックス
アウトレット

(電気錠)

-

-本工事

別途建築工事

25 CD
電線管 φ

絶縁ブッシング

取付ステー

25

リード線

コネクター

扉切欠穴

扉切欠穴

(ノブ取付

(シリンダー取付)

)

(たるみ必要)

コンクリートボックス

建築工事

建築工事

絶縁ブッシング

φ電線管25

)

通電金具

リード線(

シリーズ

たるみ必要

RCL

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ｈａｎｗｈａ製：ＸＮＦ -８０１０ＲＶＮ　相当品
Ｈａｎｗｈａ製：ＱＮＯ -７０８２Ｒ／ＴＥ　相当品

大電機製：ＤＮ１８００ＳＧ２Ｅ　相当品

３８Ｕ
ＥＩＡ

３８Ｕ
ＥＩＡ

単位：ｍｍ単位：ｍｍ

カラー：０ . １Ｌｕｘ（Ｆ１ . ６　ＡＧＣ　ＯＮ）

ｆ＝１ . ６ｍｍ　Ｆ１ .６

白黒：０Ｌｕｘ（ＩＲ　ＬＥＤ　ＯＮ）

１／１ . ８型　ＣＭＯＳ／２ , ０４８（Ｈ）×２ ,０４８（Ｖ）　プログレッシブスキャン方式

インターフェイス

画像解像度

機　能

撮像素子／有効画素数

電源／消費電力

最低照度

レンズ

最大フレームレート

ビデオ圧縮

外形寸法／重量

防水／耐衝撃グレード

ネットワーク

ストリーミング

φ１４６×６５ . ８ｍｍ　／　約７９０ｇ

Ｈ . ２６５／Ｈ . ２６４／ＭＪＰＥＧ

暗部補正、逆光補正、カラー／白黒切換、ＭｉｃｒｏＳＤ対応

ＤＣ１２Ｖ±１０％、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ　Ｃｌａｓｓ３）／１２ . ９５Ｗ（ＰｏＥ）

ＩＰ６６／ＩＫ１０

ＭＩＣ入力１　出力１　アラム入力 1　出力１

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、ＲＪ４５コネクター

ユニキャスト：２０ユーザー　マルチキャスト：１０プロファイル

インターフェイス ＭＩＣ入力×１　アラーム　入力１　出力１

φ７８ .０×２５９ . ８ｍｍ　／　約９００ｇ外形寸法／重量

ネットワーク １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、ＲＪ４５コネクター

ＤＣ１２Ｖ±１０％、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ　Ｃｌａｓｓ３）／最大１１ . ４Ｗ（ＰｏＥ）電源／消費電力

機　能 暗部補正、逆光補正、カラー／白黒切換、ＭｉｃｒｏＳＤ対応

ＩＰ６６／ＩＫ１０防水／耐衝撃グレード

最大ＩＲ照射距離 ３０ｍ

画像解像度 ２５６０×１４４０、１９２０×１０８０、１２８０×９６０、１２８０×７２０、

カラー：０ . １Ｌｕｘ（Ｆ１ . ６、１／３０秒）

撮像素子

最低照度

最大フレームレート Ｈ .２６５／Ｈ . ２６４：４Ｍ時最大３０ｆｐｓすべての解像度に適用

ＭＪＰＥＧ：２５６０×１４４０・・・１ｆｐｓ

６４０×４８０、６４０×３６０、３２０×２４０

８００×６００、８００×４４８、７２０×５７６、７２０×４８０、

　　　　　：１９２０×１０８０・・・最大２ｆｐｓ

　　　　　：１２８０×９６０～１２８０×７２０・・・最大３ｆｐｓ

　　　　　：８００×６００～３２０×２４０・・・最大５ｆｐｓ

ｆ＝３ .２～１０ｍｍ（３ .１Ｘ）電動レンズ

白黒：０Ｌｕｘ（ＩＲ　ＬＥＤ　ＯＮ）

ユニキャスト：６ユーザー　マルチキャスト：３プロファイルストリーミング

Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐａｎｏｒａｍａ：２０４８×５１２、１９２０×４８０、１２８０×３２０、６４０×１６０、７０４×１７６

Ｄｏｕｂｌｅ　ｐａｎｏｒａｍａ：２０４８×１０２４、１９２０×９６０、１２８０×６４０、６４０×３２０、７０４×３５２

Ｑｙａｄ　ｖｉｅｗ　　　　　　：２０４８×１５３６、１６００×１２００、１２８０×９６０、１０２４×７６８、８００×６００、

　　　　　　　　　　　　　　　　６４０×４８０、７０４×５７６

Ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｖｉｅｗ　　：２０４８×２０４８、１２８０×１２８０、１０８０×１０８０、９６０×９６０、７６８×７６８

　　　　　　　　　　　　　　　　７２０×７２０、６４０×６４０、４８０×４８０

［Ｑ１／２／３／４］１０２４×７６８、８００×６００、６４０×４８０

Ｈ.２６５／Ｈ.２６４：３０ｆｐｓ（２,０４８×２,０４８）

ＭＪＰＥＧ：ＭＡＸ.１５ｆｐｓ

光メディアコンバーター

単位：ｍｍ

インターフェイス

ポート数

電源／消費電力

伝送距離

外形寸法／質量

１０００ＢＡＳＥ‐ＬＸ  1 又は、１０００ＢＡＳＥ‐Ｘ　全二重

Ｗ５２×Ｈ１９ . ８×Ｄ７４ｍｍ  ／  ５５ｇ

ＡＣアダプタ　ＡＣ１００～２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　／　最大４Ｗ

ツイストペアポート：ＲＪ４５　１０００ＢＡＳＥ‐Ｔ　全二重　最大伝送距離１００ｍ

適合ファイバ：ＳＭ（ＭＭ）ファイバ　２ｍ～１５ｋｍ（２～５５０ｍ）

ＦＸポート（ＳＣコネクタ）：

適合ファイバ：ＭＭファイバ　２ｍ～２ｋｍ（ 5 0 μ m ファイバ時）  

系統図

壁付４Ｍ　ＮＷ　Ｈ .２６５　ＩＲ　ハウジング一体型カメラ 天井付け４Ｍ　ネットワーク　バンダル全方位カメラ

１０００ＢＡＳＥ‐Ｔ  ×  １   １０００ＢＡＳＥ‐ＬＸ  ×  1 又は、１０００ＢＡＳＥ‐Ｘ  ×  1

１／３型　４Ｍｐｘ　ＣＭＯＳ　プログレッシブスキャン方式

Ｅ－０６１監視カメラ設備　系統図、機器姿図
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

通信機械室

内収納

Ｄ＆Ｉ  Ａ棟

ＵＴＰ

３６０

ＬＬ

構内情報通信網設備兼用

ＯＰＴ

ＯＰＴ

既設
ＨＵＢ

ＭＣ

３６０

(WALL MOUNT)

ＭＣ

ＭＣ

Ｈ.２６５ ＦＨＤ ５ｆｐｓ ※既設機器準拠※既設機器準拠

圧縮方式 解像度 ビットレート 録画保存日数カメラ台数
ＨＤＤ容量
（ＴＢ）

Ｌ

凡例

３６０

ＨＵＢ

光メディアコンバーダーＭＣ

ＯＰＴ

Ｌ

ＡＣ１００Ｖ電源入力

スイッチングハブ

自立３８Ｕ　ＥＩＡラック

壁付けバレット型カメラ

天井付け全方位カメラ

光ファイバ－ケーブル

ＥＭ - ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ）

ＨＵＢ

※安田講堂の監視カメラシステム
　にて閲覧できるようにすること

Ｌ Ｌ

４台

Φ80

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

自立門柱に取付け

ＥＭ-ＦＣＰＥＥ-Ｓ０.９-３Ｐ

ＦＥＰ３０地中埋設配管配線
ＰＦ１６　門柱内立上げ配管配線

ＥＭ-ＦＣＰＥＥ-Ｓ０.９-３Ｐ

ＦＥＰ３０地中埋設配管配線
ＰＦ１６　門柱内立上げ配管配線

自立門柱に取付け

光コンバーター１個収納
スイッチングハブ１個収納

強電、通信設備　地下ピット平面図参照

強電、通信設備　地下ピット平面図参照

情報ラック-１

特記なき配管配線は下記による。

ＥＭ -ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ） 天井内ころがし配線 ( 保護管ＰＦ１６ )
天井内ころがし配線 ( 保護管ＰＦ１６ )ＥＭ -ＦＣＰＥＥ - Ｓ０ .９ - ３Ｐ

ＥＭ -ＵＴＰ０ .５ - ４Ｐ（Ｃａｔ６Ａ） 床打込配管配線 ＰＦ１６

Ｐ
ＣＡＤ

Ｅ

Ｌ

Ｌ

ＷＰ

Ｌ

ＷＰ

ＷＰ

ＣＰ

ＣＰ

ＷＰ ＷＰ
ＣＰ ＣＰ

ＣＰ ＣＰ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
Ｌ

ＣＰ

PS (1-1)

相談・打合せ

スペース

(1-3)
PS

PS(1-4) PS(1-7)

PS(1-2)

階段(2)階段(1)

EV

セミナーエリア

留学生

相談室(3)

留学生

相談室(2)

EPS(1)・防災盤室

PS(1-5)

総合窓口

倉庫

総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)
総合窓口

面談室(4)

留学生

倉庫

消火ポンプ室

総合窓口

精神保健支援室

留学生

相談室(1)

留学生受付

・事務室

MWC（1）

WWC（1）

HCWC(1)

電気室

防災備蓄倉庫

総合窓口

面談室(1)

給湯室(1)

ＰＣ

ＣＲ

ＣＲ

Ｃ
Ｔ
Ｌ

ＣＲ

ＣＲ ＣＲＡＤ ＣＴＬ ＰＣ

ＣＴＬ

Ｅ－０６２防犯・入退室管理(入退室管理)、監視カメラ設備　1階平面図、系統図

２ .付近にケーブルラックがある場合は利用すること。

注記

　「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）

１ .防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、又は下記国土交通大臣認定工法のいずれかを施すこと。
　「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」

防犯・入退室管理設備 ( 入退室管理 )  系統図防犯・入退室管理 ( 入退室管理 ) 、監視カメラ設備  凡例
Ｌ

ＣＰ

Ｌ

３
９
０
０

Ｅ

ＡＤ

３８Ｕ
ＥＩＡ

別途建築工事

別途建築工事

適用

電気錠

自動ドア制御装置

名称

管理用パソコン

テンキー付きカードリーダー 外部ボックス共

記　　号

Ｅ

３８Ｕ
ＥＩＡ

３８Ｕ
ＥＩＡ

１階

ＥＰＳ（１）
防災盤室エントランス

アクセス制御盤

３６０

３６０

自立３８Ｕ　ＥＩＡラック

壁付けバレット型カメラ

天井付け全方位カメラ

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

４Ｆ

３
，
６
５
０

ＲＦ

３
，
６
５
０

２Ｆ

１Ｆ

３
，
９
０
０

３
，
６
５
０

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

４
，
０
５
０

５
，
０
５
０

火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）　系統図火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）　仕様、機器姿図

４Ｔ-１

２Ｔ-１

３Ｔ-１

ＣＴＬ

ＣＴＬ

Ｅ－０６３

防災監視システム

中継器盤

既設

火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）　仕様、機器姿図、系統図
Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

１

２

３

４

５

６

７

８

１

２

３

４

５

６

７

８

ＮＯ

制御番号 感知器番号

ＮＯ

防火戸連動表

７）防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、金属管による両側１ｍ以上の突き出し、又は下記国土交通大臣認定工法の

　いずれかを施すこと。「ＰＳ０６０ＷＬ-０９７１」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８３」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８４」「ＰＳ０６０ＷＬ-０６８５」

　「ＰＳ０６０ＷＬ-０２７４」「ＰＳ０６０ＦＬ-０２２３」（区画間仕切り壁の埋込ボックスは適切な防火処置を施すこと。）

表示灯

発信機

Ｈ１０Ｐ

Ｈ５Ｐ

Ｈ１０Ｐ

Ｈ５Ｐ

Ｈ１０Ｐ

火報：Ｈ１０Ｐ

防排：Ｈ１０Ｐ×２

消火：Ｈ２Ｃ

火報：Ｈ１０Ｐ

防排：Ｈ１０Ｐ

消火：Ｈ２Ｃ

火報：Ｈ１０Ｐ

防排：Ｈ５Ｐ

消火：Ｈ２Ｃ

Ｈ５Ｐ

Ｈ１０Ｐ

１０

１０

９
８

１ ２

３

５ ６

７
７ ８

７ ８

１ ２

５ ６

１ ２

５ ６

１１

Ｈ１０Ｐ

Ｈ１０Ｐ

床上露出配管配線

９
４

４３

４３

Ｈ２Ｃ（Ｇ１６）

Ｈ４Ｃ

Ｄ

ＮＯ 防火戸用 Ｎｏ．１　～　８

称名記　　号 用適

警戒区域番号

連動回路番号

制御回路番号

Ｎｏ．１　～　１１

凡　例 仕　様

・壁掛型

側面図

発信機（フラット型表示灯付）防災監視盤

8
5
0

130550

正面図

×２

Ａ　棟

防排煙連動用感知器用 Ｎｏ．１　～　８

ＷＰ：防雨型傍記なきは２００ □×１００

防災監視盤

機器収容箱

合計３０回線　壁掛型　特記参照

既設防災監視システム

消火栓箱組込型

Ｐ型１級

通信機械室

自火報 １１Ｌ

・追加マルチ移報接点　　　　　－無電圧ｃ接点４０点（合計４５点）

合　計 ３０Ｌ

予　備 ６Ｌ

防火戸 ８Ｌ

水源水槽減水 １Ｌ

１Ｌ消火栓ポンプ運転

消火栓ポンプ故障 １Ｌ

消火栓呼水槽減水 １Ｌ

消火栓ポンプ電源断 １Ｌ

　２）自動火災報知設備の地区警報は非常ベルによるものとする。

設備盤名称 信号種別 点  数

２火災一括信号

　３）防災監視盤より下記の設備盤へ移報を行う。（現地にて無電圧・有電圧の確認をすること）

オ－トドア

１火災代表信号

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ（１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ（Ｇ１６）

　　　・注意喚起シール（シール、貼り付け）

　　　・エレベータ連動停止用スイッチ（スイッチ、取り付け、結線、試験）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｃ

Ｈ２Ｃ

配　　線記号

Ｈ４Ｃ

Ｈ３Ｐ

Ｈ５Ｐ

Ｈ１０Ｐ

　　　安田講堂の既設防災監視システムにて監視が行えるものとする。 

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　２Ｃ

　４）煙感知器用点検ボックス（エレベータ昇降路用）の設置において、

　６）特記なき配管配線は下記の通りとする。

　　　以下の工事区分は別途建築工事とする。

（ＰＦ２２）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２８）

（ＰＦ２２）

天井隠ぺい配管 露出配管

（Ｅ１９）

（Ｅ１９）

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

（Ｅ３１）

　　　上記に伴い各棟の受信機のﾃﾞｰﾀ変更を行う。 

ＥＭ-ＨＰ１．２－１０Ｐ

ＥＭ-ＨＰ１．２－　５Ｐ

ＥＭ-ＨＰ１．２－　３Ｐ

ＥＭ-ＨＰ１．２－　４Ｃ

ＥＭ-ＨＰ１．２－　２Ｃ

１火災一括信号ＥＬＶ制御盤

１火災一括信号入退室管理制御盤

既設通信機械室防災監視システム

　５）今回棟新設防災監視盤からから通信機械室のＲＳ盤へ火災代表移報を行い、 

表示灯点滅装置　ＡＣ２００Ｖ／２４Ｖ　７０ＶＡ消火栓ポンプ制御盤組込　

光電式スポット型感知器

光電式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

光電式スポット型感知器 ３種

差動式スポット型感知器

定温式スポット型感知器

防火戸閉鎖用　ラッチ式　　ＤＣ２４Ｖ　０．１Ａ

２種

２種　側面点検ＢＯＸ付

特種　６０℃　防水型

２種

１種　７０℃　防水型

表示灯

終端設定

消火栓始動装置

自動閉鎖装置

天井隠ぺい配管配線

天井内ころがし配線

露出配管配線

警戒区域境界線

ＵＳＢメモリーで履歴をＰＣ確認可能

・主音響　　　　　　　　　　　－音声案内機能付

　シンプルモード／エリア通知モード（３パターン）選択可能　

警報音鳴動モード設定機能搭載

・カラーユニバーサルデザイン　－色弱者対応・高齢者対応（ＣＵＤＯ認定品）

・音声ガイダンス機能　　　　　－各種ナビゲーションを行う音声操作手順ガイダンス機能搭載

　１）防災監視盤の仕様は下記とする

階段

階段

階段

ＥＬＶ

アウトレットボックス

プルボックス

階段

ＥＬＶ制御盤 別途建築工事

放送アンプ

オートドア

入退室管理制御盤

Ｂ

Ｂ

発信機

火災警報ベル

終　端　抵　抗 １０ｋΩ　地区音響用

別途建築工事

端子盤

収容

ＬＥＤ２４Ｖ　防雨型

Ｐ型１級　フラット型表示灯付

ＤＣ２４Ｖ、１０ｍＡ、ダイオード付

・履歴機能　　　　　　　　　　－７セグメント表示（最大12,000件）

操作練習機能搭載

終端抵抗回線別切替機能搭載（１０ｋΩ／２０ｋΩ/終端設定）

一括移報起動遮断スイッチ搭載

加熱・加煙試験を現地１名で対応（省力化）可能

ＰＣデータ設定プログラム機能搭載

諸表示入力５点搭載

施工支援機能（発報信号無線機送信機能　※専用治具使用時）

地区音響遠隔制御機能（回線毎）

・その他機能　　　　　　　　　－マルチスイッチ５点搭載（マルチ移報、移報停止、ノンロックスイッチ）

無線式感知器最大１６個（専用中継器２台）接続可能

・中継器電源標準搭載　　　　　－遠隔試験機能付感知器最大１６個接続可能（専用中継器１台）、

・保守・施工モード搭載　　　　－地区音響短時間鳴動機能

・部屋番号表示機能　　　　　　－７セグメント番号表示（同一回線で２発報以降も表示可）

・回線内訳

防排煙復帰スイッチ標準搭載

排煙口手動開放装置電源標準搭載（１５０ｍＡ）　

・組込品

ＡＣ１００Ｖ，ＥＤ

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

AX7C1CAX

系統図参照

系統図参照

強電、通信設備　地下ピット平面図参照

MWC（1）

総合窓口

精神保健支援室
PS (1-1)

HCWC(1)
(1-3)
PS

PS(1-2)

留学生

相談室(1)

留学生

相談室(2)

留学生

相談室(3)

総合窓口

倉庫 総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)

総合窓口

面談室(4)

総合窓口

面談室(1)

階段(2)階段(1)

PS(1-5)

エントランス

給湯室(1)

消火

ポンプ室

WWC（1）
留学生

倉庫

PS(1-4)

相談・打合せ

スペース

PS(1-7)

EV

電気室

防災備蓄倉庫

EPS(1)・

防災盤室

セミナーエリア

留学生受付・事務室

Ｃ
Ｔ
Ｌ

Ｅ－０６４火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）　１階平面図

１ ２

２

２１

１

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

119

1CAX AX7C

２Ｔ-１

系統図参照

階段(2)

学生

相談室(4)

CSR

待合室兼受付

学生

相談室(3)

学生

相談室(2)

学生相談所 待合室

学生

相談室(1)

PS(2-1)

EV

(2-6)
PS

PS(2-3)

CSR

事務室

CSR

学習室

CSR

相談室(2)

CSR

相談室(1)

階段(1)

MWC（2）

廊下(2-1)

会議室(1)

学生

相談室(5)

HCWC(2)

WWC（2）

PS(2-2) PS(2-5)

センター長室 休憩室・

給湯室

打合せ

スペース・倉庫
学生

相談室(9)

学生

相談室(8)

学生

相談室(7)

学生

相談室(6)

多目的室大(1)(A) 多目的室大(1)(B)
PSR(A) PSR(B)

WB推進室

EPS(2)

倉庫(2-1)

Ｅ－０６５火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）　２階平面図

４

４
３

３

９ ４
３

階段

0219335244
テキストボックス
概要図



Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

66
75

19
00

13
25
0

65
75

AX1 AX2 AX3 AX5 AX6 AX7

AY1

AY2

AY3

AX2 AX4

AY1c

1CAX AX7C

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

３Ｔ-１

系統図参照

Ｅ－０６６

階段(2)

HCWC(3)

PS(3-1)

相談員室

EV

PS(3-6)

研究室(3-4)多目的室大(2) 教員室相談室中 待合室相談室小(1) 研究室(3-5)

廊下(3-2)

相談室大

相談室小(3)相談室小(2)書庫 研究室(3-2) 研究室(3-3)研究室(3-1)

PS(3-2) PS(3-5)給湯室

(2)

EPS(3)

WWC（3）MWC（3）

階段(1)

PS(3-3)

廊下(3-1)

火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）　３階平面図

６５

６
５

１０５
６

階段

0219335244
テキストボックス
概要図
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

４Ｔ-１

系統図参照 系統図参照

Ｅ－０６７火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）　４階平面図

８

７ ８

７

７ ８
９

１１
階段

ＥＬＶ

0219335244
テキストボックス
概要図
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

系統図参照 系統図参照

テスト弁用
（G１６）

階段(1)

Ｅ－０６８火災報知設備（自動火災報知、自動閉鎖）　屋上階平面図

１０

階段

0219335244
テキストボックス
概要図
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張り出しスラブ
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共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事
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8775

4275 4500

通信暗渠

ＦＥＰ３０地中埋設配管配線
防犯・入退室管理（入退室管理）、監視カメラ設備　１階平面図参照

ＰＦ１６　門柱内立上げ配管配線

露出配管配線（Ｅ１９）

防犯・入退室管理（入退室管理）、監視カメラ設備　１階平面図参照
Ｇ１６ＬＴ　門柱内立上げ配管配線

ＺＭ - ５００Ｂ
弱電セパレート付き

ＳＳ８００×８００×３００

ＳＳ１１００×１１００×３００

受変電設備等外壁にＰＢ取付け、ＰＢまで立上げ
ＧＬ±０～ＧＬ + ２８００

露出配管配線

地中埋設～ブロック塀ＰＢ間　　　　　　　：ＧＬ -１２００～ＧＬ +７００
コア抜きブロック塀～受変電設備棟ドライエリア：ＧＬ +７００～ＧＬ±０

▼１ＦＬ

▼２ＦＬ

▼ＧＬ
７００

２８００

ＳＳ８００×８００×８００ＷＰ
受変電設備棟、ブロック塀をコア抜き
（１００φ×３列×２段）×２セット

掘削範囲

受変電設備棟、ブロック塀をコア抜き
（１００φ×３列×２段）×２セット

※ブロック塀及び受変電設備棟にかかわる寸法は
　参考値とする。

１２００１２４０

屋内既設ケーブルラック上配線

屋内既設ケーブルラック上
にてケーブルジョイント

ＳＳ８００×８００×８００ＷＰ

にてケーブルジョイント
屋内既設ケーブルラック上

屋内既設ケーブルラック上配線

１

２

Ａ

７

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｅ Ｆ

６

５

３

４

～ｃ ｈ

Ｇ

Ｈ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｄ

Ｑ

ｑ

、～ Ｏ～Ｃ Ｆ Ｐ１Ｔ-１

～ ｆａ～Ａ Ｊ

Ｂ
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Ｄ

Ｅ ｅ
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Ｆ

Ｇ

Ｈ

ｆ

ｇ

ｈ

Ｃ ｃ

Ｐ

Ｎ

Ｍ

Ｌ

Ｋ

Ｊ

Ｉ

Ｏ

Ｑ ｑ

１

２

３

４

５

６

７

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

Ｇ

Ｈ

ａ ～ ｂ

Ｃ

Ｄ Ｇ

Ｈ

Ｅ

～Ｃ Ｈ

ＥＢ Ｅ０
Ｅ５.５ｓｑ

ＥＤ
（ＥＬＣＢ）Ｅ６０ｓｑＥ３８ｓｑ

ＥＡ ＥＤ
Ｅ２２ｓｑ

ＥＣ
Ｅ２２ｓｑ

Ｅ２２ｓｑ

７７３

けやき保育園

Ｄ &Ｉ
Ａ棟

受変電設備棟

受変電
設備棟

雨水貯留槽 雨水貯留槽

配管ピット

雨水貯留槽

ポンプ槽

雨水貯留槽

配管ピット

雨水貯留槽

配管ピット

EVピット

配管ピット

消火水槽

配管ピット

配管ピット

配管ピット

配管ピット

配管ピット

配管ピット

配管ピット 配管ピット配管ピット

配管ピット

配管ピット 配管ピット

配管ピット

配管ピット

配管ピット

ＭＷＣ（１）

ＭＷＣ（２）

WP665

Ｅ－０６９強電、通信設備　地下ピット平面図

コア抜き
１００φ×２

コア抜き

将来用コア
Ｅ７５（ＦＬ１+０～ＦＬ１-４００）

将来用コア
Ｅ７５（ＦＬ１+０～ＦＬ１-４００）

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ -Ｓ０ . ９ - ３Ｐ（防犯・入退室管理設備（入退室管理））

６ .６ｋＶ　ＥＭ - ＣＥＴ３８ｓｑ
露出配管配線（Ｅ７５）
受変電設備　低圧電灯Ｔｒ盤～低圧動力Ｔｒ盤

動力設備（動力幹線）低圧動力ＭＣＣＢ盤～通信機械室外壁ＰＢ
通信機械室１ＦＬ +３０００ 取付け

ケーブル仕様　通信機械室幹線平面図参照
露出配管配線（Ｇ９２ＬＴ）、（Ｇ５４ＬＴ）

露出配管配線（Ｅ７５）
受変電設備　高圧饋電盤～低圧電灯Ｔｒ盤

６ . ６ｋＶ　ＥＭ -ＣＥＴ３８ｓｑ

ＥＭ -ＣＣＰ -ＡＰ０ .５ - １５０Ｐ
露出配管配線（Ｅ５１）
構内通信線路　１Ｔ - １～通信機械室ＭＤＦ

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ -Ｓ０ . ９ - ３Ｐ（防犯・入退室管理設備（入退室管理））

アクセス制御盤～カードリーダー

６ .６ｋＶ　ＥＭ - ＣＥＴ３８ｓｑ
露出配管配線（Ｅ７５）
受変電設備　高圧饋電盤～低圧電灯Ｔｒ盤

露出配管配線（Ｅ７５）
６ . ６ｋＶ　ＥＭ -ＣＥＴ６０ｓｑ

構内配電線路　高圧受電盤～Ｄ＆Ｉ　Ｂ棟高圧饋電盤

露出配管配線（Ｅ３１）
受変電設備　各接地端子～各種接地極

ＥＭ - ＩＥ３８ｓｑ、ＥＭ - ＩＥ６０ｓｑ
ＥＭ - ＩＥ５ . ５ｓｑ、ＥＭ -ＩＥ２２ｓｑ×３、

ＥＭ - ＦＣＰＥＥ - Ｓ０ .９ - ３Ｐ（防犯・入退室管理設備（入退室管理））

～弥生門門衛所　倉庫・車庫　電源盤

露出配管配線（Ｅ５１）
構内配電線路　低圧電灯ＭＣＣＢ盤

６００Ｖ　ＥＭ -ＣＥＴ３８ｓｑ、Ｅ３ .５゜

構内配電線路　低圧動力ＭＣＣＢ盤

６００Ｖ　ＥＭ -ＣＥ５ .５ｓｑ - ３Ｃ
露出配管配線（Ｅ３１）

６００Ｖ　ＥＭ -ＣＥＴ３８ｓｑ
露出配管配線（Ｅ６３）
構内配電線路　低圧電灯ＭＣＣＢ盤

１２５φ×６

～けやき保育園　電灯

～けやき保育園　動力

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ - Ｓ０ .９ - ３Ｐ（防犯・入退室管理設備（入退室管理））

ケーブルラック上配線
以降各通信設備　１階平面図参照

ＥＭ -ＨＰ１ . ２ - ４Ｃ（火災報知設備（自動火災報知））
ＥＭ -ＦＣＰＥＥ - Ｓ１ .２ - ５Ｐ（受変電設備）

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ０ .６５ - ２Ｐ（拡声設備）
ＥＭ -ＳＭ -３２Ｃ（構内情報通信網設備）

ＥＭ -ＡＥ１ . ２ - ４Ｃ（誘導支援設備（トイレ等呼出））

記号 スリーブ径 防水鋳鉄管種 配管 部配管ピット部配管 部地中埋設部配線種用途実装 予備
９０φ アジャスト防水鋳鉄管　７５φ

９０φ アジャスト防水鋳鉄管　７５φ

１２５φ
１２５φ

アジャスト防水鋳鉄管　１００φ
アジャスト防水鋳鉄管　１００φ
アジャスト防水鋳鉄管　１００φ
アジャスト防水鋳鉄管　１００φ
アジャスト防水鋳鉄管　５０φ

１２５φ
１２５φ
７５φ

Ｅ６３
Ｅ６３

Ｅ６３
Ｅ５１

Ｅ６３
Ｅ３１

Ｇ５４ＬＴ
Ｇ５４ＬＴ

Ｇ７０ＬＴ
Ｇ４２ＬＴ

Ｇ５４ＬＴ
Ｇ２８ＬＴ

６００Ｖ　ＥＭ -ＣＥＴ３８ｓｑ
６００Ｖ　ＥＭ -ＣＥ５ .５゜ - ３Ｃ

通信機械室保安用電力配電盤　～　受変電設備棟　２階制御室（Ｌ２ - １盤）
通信機械室保安用電力配電盤　～　受変電設備棟　１階特別高圧機器所内電源盤
通信機械室保安用電力配電盤　～　受変電設備棟　２階ファンルーム（ＡＰ -１）
通信機械室保安用電力配電盤　～　特別高圧受電室直流電源盤

〇
〇
〇
〇

〇
〇

繊維インナーダクト
６４ｍｍ - ４セル
Ｅ７５

繊維インナーダクト
６４ｍｍ -４セル
Ｇ７０ＬＴ

ＥＭ - ＦＣＰＥＥ - Ｓ０ .９ - ５Ｐ

導入線将来用

受変電設備
発電設備（太陽光発電）

〇
〇

〇
繊維インナーダクト
６４ｍｍ - ４セル
Ｅ７５Ｇ７０ＬＴ

繊維インナーダクト
６４ｍｍ -４セルＥＭ - ＦＣＰＥＥ０ .６５ - ２Ｐ

ＥＭ - ＨＰ１ . ２ - ４Ｃ

ＥＭ - ＳＭ -３２Ｃ

ＥＭ - ＡＥ１ . ２ - ４Ｃ

構内情報通信網設備
拡声設備
誘導支援設備（トイレ等呼出）
火災報知（自動火災報知）

〇
〇
〇
〇

ＥＭ - ＦＣＰＥＥ - Ｓ０ .９ - ３Ｐ防犯・入退室管理設備（入退室管理）〇

アジャスト防水鋳鉄管　５０φ７５φ

Ｇ２２ＬＴ Ｅ２５

通信機器室幹線平面図参照
通信機器室幹線平面図参照
通信機器室幹線平面図参照
通信機器室幹線平面図参照

１２５φ アジャスト防水鋳鉄管　１００φ

１２５φ アジャスト防水鋳鉄管　１００φ

１２５φ アジャスト防水鋳鉄管　１００φ
１２５φ アジャスト防水鋳鉄管　１００φ
１２５φ アジャスト防水鋳鉄管　１００φ
１２５φ アジャスト防水鋳鉄管　１００φ
１２５φ アジャスト防水鋳鉄管　１２５φ
９０φ アジャスト防水鋳鉄管　７５φ

　－

　－

　－
　－
　－
　－
　－
　－

ＶＥ２８

Ｇ４２ＬＴ
繊維インナーダクト
６４ｍｍ -２セル
Ｇ７０ＬＴ
Ｇ８２ＬＴ
Ｇ８２ＬＴ
Ｇ８２ＬＴ
Ｇ８２ＬＴ
Ｇ９２ＬＴ
Ｇ５４ＬＴ

、ＥＭ -ＩＥ３８ｓｑ、ＥＭ -ＩＥ６０ｓｑ

６ .６ｋＶ　ＥＭ - ＣＥＴ６０ｓｑ

導入線
導入線
導入線

導入線

ＥＭ - ＩＥ５ . ５ｓｑ、ＥＭ -ＩＥ２２ｓｑ×３

ＥＭ - ＣＣＰ - ＡＰ０ . ５ - １５０Ｐ
６００Ｖ　　ＥＭ - ＣＥＴ３８ｓｑ、Ｅ３ .５゜

接地線

弥生門門衛所　倉庫・車庫　電源盤
構内交換設備
将来構内交換設備

高圧ケーブル引込み

将来用
将来用

将来用

〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇
〇
〇

ＥＭ - ＦＣＰＥＥ - Ｓ０ .９ - ３Ｐ防犯・入退室管理設備（入退室管理）〇アジャスト防水鋳鉄管　５０φ７５φ

　－
　－

Ｇ２２ＬＴ Ｅ２５

通信機械室用　配電盤
通信機械室用　空調動力盤（一般） 通信機器室幹線平面図参照

通信機器室幹線平面図参照

地下ピット　配管配線リスト１

地下ピット　配管配線リスト２

Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　低圧電灯ＭＣＣＢ盤　～　けやき保育園　電灯
Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　低圧動力ＭＣＣＢ盤　～　けやき保育園　動力

高圧饋電盤
高圧受電盤

記号 名　称

低圧電灯Ｔｒ盤
低圧電灯ＭＣＣＢ盤
低圧動力Ｔｒ盤
低圧動力ＭＣＣＢ盤
接地端子盤

記号
掘削範囲リスト

Ｌ
　２,２００

Ｗ
　　８５４

Ｈ

　２,２００
　　６００

　　４３４

１,７０５

　　７５０１１,５００
　３,０００

　　６００　３,３５０
　　　６４０

１,１６１
１,０９４

　　４２７　２,２００

　　６００　　４２７

既設ブロック塀まで掘削、管路埋設

注記
１ .接地極埋設位置は２ｍ以上の離隔をとること。

１階配置　キュービクルリスト

１,２４０
１,２４０

１,２４０

Ｄ＆Ｉ  Ａ棟～受変電設備棟　断面詳細図

２ .コア抜きの際はＸ線探査を行うこと。

ＥＭ -ＦＣＰＥＥ - Ｓ１ .２ - ５Ｐ×２（発電設備（太陽光発電））

ＥＭ - ＦＣＰＥＥ - Ｓ０ .９ - ５Ｐ×２

ピット

ピット

配線ラック室
下部ピット

AX1

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ｎ

ＥＭ-ＣＥＴ１４ｓｑ、Ｅ３.５ｓｑ
ケーブルラック上配線

撤去

立上り５ｍ
所内電源盤
　～弥生門門衛所・車庫・倉庫　電源盤

（既設配管内）埋設配管配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　高圧受電盤
Ｄ＆Ｉ　Ｂ棟　高圧き電盤

（既設配管内）埋設配管配線

（既設配管内）埋設配管配線

　～弥生門門衛所・車庫・倉庫　電源盤
Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　低圧電灯ＭＣＣＢ盤

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　高圧受電盤
Ｄ＆Ｉ　Ｂ棟　高圧き電盤

　～弥生門門衛所・車庫・倉庫　電源盤
Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　低圧電灯ＭＣＣＢ盤
ケーブルラック上配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　高圧受電盤
Ｄ＆Ｉ　Ｂ棟　高圧き電盤

（Ｇ４２）露出配管配線

　～弥生門門衛所・車庫・倉庫　電源盤
Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　低圧電灯ＭＣＣＢ盤

電灯分電盤
ハンドホール

（Ｇ８２）露出配管配線

ケーブルラック配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　高圧受電盤
Ｄ＆Ｉ　Ｂ棟　高圧き電盤

既設スリーブ使用

（既設配管内）埋設配管配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　高圧受電盤
Ｄ＆Ｉ　Ｂ棟　高圧き電盤

高圧き電盤

名　称記号

高圧受電盤

電灯変圧器盤Ｎｏ.１

電灯ＭＣＣＢ盤Ｎｏ.１

電灯変圧器盤Ｎｏ.２

電灯ＭＣＣＢ盤Ｎｏ.２

動力ＭＣＣＢ盤Ｎｏ.１

動力変圧器盤Ｎｏ.１

動力変圧器盤Ｎｏ.２

動力ＭＣＣＢ盤Ｎｏ.２

６.６ｋＶ　ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

６.６ｋＶ　ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ
６.６ｋＶ　ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

ケーブルラック上配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　高圧受電盤
Ｄ＆Ｉ　Ｂ棟　高圧き電盤

６.６ｋＶ　ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

６.６ｋＶ　ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

６.６ｋＶ　ＥＭ-ＣＥＴ６０ｓｑ

ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ、Ｅ３.５゚

ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ、Ｅ３.５゚

ＥＭ-ＣＥＴ３８ｓｑ、Ｅ３.５゚

２

１

３

４

５

６

７

８

９

１０

安田講堂

8 710 9

6 35 4

1

2

Ａ１：１/５００、１/５０

Ａ３：１/１０００、１/１００ Ｅ－０７０

以降右図参照

以降

参照
強電、通信設備　地下ピット平面図

以降

参照
通信機械室　幹線設備配線図（改修前・改修後）

以降左図参照

Y4

Y3

Y4

Y3

X6aX5a X6X5 X6a X6X5

構内配電線路図（１）、ダイバーシティ＆インクルージョン棟B棟　地下１階平面図

注記
１.図中太線の新設、撤去を行う。

記号
構内配電線路図 凡例

２.傍記に の配線は撤去を示す。

名称 備考

３.付近にケーブルラックがある場合は利用すること。
４.高圧ケーブルはＥ-Ｅタイプとすること。

キュービクルリスト

ダイバーシティ＆
インクルージョン棟(B棟)

6
,
0
0
0

4,100 4,000 2,500

ダイバーシティ＆インクルージョン棟
B棟　地下１階平面図 A1 S=1:50

構内配電線路図(1) A1 S=1:500

所内電源盤

・倉庫　電源盤
弥生門門衛所・車庫

通信暗渠

共同溝

(A棟)

ダイバーシティ＆

(B棟)

ダイバーシティ＆
インクルージョン棟

インクルージョン棟

通信機械室

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ｎ

N

銅像

電灯分電盤
ハンドホール

既設ＷＨ端子盤に接続

既設金属配管配線

理学部切替所　ＷＨ端子盤
　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　高圧受電盤

ＥＭ-ＦＣＰＥＥ-Ｓ１.２-５Ｐ
ケーブルラック上配線

理学部切替所　ＷＨ端子盤

ＥＭ-ＦＣＰＥＥ-Ｓ１.２-５Ｐ
ケーブルラック上配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　パワーコンディショナー

ＥＭ-ＦＣＰＥＥ-Ｓ１.２-５Ｐ×２

ＥＭ-ＦＣＰＥＥ-Ｓ１.２-５Ｐ×２

既設金属配管配線
ＥＭ-ＦＣＰＥＥ-Ｓ１.２-５Ｐ×２

PS

電気室

EPS

物性化学・測定室

外階段

以降左図参照

安田講堂

Ｙ３

Ｙ０

Ｙ１

Ｙ２

Ａ３：１/１０００、１/２００

Ａ１：１/５００、１/１００

9
0
0

6
,
0
0
0

2
,
4
0
0

1
,
8
0
0

6
,
0
0
0

1
4
,
4
0
0

Ｅ－０７１

以降

参照
強電、通信設備　地下ピット平面図

以降右図参照

理学部切替所

構内配電線路図（２）、理学部切替所　地下１階平面図

注記
１.図中太線の新設、撤去を行う。

記号
構内配電線路図 凡例

２.傍記に の配線は撤去を示す。

名称 備考

３.付近にケーブルラックがある場合は利用すること。
４.高圧ケーブルはＥ-Ｅタイプとすること。

構内配電線路図(2) A1 S=1:500

理学部切替所　地下１階平面図 A1 S=1:100

通信暗渠

共同溝

(B棟)

ダイバーシティ＆
インクルージョン棟

通信機械室

(A棟)

ダイバーシティ＆
インクルージョン棟

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ｎ

Ｎ

(002)
(倉庫2)

(001)
(倉庫1)

EVピット

(PS)

(004)
(倉庫4)

(PS)

(006)
(倉庫6)

(005)
(倉庫5)

(007)
(倉庫7)

(倉庫3)
(003)

ＥＭ-ＨＰ１.２-４Ｃ

ケーブルラック上配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　防災監視盤

火災報知設備（自動火災報知）

ケーブルラック上配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　ＥＩＡラック

構内情報通信網設備（監視カメラ設備兼用）

ＥＭ-ＦＣＰＥＥ０.６５-２Ｐ　

拡声設備
非常放送アンプに接続

ＥＭ-ＦＣＰＥＥ０.６５-２Ｐ　拡声設備

空窓を本建物名称に変更

誘導支援設備（トイレ等呼出）
既設呼出表示器に接続、

非常放送アンプ
トイレ呼出表示器

誘導支援設備（トイレ等呼出）
ＥＭ-ＦＣＰＥＥ０.６５-２Ｐ　拡声設備

通信機械室　ＲＳ盤

通信機械室　ＥＩＡラック

ＥＭ-ＡＥ１.２-４Ｃ　

ＥＭ-ＡＥ１.２-４Ｃ　誘導支援設備（トイレ等呼出）

ＥＭ-ＡＥ１.２-４Ｃ

ＥＭ-ＳＭ-３２Ｃ

ケーブルラック上配線
安田講堂　非常放送アンプ
　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　業務用アンプ

ＥＭ-ＦＣＰＥＥ０.６５-２Ｐ
拡声設備

ケーブルラック上配線
安田講堂　トイレ呼出表示器
　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　トイレ呼出表示器

誘導支援設備（トイレ等呼出）
ＥＭ-ＡＥ１.２-４Ｃ

ＥＭ-ＨＰ１.２-４Ｃ

ケーブルラック上配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　防災監視盤

火災報知設備（自動火災報知）

通信機械室　ＲＳ盤

ケーブルラック上配線

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　ＥＩＡラック

構内情報通信網設備（監視カメラ設備兼用）

通信機械室　ＥＩＡラック

ＥＭ-ＳＭ-３２Ｃ

ＥＭ-ＣＣＰ-ＡＰ０.５-１５０Ｐ

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　１Ｔ-１

ケーブルラック上配線
構内交換設備

通信機械室　ＭＤＦ

ＥＭ-ＣＣＰ-ＡＰ０.５-１５０Ｐ

　～Ｄ＆Ｉ　Ａ棟　１Ｔ-１

ケーブルラック上配線
構内交換設備

通信機械室　ＭＤＦ

DN

鉄骨階段

DP

チェーンロープ３段

DS

特　記

　防災監視システムの改修内容

安田講堂の既設防災監視システムにて監視が行えるものとする。

イ．移報接続先

ロ．リモートステーション盤への信号入力

ハ．移報項目

・防災監視システムＩ/Ｆ盤

　（接点容量ＤＣ２４Ｖ、１Ａ）

・リモートステーション盤へは、無電圧Ａ接点で入力する。

ニ．防災監視システムの改修内容

・下記の監視装置、及びＩ／Ｆ盤のソフトウェア改修を行う。

１）防災情報センター（安田講堂１階）監視装置

２）本部棟（１階防災管理室）監視装置

３）龍岡門門衛所　監視装置

４）理学部地区防災センター（理学部１号館西棟１階）監視装置

５）工学部地域防災センター（工学部列品館１階）監視装置

６）医学部地区防災センター（医学部教育研究棟１階）監視装置

７）農学部地区防災センター（農学部３号館１階）監視装置

８）通信機械室２階　Ｉ／Ｆ盤

９）本部棟１１階　Ｉ／Ｆ盤

・ソフト改修概要

１）各階平面図の画面を作成・表示する。

２）防災信号を取り込んだ上で必要なソフトウェアの改修を行う。

３）電話通報設備に必要なソフトウェアを改修する。

Ｄ&I　A棟新設防災監視盤から通信機械室のＲＳ盤に接続、

・火災（代表信号）

ＫＥＹ ＰＬＡＮ

警備室

サーバー室

A
M
P

AMP

安田講堂

Ａ３：１/１０００、１/２００

Ａ１：１/５００、１/１００
Ｅ－０７２

参照

以降

地下ピット～２階平面図

参照

以降
安田講堂

以降

参照
強電、通信設備　地下ピット平面図

通信機械室

地下１階平面図

以降

参照
強電、通信設備　地下ピット平面図

構内通信線路図、安田講堂　地下１階、１階平面図

注記

記号 名称 備考
構内通信線路図 凡例

１.図中太線の新設を行う。
２.付近にケーブルラックがある場合は利用すること。

安田講堂　地下1階平面図 A1 S=1:100

安田講堂　1階平面図 A1 S=1:100

構内通信線路図 A1 S=1:500

通信暗渠

共同溝

(B棟)

ダイバーシティ＆
インクルージョン棟

(A棟)

ダイバーシティ＆
インクルージョン棟

4,5454,5452,272.5 2,272.54,545

X13X12X11X10X9X8 X14X7

4,5454,545

2,272.5 2,272.5 2,272.5 2,272.5

X6

4
,
5
4
5

4
,
5
4
5

Y1

Y2

Y3

4
,
5
4
5

4
,
5
4
5

Y1

Y2

Y3

Y4

4
,
5
4
5

2,272.5 2,272.5 2,272.5 2,272.5 2,272.5 2,272.5

4,545 4,5454,545 4,5454,545 4,545

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10X1

通信機械室

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

発電機室

電気室

倉庫

廃棄物置場

配線ラック室

交換機室 新HUB室

MDF室

20
00

40
00

11
00
0

20
00

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3

8775

4275 4500

1 2 3

8775

4275 4500

75

通信暗渠

20
00

50
00

20
00

40
00

11
00
0

A

B

C

D

E

1 2 3

8775

4275 4500
303

70
0

D

M
D
F

AY3

AY

AX7 7CAX

1900

AY3

AY2

AY1

AX7 7CAX

1900

AY

AY

AY

AX7 7CAX

1900

AY1

AY1C AY1C AY

3

2

1

1C

2

既設ＭＤＦにＩモジュール形端子板１０対×１５個新設

・ＳＰＢ　３２Ｃ用ＬＣコネクタ

ケーブルラック上配線
ＥＭ -ＣＣＰ -ＡＰ０ .５ -１５０Ｐ

ケーブルラック上配線

ＥＭ -ＣＣＰ -ＡＰ０ .５ -１５０Ｐ
ケーブルラック上配線

ＥＭ -ＨＰ１ .２ -４Ｃ

ＥＭ -ＣＣＰ -ＡＰ０ .５ -１５０Ｐ
地中埋設配管（強電、通信設備　地下ピット平面図参照）

地中埋設配管（強電、通信設備　地下ピット平面図参照）

ＥＭ -ＣＣＰ -ＡＰ０ .５ -１５０Ｐ

ケーブルラック上配線
ＥＭ -ＨＰ１ .２ -４Ｃ

ＥＭ -ＨＰ１ .２ -４Ｃ

ＥＭ -ＳＭ -３２Ｃ

ＥＭ -ＳＭ - ３２Ｃ

ＥＭ -ＳＭ -３２Ｃ

ＥＭ -ＳＭ -３２Ｃ

・スプライスボックス３２芯用
・Ｆ０コード４芯×８

既設ＥＩＡラックに下記を新設

ケーブルラック上配線

ＥＭ -ＣＣＰ -ＡＰ０ .５ -１５０Ｐ
ＥＭ -ＨＰ１ .２ -４Ｃ

ＥＭ -ＳＭ -３２Ｃ

ケーブルラック上配線
ＥＭ -ＨＰ１ .２ -４Ｃ

扉上部に既設設置

SPB

SPB

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

PB
X

19

19

19

M
DFPB
X

PB
X

PD

19

19
19

19

19

PB
X

RS

倉庫(2-1)

多目的室大(1)(A) 多目的室大(1)(B)

階段(2)

会議室(1)

電気室

防災備蓄倉庫

総合窓口

面談室(4)

配管ピット

配管ピット

Ａ３：１/２００

Ａ１：１/１００
Ｅ－０７３

1700

9
6
0

1700

1
7
0
0

通信機械室　地下ピット～２階平面図

通信機械室　１階平面図 通信機械室　２階平面図通信機械室　地下ピット平面図

張り出しスラブ

張り出しスラブ

ピット

ピット

配線ラック室
下部ピット

0219335244
テキストボックス
概要図



共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

縮尺

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号
〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

Ｒ７

図面番号年度

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A棟・C棟設計業務（実施設計） 東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

防火区画（東京都安全条例８条区画）

防火区画（消防法）

避難に配慮した廊下とその他の部分を区画する１１４条区画と同等の耐火仕様の壁

防火区画（竪穴区画）  

仕様

区画平面図　凡例

記号

２階　区画平面図 ４階　区画平面図

１階　区画平面図 ３階　区画平面図

階段(1)

HCWC(1)

WWC

SK

MWC

PS(1-2)
PS(1-1)

給湯室(1)

留学生

倉庫

留学生受付・事務室

留学生

相談室(1)

留学生

相談室(2)

留学生

相談室(3)

総合窓口

面談室(4)

エントランス

PS(1-4)

総合窓口

面談室(1)

総合窓口

面談室(2)

総合窓口

面談室(3)

PS(1-5)

総合窓口

倉庫

PS(1-6)

セミナーエリア
相談・打合せ

スペース

PS(1-3)

電気室

防災備蓄倉庫

PS(1-7)

階段(2)

WC（1）

総合窓口

精神保健支援室

消火

ポンプ室

EV

EPS(1)・

防災盤室

PS(4-1)

階段(1) 階段(2)

PS(4-3)

研究室（4-3）

研究室（4-1） 研究室（4-2）教員研究室

准教授室（2）教職員居室

職員居室

准教授室（3）教授室 会議室(2)

准教授室(1)

EPS(4)

HCWC(4)

給湯室（4）給湯室（3）

PS(4-2) PS(4-5)
PS(4-4)

廊下(4-1)

WC（4）MWC WWC

SK

EV
コピー機置場

PS(4-6)

多目的室大(2) 相談室小(1) 教員室

相談室大
相談室小(3)

相談員室

相談室小(2)

相談室中

書庫

待合室

給湯室(2)

PS(3-1)

EPS(3)

研究室（3-4） 研究室（3-5）

HCWC(3)

研究室（3-2） 研究室（3-3）研究室（3-1）

階段(2)階段(1)
PS(3-6)

PS(3-2)

PS(3-4)

PS(3-3) PS(3-5)

廊下(3-1)廊下(3-2)

WC（3）

SK

EV

WWCMWC

65
75

66
75

13
25
0

19
00

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

65
75

66
75

13
25
0

19
00

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

65
75

66
75

13
25
0

19
00

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

65
75

66
75

13
25
0

19
00

7325 7200 7200 7200 7200 7325

19001900 43450

1CAY

AY３

AY

AY１

２

AX 7AXAXAXAXAXAX 1 2 3 4 5 6 7CAXAX1C

AX 7AXAXAXAXAXAX 1 2 3 4 5 6 7CAXAX1C

1CAY

AY３

AY

AY１

２

AX 7AXAXAXAXAXAX 1 2 3 4 5 6 7CAXAX1C

AX 7AXAXAXAXAXAX 1 2 3 4 5 6 7CAXAX1C

PS(2-1)

階段(1)

学生

相談室(1)

学生

相談室(5)

学生

相談室(7)

学生

相談室(2)

学生

相談室(3)

打合せ

スペース・倉庫

学生

相談室(8)

学生

相談室(9)

学生

相談室(6)

倉庫(2-1)

休憩室・

給湯室

会議室(1)

PSR(A) WB推進室 多目的室大(1)(A)

CSR

待合室兼受付

CSR

相談室(1)

CSR

相談室(2)

CSR

学習室

CSR

事務室

学生

相談室(4)

センター長室

階段(2)

WC(2)

EPS(2)

HCWC(2)PS(2-6)

廊下（2-1）

MWC WWC

SK

PSR(B) 多目的室大(1)(B)

PS(2-2) PS(2-3) PS(2-4) PS(2-5)
学生相談所 待合室

EV

1CAY

AY３

AY

AY１

２

AX 7AXAXAXAXAXAX 1 2 3 4 5 6 7CAXAX1C

AX 7AXAXAXAXAXAX 1 2 3 4 5 6 7CAXAX1C

1CAY

AY３

AY

AY１

２

AX 7AXAXAXAXAXAX 1 2 3 4 5 6 7CAXAX1C

AX 7AXAXAXAXAXAX 1 2 3 4 5 6 7CAXAX1C

6
0
0

Ａ１：１/１５０

Ａ３：１/３００ Ｅ－０７４１～４階　区画平面図

0219335244
テキストボックス
概要図



配線ラック室

電気室

2階　平面図（改修後）

1階　平面図（改修後）

共同溝

ピット
廃棄物置場

発電機室

ピロティ

倉庫

2階　平面図（撤去）

1階　平面図（撤去）

倉庫

MDF室

新HUB室交換機室

交換機室

MDF室

交換機室

MDF室

直流電源装置室

A

2 3

B

C

D

E

1

225 225

700700 150

950

70
0

70
0

8775

8975

4275 4500

20
00

20
00

50
00

40
00

11
00
0

A

2 3

B

C

D

E

1

27
5

27
5

4138493

8775

8975

4275 4500

20
00

20
00

11
00
0

40
00

50
00

A

2 3

B

C

D

E

1

70
0

70
0

225 225

700

950

150700

8775

8975

4275 4500

20
00

50
00

20
00

40
00

11
00
0

A

2 3

B

C

D

E

1

竪樋

11
25
0

17
5

1554

75

GL土0

27
5

27
590
0

400

1008975

8775

8975

4275 4500

20
00

50
00

20
00

40
00

11
00
0

共同溝

10

30
3

D

70
0

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

注記）

１．特記なき配線は下記による。

ＶＶＦ１．６－２Ｃ

ＶＶＦ１．６－２Ｃ

ＶＶＦ１．６－３Ｃ

ＶＶＦ１．６－３Ｃ
既設ケーブル

既設配管配線

３．下記ケーブル、配管配線は既設再使用とする。

２．改修後に図中記載の無い配管配線、器具は撤去とする。

注記）

１．特記なき配線は下記による。

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ ( 新設 )

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ ( 新設 )

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ( 新設 )

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ ( 新設 )

保護管（Ｅ１９）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

記 号

特記なきは下記による

備 考名 称

凡例

電灯分電盤

記 号

特記なきは下記による

備 考名 称

凡例

電灯分電盤

LED照明

避難口誘導灯

１Ｐ１５Ａ×２

１Ｐ１５Ａ×３

１Ｐ１５Ａ×１

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ

１Ｐ１５Ａ×１

蛍光灯具（40W　1灯相当）

蛍光灯具（40W　2灯相当）

避難口誘導灯

１Ｐ１５Ａ×２

１Ｐ１５Ａ×１

図面番号

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A・C棟設計業務（実施設計）

年度

Ｒ７ Ａ３：１/２００

縮尺

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号

設備一級建築士　第1733号

中島　一義

一級建築士　第253348号 印

〇〇

Ａ１：１/１００
Ｅ－１０１

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形

通信機械室　電灯設備（電灯分岐）１、２階　平面図（改修前、改修後）

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

(2L-3-G)

（既設）
電灯盤

LSS1-4-30

廃棄物置場

1

LSS1-4-30

倉庫

2

LSS1-4-30 2

LSS1-4-30 2

発電機室

電気室

(2L-3-G)
電灯盤

（既設）

LSS1-4-30

交換機室・新HUB室

LSS1-4-30

MDF室MDF室

40W　2灯用

15

3

40W　1灯用

撤去

40W　1灯用 16

撤去

交換機室

撤去

撤去

撤去

40W　2灯用

40W　2灯用

40W　2灯用

ピロティ

倉庫

直流電源装置室

2

1

2

1L-1 新設

EM-EEF2.0-3C 

既存ラック上

EM-EEF2.0-3C (E39)

EM-EEF2.0-3C (E25)

移設

EM-EEF2.0-3C,
EM-EEF2.0-3C (E25)

移設

12

15

器具新設

器具新設

既設ケーブルラック
W300

W300
既設ケーブルラック

1

0219335244
テキストボックス
概要図



新HUB室交換機室

ピロティ

直流電源装置室

配線ラック室

電気室

交換機室

2階　平面図（改修前）

1階　平面図（改修前）

2階　平面図（改修後）

1階　平面図（改修後）

MDF室

共同溝

ピット倉庫

MDF室

廃棄物置場

倉庫

発電機室

A

2 3

B

C

D

E

1

225 225

700700 150

950

70
0

70
0

8775

8975

4275 4500

20
00

20
00

50
00

40
00

11
00
0

A

2 3

B

C

D

E

1

27
5

27
5

4138493

8775

8975

4275 4500

20
00

20
00

11
00
0

40
00

50
00

A

2 3

B

C

D

E

1

70
0

70
0

225 225

700

950

150700

8775

8975

4275 4500

20
00

50
00

20
00

40
00

11
00
0

A

2 3

B

C

D

E

1

竪樋

11
25
0

17
5

1554

75

GL土0

27
5

27
590
0

400

1008975

8775

8975

4275 4500

共同溝

20
00

50
00

20
00

40
00

11
00
0

10

30
3

D

70
0

注記）

１．特記なき配線は下記による。

ＶＶＦ２．０－２Ｃ

ＶＶＦ２．０－３Ｃ

ＩＶ２．０ｘ２

ＩＶ２．０ｘ３

ＩＶ２．０ｘ４

ＩＶ２．０ｘ２

ＩＶ２．０ｘ３

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６ )

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

注記）

１．特記なき配線は下記による。

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ ( 新設 )

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ ( 新設 ) 保護管（Ｅ２５）

既設ケーブル

既設配管配線

３．下記ケーブル、配管配線は既設再使用とする。

２．改修後に図中記載の無い配管配線、器具は撤去とする。

記 号 備 考名 称

電灯分電盤

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

記 号

特記なきは下記による

備 考名 称

凡例

電灯分電盤

コンセント　1P15AE×2

332 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

露出丸ﾎﾞｯｸｽ

ｻｲｽﾞは図中参照

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

特記なきは下記による凡例

図面番号

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A・C棟設計業務（実施設計）

年度

Ｒ７ Ａ３：１/２００

縮尺

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号

設備一級建築士　第1733号

中島　一義

一級建築士　第253348号 印

〇〇

Ａ１：１/１００
Ｅ－１０２

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形

通信機械室　電灯設備（コンセント分岐）１、２階　平面図（改修前、改修後）

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

(2L-3-G)
電灯盤
（既設）

(2L-3-G)
電灯盤
（既設）

1L-1 新設

W300
既設ケーブルラック

W300
既設ケーブルラック

幹線二次側ジョイント

交通遮断器電源盤

外灯制御盤

EM-CE5.5sq-3C(E31)

EM-CE8sq-2C(E31)

リモートPBX電源

本部棟11階電話交換機室 EM-CE60sq-2C(E51)

1

1

1

2

3

4

3

2

4

0219335244
テキストボックス
概要図



：デジタル電力量計（検定無し）、パルス出力付き

予備

予備

図面番号

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A・C棟設計業務（実施設計）

年度

Ｒ７

縮尺

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号

設備一級建築士　第1733号

中島　一義

一級建築士　第253348号 印

〇〇

Ｅ－１０３

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形

通信機械室　分電盤図

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

Ａ１：Ｎ/Ｓ

Ａ３：Ｎ/Ｓ

種別 ＰＡＦＡＴ

分岐開閉器

２００１００ 付属品 コンセント電灯

その他
分岐

電圧 負荷容量 （ＶＡ）（Ｖ）盤名称・電源種別 回路
　Ｎｏ．幹線番号・主幹開閉器

特記事項

負　荷　名　称

名　　　　称 非常動力分岐盤

負　荷　容　量

設　置　場　所

名　　　　称

種　　別

相　　数

電　　圧
方

電
気

式

負　荷　容　量

設　置　場　所

名　　　　称

種　　別

相　　数

電　　圧
方

電
気

式

仕様

仕様

仕様

3φ3W　200V

負　荷　容　量

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ形式

設　置　場　所

名　　　　称

種　　別

相　　数

電　　圧
方

電
気

式

1φ3W

200/100V

AC/GC

負　荷　容　量

設　置　場　所

種　　別

相　　数

電　　圧
方

電
気

式

AC/GC

3φ3W

200V

仮設盤

非常電灯分岐盤

仮設盤

1φ3W

200/100V

AC/GC

共同溝内

非常電灯開閉器盤2

1φ3W

200/100V

AC/GC

共同溝内

非常電灯開閉器盤1

屋外、壁掛、防水、標準色

屋外、壁掛、防水、標準色

通信機械室1階倉庫

屋内、露出壁掛、標準色

屋内、露出壁掛、標準色

②-1：CVT100°,IV5.5°

③-1：CVT38°,IV5.5°

→
3φ3W　200V

→

NO

1

2

3

4

5

6

MCCB3P　
100AF/100AT

配線用遮断器
(AF/AT)

MCCB2P50/20

MCCB2P50/20

MCCB3P100/75

MCCB3P50/30

非常用電灯盤2L-3-G

外灯制御盤MCCB2P50/20

設備分電盤

交通遮断器電源盤

CVT14°

CV5.5°-3C

CV5.5°-3C

CV60°-2C

MCCB3P50/20

③-5

③-6

③-7

③-8

③-9

③-4

ｹｰﾌﾞﾙNo.ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ接続先盤名称電　圧

100V

100V

100V

200/100V

200/100V

200/100V

CV8°-2C

CV5.5°-2C

ﾘﾓｰﾄPBX電源

ＥＤ

1φ3W　200/100V 1φ3W　200/100V

理学部１号館西棟
地下2階電気室より

理学部１号館西棟
地下2階電気室より

幹線系統変更

MCCB3P　

3φ3W　200V
②-2：CVT22°

100AF/75AT

MCCB3P　
50AF/30AT

1φ3W　100/200V
③-3：CVT22°

仮設盤

3φ3W　200V
②-2：CVT22°

→

仮設盤

1φ3W　100/200V
③-2：CVT22°

→

理学部１号館
西棟2階電気室より

理学部１号館西棟
地下2階電気室より

幹線系統変更

幹線系統変更

MCCB3P　
50AF/30AT

２Ｌ－１

1φ3W　100/200V

受変電設備棟2階制御室へ

③-3：CVT14°

仮設盤

③-3：CVT14°

→
1φ3W　100/200V

理学部１号館西棟
地下2階電気室より

幹線系統変更

幹線系統変更

既設分電盤図

既設分電盤図

既設分電盤図

既設分電盤図

本工事で撤去

本工事で撤去

手元開閉器B 100/75

通信機械室1階倉庫へ

通信機械室1階倉庫へ

電灯盤

EM-CET22°
3φ3W　200V

安田講堂1階警備室

保安用電力配電盤より

EM-CET22°

通信機械室

1φ3W　100/200V

1φ3W　100/200V
EM-CET14°

共同溝にてケーブルジョイント（防水）

特別高圧受電室地下1階ケーブルジョイント

NW盤

EM-CET38°E5.5°

通信機械室

保安用電力配電盤より
通信機械室

EM-CET100°E5.5°

保安用電力配電盤より
通信機械室

保安用電力配電盤より
通信機械室

特別高圧受電室地下1階

本工事で撤去
本工事で撤去

本工事で撤去

保安用電力配電盤より

200V

200V

MCCB3P100/100

MCCB3P50/40

配線用遮断器電　圧 (AF/AT)NO 接続先盤名称

受変電設備棟１階特別高圧機器室
所内電源切替盤へ

ＡＰ－１へ
受変電設備棟２階ファンルーム

1

2

CVT60°

CVT38°

ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ ｹｰﾌﾞﾙNo.

②-3

②-4

200V MCCB3P50/50 特別高圧受電室１階特別高圧受電室
直流電源盤へ3 CVT38° ②-5

200V MCCB3P50/50 保育園　動力4

負　荷　容　量

設　置　場　所

名　　　　称

種　　別

相　　数

電　　圧
方

電
気

式

共同溝内

屋外、壁掛、防水、標準色仕様

AC/GC

3φ3W

200V

非常動力開閉器盤

既設分電盤図新設動力盤図

負　荷　容　量

設　置　場　所

名　　　　称

種　　別

相　　数

電　　圧
方

電
気

式

屋外、壁掛、防水、標準色仕様

AC/GC

3φ3W

空調動力盤（保安)

屋外

200V

10.27kW

AC1

AC2

AC6

AC7

負荷名称配線用遮断器 容量

2.9kW

2.9kW

3.08kW

1.39kW

MCCB3P
100/100

EM-CET38°

新設動力盤図

負　荷　容　量

設　置　場　所

名　　　　称

種　　別

相　　数

電　　圧
方

電
気

式

屋外、壁掛、防水、標準色仕様

3φ3W

屋外

200V

AC1

AC2

負荷名称配線用遮断器
(AF/AT)

容量

2.9kW

空調動力盤（一般)

MCCB3P
50/50

AC7 1.39kW

2.99kWELCB3P50/30

ELCB3P50/30

ELCB3P50/30

(AF/AT)

ELCB3P50/30

ELCB3P50/30

ELCB3P50/30

ELCB3P50/30

ＥＤ

ＥＤ

ELB

ＥＤ

ELB

AC

7.28kW

EM-CET22°

EM-CE
5.5°-3C

ＥＤ

ＥＤ

ＥＤ

合計
5 , 9 6 0ＶＡ

●　単相３線回路の主幹は、中性線欠相保護付とする。

●　分岐ブレーカーは１Ｐサイズ（小型）とする。

●　屋外・水気のある場所及び湿気の多い場所に機械器具を施設する回路の遮断器は、漏電遮断器とする。

　　主幹ＥＬＣＢの場合：１００ｍＡ（時廷形）　　　分岐ＥＬＣＢの場合：　３０ｍＡ（高速形）

●　漏電遮断器の定格感度電流は下記による。

●　回路番号記号は下記による。

：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ１００Ｖ ：空調機・全熱交換器他回路　ＡＣ２００Ｖ

：電灯回路　ＡＣ２００Ｖ：電灯回路　ＡＣ１００Ｖ

Ｔ ：一般形　露出形　ドアのある構造 Ｄ ：一般形　露出形　ドアの無い構造

Ｖ Ｗ ：壁掛形

：コンセント回路　ＡＣ１００Ｖ ：コンセント回路　ＡＣ２００Ｖ

：自立形

●　キャビネット形式、種別は下記による。

●　盤図内の記号は下記を示す。

Ｗｈ

　　　：年間スケジュールタイマー　ＪＩＳ協約型　停電補償付　１回路型Ｔ
ＣＴ　　　：多回路エネルギーモニタ　ＣＴ（集中検針設備にて計上）

２５０２０〇

２５０〇2 ２０ 1 0 4 0 給気ファン
発電機室

２５０２０〇

ＭＣＣＢ ２５０２０〇

ＭＣＣＢ ２５０２０〇

ＭＣＣＢ ２５０２０〇 )6 0 0(

ＭＣＣＢ ２５０２０〇 )6 0 0(

2

3

4

5

6

M C
発電機運転時

1

1

ＭＣＣＢ ２５０２０〇

ＭＣＣＢ ２５０２０〇

換気1 0 0 0

3 2 0 照明1

6 0 0 コンセント

6 0 0

6 0 0

6 0 0

1 階倉庫交通遮断器電源盤

1 階倉庫外灯制御盤

本部棟 1 1 階電話交換機室
リモート P B X 電源

１Ｌ-１

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ
２００／１００Ｖ

鋼板製

種別：　Ｄ
屋内壁掛型

ＥＴ

ＥＴ

（ＥＬＣＢ）

５０ＡＦ
　　　／４０ＡＴ

ＡＣ/ G C

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ

0219335244
テキストボックス
概要図



新HUB室

ピロティ

直流電源装置室

配線ラック室
廃棄物置場

交換機室

2階　平面図（改修前）

1階　平面図（改修前）

2階　平面図（改修後）

1階　平面図（改修後）

MDF室

共同溝

ピット

MDF室

電気室
発電機室

交換機室

倉庫

倉庫

A

2 3

B

C

D

E

1

225 225

700700 150

950

70
0

70
0

8775

8975

4275 4500

20
00

20
00

50
00

40
00

11
00
0

A

2 3

B

C

D

E

1

27
5

27
5

4138493

8775

8975

4275 4500

20
00

20
00

11
00
0

40
00

50
00

A

2 3

B

C

D

E

1

70
0

70
0

225 225

700

950

150700

8775

8975

4275 4500

20
00

50
00

20
00

40
00

11
00
0

A

2 3

B

C

D

E

1

竪樋

11
25
0

17
5

1554

GL土0
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共同溝

10

30
3

D

70
0

既設ケーブル

既設配管配線

１．改修後に図中記載の無い配管配線、器具は撤去とする。

２．下記ケーブル、配管配線は既設再使用とする。

554

E51
×4

554
記　号 規　格名　称

凡例

配管配線 露出

配線 ｹｰﾌﾞﾙ天井内ころがし

配管配線 床埋設

配管配線 天井・壁隠ぺい内

配管配線 引き下げ、立ち上がり

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

332 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｻｲｽﾞは図中参照
PB300×300×200

分電盤

備　考

例　332は

手元開閉器

防火区画貫通 金属単管工法 配管径を示す
E〇〇

E〇〇

記　号 規　格名　称

凡例

配管配線 露出

配線 ｹｰﾌﾞﾙ天井内ころがし

配管配線 床埋設

配管配線 天井・壁隠ぺい内

配管配線 引き下げ、立ち上がり

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

332 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｻｲｽﾞは図中参照
PB300×300×200

例　332は

分電盤

手元開閉器

E75

E75
×4

E75

554

WP
665

665 554

332
WPWP

332

図面番号

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A・C棟設計業務（実施設計）

年度

Ｒ７ Ａ３：１/２００

縮尺

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号

設備一級建築士　第1733号

中島　一義

一級建築士　第253348号 印

〇〇

Ａ１：１/１００
Ｅ－１０４

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形

通信機械室　電灯（電灯幹線）、動力（動力幹線）受変電設備　１、２階　平面図（改修前、改修後）

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

ﾋﾟｯﾄ内配線
既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ利用

Ｓ手元開閉器Ｂ

MCCB3P100AF/75AT 樹脂製

非常電灯分岐盤

天井吊ボルトに配線フックにて配線

天井吊ボルトに配線フックにて配線

天井吊ボルトに配線フックにて配線

MCCB3P225AF/200AT 樹脂製

PBX分岐盤

(2L-3-G)

手元開閉器Ｃ

MCCB3P50AF/50AT 樹脂製

手元開閉器Ａ

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室2階　MDF室　手元開閉器Ａ

共同溝非常動力開閉器盤～通信機械室1階　倉庫　手元開閉器Ｂ

共同溝非常電灯開閉器盤2～通信機械室1階　倉庫　非常電灯分岐盤

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室１階　倉庫　手元開閉器Ｃ

共同溝非常動力開閉器盤～通信機械室1階　倉庫　手元開閉器Ｂ

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室１階　倉庫　手元開閉器Ｃ

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室2階　MDF室　手元開閉器Ａ

1階倉庫非常電灯分岐盤～2階HUB室　切替盤

1階倉庫非常電灯分岐盤～2階HUB室　設備分電盤

1階倉庫非常電灯分岐盤～2階MDF室　非常用電灯盤2L-3-G

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室2階　MDF室　手元開閉器Ａ

1階倉庫非常電灯分岐盤～2階MDF室　非常用電灯盤2L-3-G

1階倉庫非常電灯分岐盤～2階　HUB室切替盤

1階倉庫非常電灯分岐盤～2階　HUB室設備分電盤

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｄ

Ｅ

Ａ

Ｂ

1階倉庫非常電灯分岐盤～外灯制御盤

1階倉庫非常電灯分岐盤～交通遮断器分電盤

Ｃ

Ｆ
共同溝内ケーブルラック上配線

Ｇ

PBX分岐盤

(2L-3-G)

Ａ

新設

（既設） （既設）

設備分電盤

設備分電盤

Ｓ

Ｓ

Ｓ

電灯盤
電灯盤

(E51)

(E75)EM-CET100°E14°

EM-CET38°

A棟　変電室より

A
H

以降E-110参照以降E-109参照

F

手元開閉器Ａ撤去

残置

残置

NW盤

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

CVT22°

CVT38°

CVT14°

CVT22°IV5.5°

CV5.5°-3C

CV8°-3C

CVT14°

CVT100°IV14°

CVT14°

CV5.5°-3C

CV5.5°-3C

CVT100°IV14°

CV5.5°-3C

CVT14°IV5.5°

CV5.5°-3C

CVT100°IV14°撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

Ｓ

NW盤

新設

新設 1階保安用電力配電盤　～　通信機械室2階　MDF室　PBX分岐盤

交通遮断器電源盤

外灯制御盤 残置

残置

W300
既設ケーブルラックＢ

Ｂ

1L-1

発電機盤・補器

発電機内蔵

Ｃ

W300
既設ケーブルラック

建築鋼材に据付

EM-CET38□ (G54)
EM-CET22□ (G36)

保安用電力配電盤新設

新設

Ｃ

Ｄ

Ｅ

EM-CET100°E14°

Ｆ

新設

新設

EM-CET14°

EM-CE5.5°-3C

新設 EM-CE5.5°-3C

新設 EM-CE5.5°-3C

新設

新設

新設

EM-CET14°E5.5°

EM-CE5.5°-3C

1階保安用電力配電盤　～　2階HUB室　設備分電盤

1階保安用電力配電盤　～　2階MDF室　非常用電灯盤2L-3-G

1階保安用電力配電盤　～　通信機械室2階　MDF室　PBX分岐盤

1階保安用電力配電盤　～　2階MDF室　非常用電灯盤2L-3-G

1階保安用電力配電盤　～　2階　HUB室　NW盤

1階保安用電力配電盤　～　2階　HUB室設備分電盤

新設

新設

EM-CE5.5°-3C

EM-CE8°-3C 1L-1　～　交通遮断器分電盤

1L-1　～　外灯制御盤 ※E-102 コンセント分岐　参照

※E-102 コンセント分岐　参照

新設

新設

EM-CET22° (E51)

EM-CET22°

EM-CET38°

1階保安用電力配電盤　～　2階HUB室　NW盤

EM-CET38□ (G54)
EM-CET22□ (G36)

EM-CET22□ (E39)
EM-CET38□ (E51)

空調動力盤 空調動力盤

新設 新設

（一般） （保安）

1階保安用電力配電盤　～　通信機械室1階　空調動力盤（保安）

新設

新設

新設

Ｇ

新設 EM-FCPEE1.2-3P

(E51)

(E31)

(E25)

EM-CET14°

EM-CE8-3C°

(G92)EM-CET200°

発電機補器　～　通信機械室　配電盤

発電機出力

停電、電圧確立、発電機起動

新設

Ｈ
(G92)EM-CET250° A棟　変電設備　～　1階保安用電力配電盤

発電機盤　～　1階保安用電力配電盤

1L-1　電灯　～　1階保安用電力配電盤

発電機　　～　1階保安用電力配電盤

新設 EM-CET22° (E51) 1階保安用電力配電盤　～　共同溝　～　安田講堂

新設 EM-CE5.5°-3C (E31) 1階保安用電力配電盤　～　保育園　動力

1階保安用電力配電盤　～　通信機械室1階　空調動力盤（一般）

1階保安用電力配電盤　～　通信機械室１階　空調動力盤（一般）

1階保安用電力配電盤　～　通信機械室１階　空調動力盤（非常）

交通遮断器電源盤

外灯制御盤 残置

残置

14 14
ED
(ELCB) ED

0219335244
テキストボックス
概要図



ピロティ

直流電源装置室

倉庫

配線ラック室

電気室

交換機室

2階　平面図（改修前）

1階　平面図（改修前） 1階　平面図（改修後）

MDF室

共同溝

ピット倉庫

2階　平面図（改修後）

MDF室

廃棄物置場

新HUB室交換機室

発電機室
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4138493
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A
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E

1
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0
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0

225 225

700
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150700

8775

8975

4275 4500
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00
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00
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00
0

A

2 3

B

C

D

E

1

竪樋

11
25
0

17
5

1554

75

GL土0
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5

27
590
0

400

1008975

8775

8975

4275 4500

共同溝
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00
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00

20
00

40
00

11
00
0

2 31

8775

8975

4275 4500

10

30
3

D

70
0

注記）

１．特記なき配線は下記による。

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ ( 新設 )

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ ( 新設 )

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ ( 新設 )

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ ( 新設 )

既設ケーブル

既設配管配線

３．下記ケーブル、配管配線は既設再使用とする。

２．改修後に図中記載の無い配管配線、器具は撤去とする。

 ﾊﾟｲﾛｯﾄｽｲｯﾁ

１Ｐ１５Ａ×１

WP332
332

E25

E25

記　号 規　格名　称

凡例

配管配線 露出

配線 ｹｰﾌﾞﾙ天井内ころがし

配管配線 床埋設

配管配線 天井・壁隠ぺい内

配管配線 引き下げ、立ち上がり

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

332 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｻｲｽﾞは図中参照
PB300×300×200

分電盤

備　考

はつり補修 100φ

例　332は

防火区画貫通 金属単管工法 配管径を示す
E〇〇

E〇〇

記　号 規　格名　称

凡例

配管配線 露出

配線 ｹｰﾌﾞﾙ天井内ころがし

配管配線 床埋設

配管配線 天井・壁隠ぺい内

配管配線 引き下げ、立ち上がり

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

332 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｻｲｽﾞは図中参照

分電盤

PB300×300×200

例　332は

図面番号

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A・C棟設計業務（実施設計）

年度

Ｒ７ Ａ３：１/２００

縮尺

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号

設備一級建築士　第1733号

中島　一義

一級建築士　第253348号 印

〇〇

Ａ１：１/１００
Ｅ－１０５

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形

通信機械室　動力設備（動力幹線、動力分岐）１、２階　平面図（改修前、改修後）

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

AC

7

AC

AC

AC

AC

2

1

6

5

1.18kW

3φ200V

3φ200V

3φ200V

2.9kW

3.08kW

3φ200V

2.9ｋW

3φ200V

2.9ｋW

3φ200V

2.99ｋW

Ｓ
Ｓ

EM-CET14□ (E39)

7

AC

1

FS

FE

2

(2L-3-G)

1.18kW

3φ200V

×4

FV

1

1φ100V

0.003kW

1φ100V

1L-1

1φ100V
0.26kW

1φ100V
0.0745kW

電灯盤
既設

FV

2

1φ100V

0.009kW

HE

2-2

2-1

HE

0.003kW

1φ100V

0.003kW

空調機手元盤

撤去

HE

2-2
1φ100V

0.003kW

0.003kW

AC

6
3φ200V

Ｓ

30AT×3

交換機室空調機盤 撤去

手元開閉器Ｂ

手元開閉器Ｃ 撤去

撤去

EM-CE5.5□ -3C E1.6(E39)

EM-CET14□ E5.5(G36)

EM-CE5.5□ -3C E1.6(E39)
EM-CET14□ E5.5(E39)

AC

3

AC

3

3φ200V

3φ200V

AC1

AC2

手元開閉器C　配線負荷表

3φ200VAC5

3φ200VAC3

3φ200VAC6

CV5.5°-3C E2.0

CV5.5°-3C E2.0

(G36)

(G36)

(G36)

(G36)

CV5.5°-3C E2.0

CV5.5°-3C E2.0

CV5.5°-3C E2.0

交換機空調機盤　配線負荷表

盤より2次側、各系統10m程度撤去を見込むこと

（E39）(G36)

ELB20AT×1追加

2.9kW

2.9kW

2.9kW

2.99kW

3.08kW

W300
既設ケーブルラック

3φ200V

3φ200V

AC1

AC2

(G36)(F2#38）

(G36)(F2#38）

CE8°-3C E2.0

CE8°-3C E2.0

2.9kW

2.9kW

空調動力盤（保安）　配線負荷表 空調動力盤（一般）　配線負荷表

3φ200V

3φ200V

AC3

AC5

(G36)(F2#38）

(G36)(F2#38）

CE8°-3C E2.0

CE8°-3C E2.02.9kW

2.99kW

3φ200VAC7 (G36)(F2#38）CE5.5°-3C E2.01.18kW3φ200VAC6

3φ200VAC7

(G36)(F2#38）

(G36)(F2#38）

CE8°-3C E2.0

CE5.5°-3C E2.0

3.08kW

1.18kW

W300
既設ケーブルラック

空調動力盤 空調動力盤

新設 新設

（一般） （保安）

EM-CE5.5°-3C　E1.6(E31)

FE

1

1φ100V

0.0745kW

EM-CE5.5°-3C　E1.6(E31)

AC6 室内機

AC6 室内機

1

2

0219335244
テキストボックス
概要図



図面番号

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A・C棟設計業務（実施設計）

年度

Ｒ７ Ａ３：１/２００

縮尺

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号

設備一級建築士　第1733号

中島　一義

一級建築士　第253348号 印

〇〇

Ａ１：１/１００
Ｅ－１０６

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

通信機械室　受変電設備　単線結線図

ケ-ブルヘッド

電力需給用計器用変成器

断路器

真空遮断器

計器用変圧器

変流器

高圧交流負荷開閉器

変圧器

高圧進相コンデンサ

直列リアクトル

試験用電流端子

試験用電圧端子

過電流継電器

地絡方向継電器

零相変流器

熱動形過負荷継電器

電圧計

電流計

電力計

力率計

電力量計

配線用遮断器

電子式

電子式

電子式

電子式

電子式

機器名称 備考

凡例

CH

VCT

DS

VCB

VT

CT

LBS

T

SC

SR

CTT

VTT

OCR

DGR

ZCT

THR

V

A

W

cosφ

Wh

MCCB

記号

操作方式

据付方式

サージ対応

引外し方式

構造

操作方式

操作方式

引外し方式

付加機能

付属品

種別

消費効率

付属品

種別

放電機器

種別

リアクタンス

操作方式

据付方式

構造

方式

高圧用

方式

方式

方式

機構

●

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

遠方手動

遠方手動

三極単投

電動

低サージ

引出し

電動ばね

ガス

放電コイル付

モールド

13%

引出し(可能な物に限る)

電子式

電子式

防振ゴム

○ 2.3Hz

○

超高圧効率

電動操作

電動操作

直流電圧

○ 4Hz

フック棒

フック棒

単極単投

電流

汎用

固定

油入

油入

6%

固定形

機械式

機械式

トップランナー

油入

ﾀﾞｲﾔﾙ温度計(3針)

放電抵抗内臓

コイルモールド ○全モールド

ストライカ

絶縁バリヤ付

励磁突入電流制御(図面指示箇所)LBS

高圧交流

DS

断路器

高圧遮断器

VCB

変圧器

T

高圧進相

SC
コンデンサ

高圧リアクトル

SR

気中遮断器

ACB

遮断器　CB

低圧絶縁監視装置

計器用変成器

保護継電器

指示計器

電力量計

負荷開閉器

モールド ○ アモルファス

ｺﾝﾃﾞﾝｻﾄﾘｯﾌﾟ〇

●

○

○

○

○

手動ばね

○

○

○

● ●

○

電動ばね

引出し固定

●

○

○

○ Ior

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ ○ プラグイン

○ Igr･Ior兼用方式

一般

Igr

手動ばね○ ○

○

○ ○ 未検定 ●図示による検定

○　　形式 一般形 火災予防条例適合●

○ 車輪

防振装置(固有振動数)

　　ＤＣ２４Ｖ整流装置付とする。

　　　○：状態表示

　　　▲：警報表示

　　　□：計測

　　　■：計量

　　取り付けること。

　　取り付けること。

１．受変電設備の仕様は下記とする。

　　規格　　：●JIS　○JEM

　　塗装　　：●一般塗装　○亜鉛溶射　○耐塩塗装　○ベースメッキ

　　塗装色　：●指定色　○メーカー標準

　　予備品　：電気室毎に納入

　　　　　　　・PF、Fは20%

　　　　　　　・VCBリフター、フック棒、絶縁ゴム手袋、長靴

２．監視及び警報用電源は、ニッケルカドミウム蓄電池（１０分容量）

４．中央監視装置への発信は下記による。

５．遮断器類は、すべて警報接点付とする。

６．各配電盤に、故障表示項目を表示し、監視用外部信号端子を

７．変圧器１５０ＫＶＡ（モールド型）以上はダイヤル温度計を

注記

３．一括警報信号を警報盤へ表示すること。

　　形式　　：〇一般形　●火災予防条例適合

　　直流電源：〇有　●なし

　　に収納すること。

８．変圧器・遮断器等は、火災予防条例に適合する専用のキュービクル

配電盤機器仕様

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

▲

3φ210V/1φ210V-105V×2

F×2

10A

300/5A
CT×2

20kVA

V

MDA

W

WH

300V

240kW

MM

□

□

■

▲300/5A

V

MDA

W

WH

300V

240kW

F×2

10A

MM

□

□

■

▲300/5A

300/5A
CT×2

油式

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

TR2 ｽｺｯﾄTR

非常用発電機

G

CH

CH

CH

一括警報

▲MCCB

AL付

[発電装置]

3φ3W 200V 50Hz
100kVA

Ｐ
Ｇ
１
３

Ｐ
Ｇ
１
４

一括警報

▲

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

３
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
Ｖ

３
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
Ｖ

１
Ｌ
－
１

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

（
ｋ
Ｖ
Ａ
）

ス
コ
ッ
ト
ト
ラ
ン
ス

３
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
Ｖ

８
°
－
３
Ｃ

５
０
／
３
０

１
０
０
／
１
０
０

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

２
２
５
／
＊
＊
＊

ス
ペ
ー
ス

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

２
２
５
／
＊
＊
＊

ス
ペ
ー
ス

▲

一括警報

発
電
機
補
器

EM-CET200°

□

3φ3W 200V 50Hz

A棟より

MDA

W

WH

240kW

F×2

10A

MM

□

□

■

▲1000/5A

300V

CT×2
400/5A

MCCB

AL付

400AF/300AT

MCCB3P

AL付
400AF/300AT

CH CH

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

５
０
／
４
０

１
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
/１
０
５
Ｖ

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

EM-CET250

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

１
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
/１
０
５
Ｖ

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

V

27

MCCB3P

停電信号
商用復電信号

商用側 発電機側

MC-DT
3P 300A

発電機電圧確立信号

[発電機制御盤]
発電機内蔵

[保安用電力配電盤]

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

Ｐ
Ｇ
１
１

Ｐ
Ｇ
１
２

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

３
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
Ｖ

３
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
Ｖ

１
０
０
°

２
２
５
／
２
０
０

１
０
０
／
１
０
０

３
８
°

MCCB

AL付

MCCB

AL付

Ｐ
１
１

ED
(ELCB)

3838

接地端子

配電盤内

ECD

幹
線
サ
イ
ズ

配
線
用
遮
断
器

負
荷
名
称

負
荷
容
量

幹
線
番
号

電
気
方
式

Ａ
Ｆ
／
Ａ
Ｔ

（
ｋ
Ｖ
Ａ
）

幹
線
サ
イ
ズ

配
線
用
遮
断
器

負
荷
名
称

負
荷
容
量

幹
線
番
号

電
気
方
式

Ａ
Ｆ
／
Ａ
Ｔ

（
ｋ
Ｗ
）

Ａ
Ｃ

空
調
動
力
盤
（
保
安
）

2階
　
交
換
機
　
電
源

Ｐ
Ｇ
１
５

Ｐ
Ｇ
１
６

Ｐ
Ｇ
１
７

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

３
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
Ｖ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

２
２
°

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

３
φ
３
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、
２
１
０
Ｖ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

３
φ
３
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、
２
１
０
Ｖ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

３
８
°

３
８
°

１
０
０
／
４
０

１
０
０
／
５
０

受
変
電
設
備
棟
1階

特
別
高
圧
機
器
室

所
内
電
源
切
替
盤

受
変
電
設
備
棟
２
階

フ
ァ
ン
ル
ー
ム
AP
-1

特
別
高
圧
受
電
室
1階

特
別
高
圧
受
電
室

直
流
電
源
盤

６
０
°

１
０
０
／
１
０
０

Ｌ
Ｇ
１
１

Ｌ
Ｇ
２
１

Ｌ
Ｇ
１
２

Ｌ
Ｇ
２
２

Ｌ
Ｇ
２
３

Ｌ
Ｇ
２
４

１
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
/１
０
５
Ｖ

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

１
４
°

５
０
／
３
０

１
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
/１
０
５
Ｖ

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

５
０
／
３
０

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

２
２
°

受
変
電
設
備
棟
2階
制
御
室

２
L-
1

安
田
講
堂
1階

警
備
室
電
灯
盤

2階
HU
B室
設
備
分
電
盤

2階
HU
B室

NW
盤

2階
MD
F室

非
常
用
電
灯
盤
2L
-3
-G

１
０
０
／
７
５

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

１
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
/１
０
５
Ｖ

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

５
０
／
３
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

１
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
/１
０
５
Ｖ

Ａ
Ｃ
/Ｇ
Ｃ

５
０
／
２
０

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ

８
°
-
３
Ｃ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ

５
．
５
°
-
３
Ｃ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ

５
．
５
°
-
３
Ｃ

２
２
°

２
０
.
０
０
０

１
０
．
２
７

２
．
０

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

Ｅ
Ｍ
－
Ｃ
Ｅ
Ｔ

３
φ
３
Ｗ
、
２
１
０
Ｖ

空
調
動
力
盤
（
一
般
）

１
０
０
／
５
０

２
２
°

７
．
２
８

－
－

－
Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

２
２
５
／
＊
＊
＊

ス
ペ
ー
ス

－
－

－
Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
３
Ｐ

２
２
５
／
＊
＊
＊

ス
ペ
ー
ス
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図面番号

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A・C棟設計業務（実施設計）

年度

Ｒ７

縮尺

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号

設備一級建築士　第1733号

中島　一義

一級建築士　第253348号 印

〇〇

Ａ３：Ｎ/Ｓ

Ａ１：Ｎ/Ｓ

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形

通信機械室　発電設備　自家発電（原動機）　機器姿図、単線結線図 Ｅ－１０７

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

UT,VT,WT

V

0～50V

制御回路

F

-

MCCB2

30AF/15AT

MCCB4

30AF/15AT

電源回路

充電器400VA

PB,NB

3φ3W 200V

50Hz 1500min

R,T

U1,V1,W1

27

MCCB1

～

0～1000A

1000/5A

51G

CT

A

F

エンジン
電装品回路

EXG

　蓄電池

DC24V

0～300V

F1,F2

AVR

～
V

ACG

発電機

エンジン

三相負荷へ

擬似負荷接続端子
（30％）

商用電源より

ＣＴ 計器用変流器

自動電圧調整器

交流電流計

常時予熱用遮断器

MCCＢ１ 主回路用遮断器

５１Ｇ サ―マルリレ―

ＡＶＲ

ＥＸＧ

交流電圧計Ｖ
～

記号 名     称名     称 記号

励磁用発電機

三相交流発電機ＡＣＧ

記号 名     称

A
～

Ｆ ヒュ―ズ

充電器入力用遮断器

MCCB3

MCCＢ4 充電器出力用遮断器

MCCＢ2

Ｖ
-

直流電圧計

27 停電検出器

400AF/300AT

単線結線図

-1

100kVA

充電器が故障した場合

180(Ｈ)耐熱クラス

1時間超（過負荷110％30分）

50Ｈｚ

４Ｐ

3相３線

200Ｖ

回 転 速　度

周  波  数

極     数

相     数

定     格

電     流

電     圧

容     量

約4380ｋｇ

自動充電方式

セルモ―タ―

6

ラジエータ方式

排気タ―ボ過給式

直接噴射式

４サイクル水冷頭上弁式

装　置　質　量

使　用　燃　料

蓄　　電　　池

充　電　方　式

始　動　方　式

回　転　速　度

定　格　出　力

シリンダ―数

冷　却　方　式

給　気　方　式

燃焼室形式

形　　　　　式

エ  ン  ジ  ン

始     動 40秒

塗　　装　　色 5Y7/1全艶

交流電圧計・交流電流計・直流電圧計

3.5±0.5cm以下
燃料タンク下面より

計測装置 エンジン側

発電機側
潤滑油圧力計・潤滑油温度計

冷却水温度計・排気ガス温度計

項　　　　目

油　圧　低　下

水　温　上　昇

始　動　渋　滞

過　　速　　度

過　　電　　流

燃料油最低油量

緊 急　停　止

保護・警報装置

動　作　状　態

始動失敗

１１５
0

-5 %　　以上
１１５±５％　以上

緊急停止押釦を押した時

警　　　報 エンジン停止
49±20kPa以下

105±2℃　以上

仕　　　様　　　書

用　　　　　途

設　置　場　所

運　転　方　式

騒　　音　　値

発　電　機　盤　構　成

消防法適合品・非常用予備電源・長時間形

全自動・手動方式及び試験スイッチ採用

高　　度　　：　　150m迄

自動始動停止装置・保護装置・励磁装置

主回路開閉装置・計測装置

1500ｍｉｎ
－１

消防法認定品　100Ah-24V

1500ｍｉｎ－１

エ ン ジ ン 発 電 機　　仕 様 書

本体より１ｍにおいて　75ｄＢ　（Ａスケ―ル)平均値

湿　　度　　：　　最高相対湿度　　85％
周囲温度　　：　　-5～40℃

仕様書

100kVA/80kW

289.0A

80kW

充電器故障

力     率

屋　　内

０．８（遅れ）

2
0
0

▽1FL

排風用ウェザーカバー

排気出口管

SUS100A

排気

排風
2
3
5
0

配置　断面図（1/25）

600

600

1120

1
1
6
5

2
3
3
0

配置　平面図（1/25）

△操作面側

1350 1350

4500

保安用電力配電盤

自動始動発電機盤

発電機内蔵

軽油　300Ｌ搭載

0219335244
テキストボックス
概要図



HUB室

ピロティ

直流電源装置室

倉庫

配線ラック室

電気室
発電機室

交換機室

2階　平面図（改修前）

1階　平面図（改修前）

2階　平面図（改修後）

1階　平面図（改修後）

共同溝

ピット倉庫

MDF室

新HUB室交換機室

廃棄物置場

MDF室

A

2 3

B

C

D

E

1

225 225

700700 150

950

70
0

70
0

8775

8975

4275 4500

20
00

20
00

50
00

40
00

11
00
0

A

2 3

B

C

D

E

1

27
5

27
5

4138493

8775

8975

4275 4500

20
00

20
00

11
00
0

40
00

50
00

A

2 3

B

C

D

E

1

70
0

70
0

225 225

700

950

150700

8775

8975

4275 4500

20
00

50
00

20
00

40
00

11
00
0

A

2 3

B

C

D

E

1

竪樋

11
25
0

17
5

1554

75

GL土0

27
5

27
590
0

400

1008975

8775

8975

4275 4500

共同溝

20
00

50
00

20
00

40
00

11
00
0

10

30
3

D

70
0

注記）

１．特記なき配線は下記による。

ＡＥ０．９－２Ｃ

ＡＥ０．９－２Ｃ

ＡＥ０．９－４Ｃ

ＡＥ０．９－４Ｃ

保護管 ( ＰＦ１６ )

保護管 ( ＰＦ１６ )

保護管 ( Ｅ１９ )

保護管 ( Ｅ１９ )

注記）

１．特記なき配線は下記による。

保護管 ( ＰＦ１６ )ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ ( 新設 )

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ ( 新設 )

保護管 ( ＰＦ１６ )

保護管 ( Ｅ１９ )

保護管 ( Ｅ１９ )

ＥＭ－ＡＥ０．９－４Ｃ ( 新設 )

ＥＭ－ＡＥ０．９－４Ｃ ( 新設 )

既設ケーブル

既設配管配線

３．下記ケーブル、配管配線は既設再使用とする。

２．改修後に図中記載の無い配管配線、器具は撤去とする。

記 号 名 称 備 考

差動式スポット型感知器 ２種

２種煙感知器

露出

ｹｰﾌﾞﾙ天井内ころがし

床埋設

天井・壁隠ぺい内

配管配線

配線

配管配線

配管配線

配管配線 引き下げ、立ち上がり

20回線　壁掛型

既設再使用

記 号 名 称 備 考

受信機　Ｐ型　１種

差動式スポット型感知器 ２種

２種煙感知器

露出

ｹｰﾌﾞﾙ天井内ころがし

床埋設

天井・壁隠ぺい内

配管配線

配線

配管配線

配管配線

配管配線

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ

露出丸ﾎﾞｯｸｽ

引き下げ、立ち上がり

ｻｲｽﾞは図中参照

20回線　壁掛型

既設再使用

332

受信機　Ｐ型　１種

受信機　警戒区域名称

①　1階

②　2階交換機室

受信機　警戒区域名称

①　1階

②　2階交換機室

E25

凡例 特記なきは下記による

凡例 特記なきは下記による

防火区画貫通
金属単管工法 配管径を示す

E〇〇
E〇〇

はつり補修 100φ

図面番号

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A・C棟設計業務（実施設計）

年度

Ｒ７ Ａ３：１/２００

縮尺

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号

設備一級建築士　第1733号

中島　一義

一級建築士　第253348号 印

〇〇

Ａ１：１/１００
Ｅ－１０８

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形

通信機械室　火災報知設備（自動火災報知）１、２階　平面図（改修前、改修後）

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

EM-AE0.9-2C(E19) EM-AE0.9-2C(E19)

EM-AE0.9-2C(E19)EM-AE0.9-2C(E19)

EM-AE0.9-2C(E19) EM-AE0.9-2C(E19)

0219335244
テキストボックス
概要図



共同溝

注　記

地中埋設配管配線

ケーブルラック配線

特記なき配管は既設利用

特記なきケーブルラックは既設利用

仮設交換機系統

AC/GC 3φ3W 200V

AC/GC 3φ3W 200V

仮設非常動力系統

Ｓ

②：CVT100°

②-2：CVT22°

仮設非常電灯系統

AC/GC 1φ3W 100/200V

②-2：CVT22°

仮設一般電灯系統

仮設一般動力系統

AC 3φ3W 200V

AC 1φ3W 100/200V

①：CVT100°

既設：CVT22°

ｹｰﾌﾞﾙ分岐(防水)

⑤：CVT14°

共同溝

Ｓ

①：CVT100°

Ｓ

Ｓ

ｹｰﾌﾞﾙ分岐(防水)

ＳＳ

非常電灯

開閉器盤1

非常電灯

開閉器盤2

③-2：CVT22°

ｹｰﾌﾞﾙ分岐(防水)③：CVT38°

③-1：CVT38°

③-3：CVT14°

③-4：CVT14°

③-5：CV5.5°-3C

③-6：CV5.5°-3C

③-7：CV5.5°-2C

③-8：CV8°-2C

既設：CVT22°

本部棟

安田講堂

受変電設備棟

②-1：CVT100° 　　　非常動力分岐盤

AP-1

所内電源盤

直流電源盤

理学部１号館西棟

仮設盤

仮設盤

(改修)地下2階電気室

仮設盤

仮設盤

仮設盤

③-3：CVT14° ③-3：CVT14°

EM-CE60°-2C
既設：

既設：EM-CET14°

通信機械室 特別高圧受電室

　　　ﾘﾓｰﾄPBX電源
11階電話交換機械室

1階特別高圧受電室

地下2階電気室

地下2階電気室

地下2階電気室

地下2階電気室

2階制御室2L-1

1階警備室電灯盤

1階特別高圧機器室

2階ファンルーム

１階特別高圧受電室

2階MDF室PBX分岐盤

2階交換機室NW盤

2階交換機室設備分電盤

2階MDF室非常用電灯盤2L-3-G

1階倉庫交通遮断器電源盤

1階倉庫外灯制御盤

1階倉庫非常電灯分岐盤

構内配電線路図　系統図（改修前）　S=N.S.

②-3：既設：EM-CET60°

②-4：既設：EM-CET38°

2階MDF室手元開閉器Ａ

撤去

非常動力開閉器盤
撤去

けやき保育園

1階事務室電灯盤

既設：CV5.5°-4C

②-5：EM-CET38°

撤去

撤去

１階倉庫手元開閉器Ｂ

撤去 撤去

既設：EM-CE60°-2C

既設：EM-CET38°

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

④：CVT38° ④：CVT38°

撤去

1階倉庫手元開閉器Ｃ
撤去

けやき保育園 動力

既設：CV5.5°-4C

②：CVT100°

②：CVT100°

Ａ

Ｂ

④：CVT38°

⑤：CVT14°

Ｄ

④：CVT38°

Ｅ

⑤：CVT14°

Ｆ

Ｃ

④：CVT38°

⑤：CVT14°

④：CVT38°

⑤：CVT14°

③：CVT38°

③：CVT38°

②-1：CVT100°

②-2：CVT22°

③-1：CVT38°

③-3：CVT14°

③-3：CVT14°

②-2：CVT22°

③-1：CVT38°

③-2：CVT22°

理学部１号館電気室仮設盤～共同溝非常動力開閉器盤、非常動力分岐盤

理学部１号館電気室仮設盤～共同溝非常電灯開閉器盤1・2、非常電灯分岐盤

理学部１号館電気室仮設盤～共同溝非常電灯開閉器盤1・2、非常電灯分岐盤

理学部１号館電気室仮設盤～けやき保育園１階事務室電灯盤

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室１階倉庫手元開閉器Ｃ

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室2階MDF室手元開閉器Ａ

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室2階MDF室手元開閉器Ａ

共同溝非常電灯開閉器盤2～受変電設備棟2階制御室2L-1

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室2階MDF室手元開閉器Ａ

理学部１号館電気室仮設盤～共同溝非常動力開閉器盤、非常動力分岐盤

共同溝非常動力開閉器盤～通信機械室1階倉庫手元開閉器Ｂ

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室1階倉庫非常電灯分岐盤

理学部１号館電気室仮設盤～特別高圧受電室1階特別高圧受電室非常動力分岐盤

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室1階倉庫手元開閉器Ｃ

理学部１号館電気室仮設盤～けやき保育園1階事務室電灯盤

共同溝非常電灯開閉器盤1～安田講堂1階警備室防災電源盤

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室倉庫1階倉庫手元開閉器Ｃ

理学部１号館電気室仮設盤～けやき保育園1階事務室電灯盤

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室2階倉庫手元開閉器Ａ

共同溝非常動力開閉器盤～通信機械室1階倉庫手元開閉器Ｂ

共同溝非常電灯開閉器盤2～受変電設備棟2階制御室2L-1

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室1階倉庫非常電灯分岐盤

理学部１号館電気室仮設盤～特別高圧受電室1階特別高圧受電室非常動力分岐盤

理学部１号館電気室仮設盤～通信機械室1階倉庫手元開閉器Ｃ

理学部１号館電気室仮設盤～けやき保育園1階事務室電灯盤

共同溝非常電灯開閉器盤1～安田講堂1階警備室防災電源盤

①：CVT100°　IV14°

①：CVT100°　IV14°

①：CVT100°　IV14°

②-1：CVT100°　IV14°

①：CVT100°　IV14°

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

残置 ③-2：CVT22°

残置

理学部1号館西棟

非常動力開閉器盤

非常電灯開閉器盤1

非常電灯開閉器盤2

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ａ

Ｆ

Ｂ
Ｄ

Ｅ

Ｃ

Ｅ

既設ｹｰﾌﾞﾙとｼﾞｮｲﾝﾄ(防水)

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ利用
共同構内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

既設FEP予備配管利用
埋設管路配線

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ利用
共同構内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ利用
共同構内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

既設FEP予備配管利用
埋設管路配線

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ利用
共同構内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ利用
共同構内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

1階警備室

（既設）

防災電源盤

防災電源盤へ
安田講堂

理学部変電室

構内配電線路図（共同溝）（改修前）　S=1/500

0 50m

図面番号

共通事項 工事名称

図面名称

業務名称

東京大学(本郷)ダイバーシティ＆インクルージョン棟(設備)A・C棟設計業務（実施設計）

年度

Ｒ７

縮尺

〒151-0072　東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号

総合設備コンサルタント株式
会社

一級建築士事務所　東京都知事登録第14494号

設備一級建築士　第1733号

中島　一義

一級建築士　第253348号 印

〇〇

Ｅ－１０９
Ａ１：１/５００

Ａ３：１/１０００

施設部長 計画課

関
川
口

沼
尻

植
木

大
谷
木

山
形

通信機械室関連　構内配電線路図、系統図（改修前）

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟(A棟)新営その他電気設備工事

弥生門

門
衛
所

車
庫

理学部１号館中央棟

弥生門

門
衛
所

車
庫

理学部１号館中央棟

理学部１号館　東棟

安田講堂

工２第１

受変電設備棟

通信

機械室

けやき保育園

特別高圧

工学部３号館

工学部２号館

受電室

0219335244
テキストボックス
概要図



EM-CE60°-2C

弥生門

門
衛
所

車
庫

理学部１号館中央棟

弥生門

門
衛
所

車
庫

理学部１号館中央棟

安田講堂

工２第１

受変電設備棟

けやき保育園

特別高圧

工学部３号館

工学部２号館

0 50m

Ａ１：

Ａ３：

縮尺 年度 図面番号

共通事項 計画課

Ｅ－
１／５００

１／１０００

工事名称

図面名称

共同溝

施設部長

受電室

理学部1号館西棟

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ利用
共同構内ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

1階警備室

（既設）

防災電源盤

新設

Ａ

仮設交換機系統

AC/GC 3φ3W 200V

AC/GC 3φ3W 200V

仮設非常動力系統

仮設非常電灯系統

AC/GC 1φ3W 100/200V

仮設一般電灯系統

仮設一般動力系統

AC 3φ3W 200V

AC 1φ3W 100/200V

本部棟

(既設)1階事務室電灯盤

安田講堂

(既設)1階警備室電灯盤

(既設)
既設：

構内配電線路図　系統図　S=N.S.

防災電源盤へ
安田講堂

　　　ﾘﾓｰﾄPBX電源
11階電話交換機械室

Ｒ７ １１０

構内配電線路図（共同溝）（改修後）　S=1/500

既設：EM-CE60°-2C

(既設)2階交換機室NW盤

(既設)2階交換機室設備分電盤

(既設)2階MDF室PBX分岐盤

D&I　A棟

P20：EM-CET250°

LG22：EM-CET22°

(既設)2階MDF室非常用電灯盤2L-3-G

(既設)1階倉庫交通遮断器電源盤

(既設)1階倉庫外灯制御盤1L-1□3：

1L-1□4：

EM-CE8°-2C

EM-CE60°-2C

通信機械室 受変電設備棟

(既設)2階ファンルーム

AP-1

直流電源盤
(既設)１階特別高圧受電室

既設：CVT60°

特別高圧受電室

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

既設：EM-CET38°

既設：EM-CET14°

所内電源盤
(既設)1階特別高圧機器室

共同溝

既設：CVT22°

LG11：EM-CET14°
(既設)2階制御室2L-1

(既設)1階動力盤

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

既設：CV5.5°-4C

けやき保育園

1L-1□2：LG21

EM-CE5.5°-3CEM-CE

8°-3C

LG23：EM-CE5.5°-3C

LG24：EM-CE5.5°-3C

既設：EM-CVT38°PG16：EM-CET38°

PG17：EM-CET38°

PG13：EM-CET60°

PG12：EM-CET38° (新設)空調動力盤（保安）

P11：EM-CET22° (新設)空調動力盤（一般）

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(防水)

L23：CVT38°

P21：CV5.5°-4C

保
安
用
電
力
配
電
盤

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ

PG11：EM-CET100°

新設

新設

新設

LG11：EM-CET14°

PG13：EM-CET60° 通信機械室保安用電力配電盤～受変電設備棟1階特別高圧機器室所内電源盤

通信機械室保安用電力配電盤～受変電設備棟2階制御室(2L-1盤）

通信機械室保安用電力配電盤～受変電設備棟2階ファンルームAP-1PG16：EM-CET38°

PG17：EM-CET38°新設

D&I A棟電気室低圧動力MCCB～通信機械室保安用電力配電盤

LG12：EM-CET22°

通信機械室保安用電力配電盤～特別高圧受電室直流電源盤

通信
機械室

Ｂ

既設ｹｰﾌﾞﾙとｼﾞｮｲﾝﾄ(防水)

共同構内ﾗｯｸ上既設配線

共同構内既設ﾗｯｸ上配線

Ａ

埋設管路配線
既設FEP予備配管利用

理学部１号館　東棟

Ｂ

新設

新設

新設

新設

新設

新設

LG11：EM-CET14° 通信機械室保安用電力配電盤～受変電設備棟2階制御室(2L-1盤）

D&I A棟電気室低圧電灯MCCB～けやき保育園1階事務室電灯盤

通信機械室保安用電力配電盤～受変電設備棟1階特別高圧機器室所内電源盤

通信機械室保安用電力配電盤～受変電設備棟2階ファンルームAP-1

通信機械室保安用電力配電盤～特別高圧受電室直流電源盤

D&I A棟電気室低圧動力MCCB～保育園動力盤

PG16：EM-CET38°

PG17：EM-CET38°

P21：CVT5.5°-4C

PG13：EM-CET60°

既設ｹｰﾌﾞﾙと既設ﾗｯｸ上にてｼﾞｮｲﾝﾄ

L23：CVT38°E5.5°

D&I A棟

以降E-104参照

(

Ａ
棟
内
詳
細
は
Ｅ
０
６
９
参
照)

以降E-111参照

建物内詳細は
E-112参照

通信機械室関連　構内配電線路図、系統図（改修後）

東京大学（本郷）（仮称）ダイバーシティ＆インクルージョン棟（A棟）新営その他電気設備工事

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ｆ

新設 LG12：EM-CET22° 通信機械室保安用電力配電盤～共同溝～安田講堂1階警備室防災電源盤

Ｃ

通信機械室保安用電力配電盤～共同溝～安田講堂1階警備室防災電源盤既設 CVT22°

ｆ

注　記

地中埋設配管配線

ケーブルラック配線

特記なき配管は既設利用

特記なきケーブルラックは既設利用

関
沼
尻

植
木

川
口

山
形

大
谷
木

電
気
室

低
圧
動
力
Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

低
圧
動
力
Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

0219335244
テキストボックス
概要図




